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MEMORIA DE CALCULO

OM PARTICIPANTE: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

Especificagao

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTD
SUGERIDA

QTD REAL P/
PREGAO

ANALISE

FONTE DA
INFORMACAO

JUSTIFICATIVA

Manutengao preventiva de CONDICIONADOR DE
AR SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS: - Limpeza
completa e higienizagdo com produtos
apropriados, com desmontagem e montagem da
maquina; revisdo de todos os componentes
elétricos e mecanicos; calibragao e
complementagéo de carga de gas, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar,
limpeza dos ventiladores (axial e centrifugo),
testes de atuagdo dos componentes elétricos,
verificacdo da voltagem e amperagem,
verificagdo da instalagéo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixagdo dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificagéo de todas as partes
moéveis, substituicdo da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do gabinete,
verificagdo com troca, se necessario, do
amortecedor do motor dos ventiladores e
compressor.

UND

2,4

50

JUSTIFICAR

SAG

O quantitativo solicitado é superior a média de consumo registrada
em exercicios anteriores em razio da necessidade atual da
Administragéo, apurada mediante levantamento das demandas
existentes e projegao das necessidades para o periodo de
vigéncia da contratagdo. A definigdo do quantitativo buscou
assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitar
interrupgdes dos servigos e proporcionar margem de seguranga
para o atendimento das demandas da Organizagao Militar.

O Hospital Militar de Area de Manaus possui mais de 300
aparelhos condicionadores de ar instalados em suas
dependéncias, os quais sdo essenciais para o adequado
funcionamento das atividades assistenciais e administrativas. Além
disso, parte desses equipamentos opera ininterruptamente, 24
horas por dia, para garantir a conservacéo de insumos
hospitalares, incluindo medicamentos de alto custo e outros
materiais que necessitam de controle de temperatura.

Dessa forma, o histérico de consumo néo reflete integralmente a
demanda atual da unidade, justificando a adogao de quantitativo
superior a média registrada.

UASG: 160020
Item | CATSER

1 2771

2 2771

Manutengao preventiva de CONDICIONADOR DE
AR SPLIT DE 18.000 a tampas dos
compartimentos, lubrificagéo de todas as partes
moéveis, substituicdo da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do gabinete,
verificagdo com troca, se necessario, do
amortecedor do motor dos ventiladores e
compressor.

24.000 BTUS: - Limpeza completa e higienizagéo
com produtos apropriados, com desmontagem e
montagem da maquina; revisdo de todos os
componentes elétricos e mecanicos; calibragédo e
complementacéo de carga de gas, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar,
limpeza dos ventiladores (axial e centrifugo),
testes de atuagédo dos componentes elétricos,
verificacdo da voltagem e amperagem,
verificagé@o da instalagéo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixagdo dos
ventiladores (axial e centrifugo) e

UND

CONSUMO
2023 2024 2025
6 0 0
10 0 0

MEDIA ACRESC.
20%
2 0,4
3,333333 | 0,6666667

50

JUSTIFICAR

SAG

O quantitativo solicitado é superior a média de consumo registrada
em exercicios anteriores em razio da necessidade atual da
Administragéo, apurada mediante levantamento das demandas
existentes e projegao das necessidades para o periodo de
vigéncia da contratagdo. A definigdo do quantitativo buscou
assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitar
interrupgdes dos servigos e proporcionar margem de seguranga
para o atendimento das demandas da Organizagao Militar.

O Hospital Militar de Area de Manaus possui mais de 300
aparelhos condicionadores de ar instalados em suas
dependéncias, os quais sdo essenciais para o adequado
funcionamento das atividades assistenciais e administrativas. Além
disso, parte desses equipamentos opera ininterruptamente, 24
horas por dia, para garantir a conservacgéo de insumos
hospitalares, incluindo medicamentos de alto custo e outros
materiais que necessitam de controle de temperatura.

Dessa forma, o histérico de consumo néo reflete integralmente a
demanda atual da unidade, justificando a adogao de quantitativo
superior a média registrada.

Péagina 1 de 25

Este documento é peca do processo 64321.009281/2026-63

Péag 602 de 1100




3 2771

Manutencéo preventiva de CONDICIONADOR DE
AR SPLIT DE 30.000 BTUS:

- Limpeza completa e higienizagdo com produtos
apropriados, com desmontagem e montagem da
magquina; revisdo de todos os componentes
elétricos e mecanicos; calibragdo e
complementacéo de carga de gas, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar,

limpeza dos ventiladores (axial e centrifugo),
testes de atuagédo dos componentes elétricos,
verificagé@o da voltagem e amperagem, verificagao
da instalag&o elétrica do aparelho, reaperto dos
parafusos de fixagdo dos ventiladores (axial e
centrifugo) e tampas dos compartimentos,
lubrificacédo de todas as partes méveis,
substituicdo da fiagao avariada ou troca dos
terminais oxidados, limpeza e retoque da pintura
do compressor a parte interna do gabinete,
verificagdo com troca, se necessario, do
amortecedor do motor dos ventiladores e
compressor.

UND

1,333333

0,2666667

1,6

50

JUSTIFICAR

SAG

O quantitativo solicitado é superior a média de consumo registrada
em exercicios anteriores em razdo da necessidade atual da
Administragao, apurada mediante levantamento das demandas
existentes e projegdo das necessidades para o periodo de
vigéncia da contratagdo. A definicdo do quantitativo buscou
assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitar
interrupcdes dos servigos e proporcionar margem de seguranga
para o atendimento das demandas da Organizagéo Militar.

O Hospital Militar de Area de Manaus possui mais de 300
aparelhos condicionadores de ar instalados em suas
dependéncias, os quais sdo essenciais para o adequado
funcionamento das atividades assistenciais e administrativas. Além
disso, parte desses equipamentos opera ininterruptamente, 24
horas por dia, para garantir a conservacéo de insumos
hospitalares, incluindo medicamentos de alto custo e outros
materiais que necessitam de controle de temperatura.

Dessa forma, o histérico de consumo nao reflete integralmente a
demanda atual da unidade, justificando a adogao de quantitativo
superior a média registrada.

4 2771

Manutencéo preventiva de CONDICIONADOR DE
AR SPLIT DE 36.000 a
48.000 BTUS: - Limpeza completa e higienizagéo
com produtos apropriados, com desmontagem e
montagem da maquina; revisdo de todos os
componentes elétricos e mecanicos; calibragdo e
complementacéo de carga de gas, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar,
limpeza dos ventiladores (axial e centrifugo),
testes de atuagédo dos componentes elétricos,
verificacdo da voltagem e amperagem,
verificagédo da instalagdo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixagdo dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificagéo de todas as partes
moveis, substituicdo da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do gabinete,
verificagdo com troca, se necessario, do
amortecedor do motor dos ventiladores e
compressor.

UND

1,333333

0,2666667

1,6

30

JUSTIFICAR

SAG

O quantitativo solicitado é superior a média de consumo registrada
em exercicios anteriores em razdo da necessidade atual da
Administragdo, apurada mediante levantamento das demandas
existentes e projegao das necessidades para o periodo de
vigéncia da contratagdo. A definicdo do quantitativo buscou
assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitar
interrupcdes dos servigos e proporcionar margem de seguranga
para o atendimento das demandas da Organizagéo Militar.

O Hospital Militar de Area de Manaus possui mais de 300
aparelhos condicionadores de ar instalados em suas
dependéncias, os quais sdo essenciais para o adequado
funcionamento das atividades assistenciais e administrativas. Além
disso, parte desses equipamentos opera ininterruptamente, 24
horas por dia, para garantir a conservacéo de insumos
hospitalares, incluindo medicamentos de alto custo e outros
materiais que necessitam de controle de temperatura.

Dessa forma, o histérico de consumo nao reflete integralmente a
demanda atual da unidade, justificando a adogao de quantitativo
superior a média registrada.
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5 2771

Manutencéo preventiva de CONDICIONADOR DE
AR SPLIT DE 50.000 a
60.000 BTUS: - Limpeza completa e higienizagéo
com produtos apropriados, com desmontagem e
montagem da maquina; revisdo de todos os
componentes elétricos e mecanicos; calibragdo e
complementacéo de carga de gas, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar,
limpeza dos ventiladores (axial e centrifugo),
testes de atuagédo dos componentes elétricos,
verificacdo da voltagem e amperagem,
verificagédo da instalagdo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixagdo dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificagéo de todas as partes
moveis, substituicdo da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do gabinete,
verificagdo com troca, se necessario, do
amortecedor do motor dos ventiladores e
compressor.

UND

0,2

1,2

50

JUSTIFICAR

SAG

O quantitativo solicitado é superior a média de consumo registrada
em exercicios anteriores em razdo da necessidade atual da
Administragao, apurada mediante levantamento das demandas
existentes e projegdo das necessidades para o periodo de
vigéncia da contratagdo. A definicdo do quantitativo buscou
assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitar
interrupcdes dos servigos e proporcionar margem de seguranga
para o atendimento das demandas da Organizagéo Militar.

O Hospital Militar de Area de Manaus possui mais de 300
aparelhos condicionadores de ar instalados em suas
dependéncias, os quais sdo essenciais para o adequado
funcionamento das atividades assistenciais e administrativas. Além
disso, parte desses equipamentos opera ininterruptamente, 24
horas por dia, para garantir a conservacéo de insumos
hospitalares, incluindo medicamentos de alto custo e outros
materiais que necessitam de controle de temperatura.

Dessa forma, o histérico de consumo nao reflete integralmente a
demanda atual da unidade, justificando a adogao de quantitativo
superior a média registrada.

6 2020

SERVIGO DE INSTALAGAO EXTRA Compreende
a instalacdo de unidades internas e externas,
abrangendo aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo convencional
ou inverter, com fungédo quente ou frio, nacional ou
importado. Materiais inclusos: cobre eletrolitico,
tubo esponjoso térmico antichama, fios pp ou
similar, fita branca em PVC: acabamento estético
e protegado adicional, comprimento maximo
instalagdo de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao de Obra:
equipe especializada assegurando instalagéo
precisa. Observagdes: N&o inclui passagem de
ponto elétrico e servigos de alvenaria, garantindo
foco especifico em sistemas de ar-condicionado.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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7 2020

SERVIGO DE INSTALAGAO EXTRA Compreende
a instalacdo de unidades internas e externas,
abrangendo aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 18.000 a 24.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungéo quente ou
frio, nacional ou importado. Materiais inclusos:
cobre eletrolitico, tubo esponjoso térmico
antichama, fios pp ou similar, fita branca em PVC:
acabamento estético e protegao adicional,
comprimento maximo instalagéo de 4,0 metros,
suporte da condensadora em ago galvanizado.
Mao de Obra: equipe especializada assegurando
instalagdo precisa. Observagdes: N&o inclui
passagem de ponto elétrico e servigos de
alvenaria, garantindo foco especifico em sistemas
de ar-condicionado.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

8 2020

SERVICO DE INSTALAGAO EXTRA Compreende
a instalagdo de unidades internas e externas,
abrangendo aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 30.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fungédo quente ou frio, nacional ou
importado. Materiais inclusos: cobre eletrolitico,
tubo esponjoso térmico antichama, fios pp ou
similar, fita branca em PVC: acabamento estético
e protegdo adicional, comprimento maximo
instalagdo de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao de Obra:
equipe especializada assegurando instalagéo
precisa. Observagdes: N&o inclui passagem de
ponto elétrico e servigos de alvenaria, garantindo
foco especifico em sistemas de ar-condicionado.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora nao haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
calculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregéo novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugéo dos servigos durante toda a
vigéncia da contratagéo.

A definigao do quantitativo também levou em consideragdo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagao continua para a
preservagéo de insumos hospitalares e para a manutengéo das
condi¢gdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servigos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragao.
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9 2020

SERVIGO DE INSTALAGAO EXTRA Compreende
a instalacdo de unidades internas e externas,
abrangendo aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungéo quente ou
frio, nacional ou importado. Materiais inclusos:
cobre eletrolitico, tubo esponjoso térmico
antichama, fios pp ou similar, fita branca em PVC:
acabamento estético e protegao adicional,
comprimento maximo instalagéo de 4,0 metros,
suporte da condensadora em ago galvanizado.
Mao de Obra: equipe especializada assegurando
instalagdo precisa. Observagdes: N&o inclui
passagem de ponto elétrico e servigos de
alvenaria, garantindo foco especifico em sistemas
de ar-condicionado.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

10 2020

SERVIGO DE INSTALAGAO EXTRA Compreende
a instalacdo de unidades internas e externas,
abrangendo aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 50.000 a 60.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungéo quente ou
frio, nacional ou importado. Materiais inclusos:
cobre eletrolitico, tubo esponjoso térmico
antichama, fios pp ou similar, fita branca em PVC:
acabamento estético e protegao adicional,
comprimento maximo instalagéo de 4,0 metros,
suporte da condensadora em ago galvanizado.
Mao de Obra: equipe especializada assegurando
instalagdo precisa. Observagdes: N&o inclui
passagem de ponto elétrico e servigos de
alvenaria, garantindo foco especifico em sistemas
de ar-condicionado.

UND

20

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT de

O quantitativo solicitado é superior a média de consumo registrada
em exercicios anteriores em razdo da necessidade atual da
Administragao, apurada mediante levantamento das demandas
existentes e projegdo das necessidades para o periodo de
vigéncia da contratagdo. A definicdo do quantitativo buscou
assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitar
interrupcdes dos servigos e proporcionar margem de seguranga
para o atendimento das demandas da Organizagéo Militar.

O Hospital Militar de Area de Manaus possui mais de 300

18.000 a 24.000 BTUS, tipo convencional ou
inverter, com funcéo quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gas Utilizado:
Selegdo conforme especificagdes do fabricante

1 2771 9.000 a 12.000 BTUs, tipo convencional ou UND 10 3,333333 | 0,6666667 4 25 JUSTIFICAR SAG aparelhos condicionadores de ar instalados em suas
invérter com' funcao qu;ente ou frio. nacional ou dependéncias, os quais sdo essenciais para o adequado
. i . L funcionamento das atividades assistenciais e administrativas. Além
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizpar o de's,emper?ho dogsistemag Gas Utri)lizadO' disso, parte desses equipamentos opera ininterruptamente, 24
Seledo conforme especificagées‘do fabricante : horas por dia, para garantir a conservacéo de insumos
hospitalares, incluindo medicamentos de alto custo e outros
materiais que necessitam de controle de temperatura.
Dessa forma, o histérico de consumo nao reflete integralmente a
demanda atual da unidade, justificando a adogao de quantitativo
superior a média registrada.
O quantitativo solicitado é superior a média de consumo registrada
em exercicios anteriores em razdo da necessidade atual da
Administragdo, apurada mediante levantamento das demandas
existentes e projegao das necessidades para o periodo de
vigéncia da contratagdo. A definicdo do quantitativo buscou
MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitar
RECARGA COM interrupcdes dos servigos e proporcionar margem de seguranga
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a para o atendimento das demandas da Organizagéo Militar.
a a:z(l::;gaC?ngl;%Tg“i‘ggnéebgb;?%e;fﬁ_ de O Hospital Militar de Area de Manaus possui mais de 300
12 2771 p UND 7 2,333333 | 0,4666667 2,8 25 JUSTIFICAR SAG aparelhos condicionadores de ar instalados em suas

dependéncias, os quais sdo essenciais para o adequado
funcionamento das atividades assistenciais e administrativas. Além
disso, parte desses equipamentos opera ininterruptamente, 24
horas por dia, para garantir a conservacéo de insumos
hospitalares, incluindo medicamentos de alto custo e outros
materiais que necessitam de controle de temperatura.

Dessa forma, o histérico de consumo nao reflete integralmente a
demanda atual da unidade, justificando a adogao de quantitativo
superior a média registrada.
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MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT de

O quantitativo solicitado é superior a média de consumo registrada
em exercicios anteriores em razdo da necessidade atual da
Administragao, apurada mediante levantamento das demandas
existentes e projegdo das necessidades para o periodo de
vigéncia da contratagdo. A definicdo do quantitativo buscou
assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitar
interrupcdes dos servigos e proporcionar margem de seguranga
para o atendimento das demandas da Organizagéo Militar.

O Hospital Militar de Area de Manaus possui mais de 300

36.000 a 48.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcéo quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gas Utilizado:
Selegdo conforme especificagdes do fabricante.

13 2771 30.000 BTUs. tipo convencional ou inverter. com UND 7 2,333333 | 0,4666667 2,8 25 JUSTIFICAR SAG aparelhos condicionadores de ar instalados em suas
fLm 50 ueﬁtepou frio. nacional ou im orte;do dependéncias, os quais sdo essenciais para o adequado
Regcar qa de gas refri’ erante para oti‘r)nizar o- funcionamento das atividades assistenciais e administrativas. Além
desem gnho dg sistem?a Gés Stilizado- Selecdo disso, parte desses equipamentos opera ininterruptamente, 24
copnforme s ecifica‘ ses do fabricénte ¢ horas por dia, para garantir a conservacéo de insumos
P ¢ : hospitalares, incluindo medicamentos de alto custo e outros
materiais que necessitam de controle de temperatura.
Dessa forma, o histérico de consumo nao reflete integralmente a
demanda atual da unidade, justificando a adogao de quantitativo
superior a média registrada.
O quantitativo solicitado é superior a média de consumo registrada
em exercicios anteriores em razdo da necessidade atual da
Administragdo, apurada mediante levantamento das demandas
existentes e projegao das necessidades para o periodo de
vigéncia da contratagdo. A definicdo do quantitativo buscou
MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitar
RECARGA COM interrupcdes dos servigos e proporcionar margem de seguranga
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a para o atendimento das demandas da Organizagéo Militar.
a a:z(l::;gaC?ngl;%Tg“i‘ggnéebgb;?%e;fﬁ_ de O Hospital Militar de Area de Manaus possui mais de 300
14 2771 P UND 10 3,333333 | 0,6666667 4 25 JUSTIFICAR SAG aparelhos condicionadores de ar instalados em suas

dependéncias, os quais sdo essenciais para o adequado
funcionamento das atividades assistenciais e administrativas. Além
disso, parte desses equipamentos opera ininterruptamente, 24
horas por dia, para garantir a conservacéo de insumos
hospitalares, incluindo medicamentos de alto custo e outros
materiais que necessitam de controle de temperatura.

Dessa forma, o histérico de consumo nao reflete integralmente a
demanda atual da unidade, justificando a adogao de quantitativo
superior a média registrada.
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15 2771

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT de
50.000 a 60.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcéo quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gas Utilizado:
Selegdo conforme especificagdes do fabricante.

UND

0,8

48

25

JUSTIFICAR

SAG

O quantitativo solicitado é superior a média de consumo registrada
em exercicios anteriores em razdo da necessidade atual da

Administragao, apurada mediante levantamento das demandas
existentes e projegdo das necessidades para o periodo de
vigéncia da contratagdo. A definicdo do quantitativo buscou
assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitar

interrupcdes dos servigos e proporcionar margem de seguranga
para o atendimento das demandas da Organizagéo Militar.

O Hospital Militar de Area de Manaus possui mais de 300
aparelhos condicionadores de ar instalados em suas
dependéncias, os quais sdo essenciais para o adequado
funcionamento das atividades assistenciais e administrativas. Além
disso, parte desses equipamentos opera ininterruptamente, 24
horas por dia, para garantir a conservacéo de insumos
hospitalares, incluindo medicamentos de alto custo e outros
materiais que necessitam de controle de temperatura.

Dessa forma, o histérico de consumo nao reflete integralmente a
demanda atual da unidade, justificando a adogao de quantitativo
superior a média registrada.

16 2313

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungao quente ou frio, nacional ou importado.
Descrigao: Troca do compressor para garantir a
compresséao adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de acordo com as
especificagdes do fabricante.

UND

15

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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O quantitativo solicitado é superior a média de consumo registrada
em exercicios anteriores em razio da necessidade atual da
Administragéo, apurada mediante levantamento das demandas
existentes e projegao das necessidades para o periodo de
vigéncia da contratagdo. A definigdo do quantitativo buscou
assegurar a continuidade das atividades institucionais, evitar
interrupgdes dos servigos e proporcionar margem de seguranga
para o atendimento das demandas da Organizagao Militar.

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
O Hospital Militar de Area de Manaus possui mais de 300
15 JUSTIFICAR SAG aparelhos condicionadores de ar instalados em suas
dependéncias, os quais sdo essenciais para o adequado

fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
2313 CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a UND
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungao_qyente ou frio, nacional ou |mportadc?. funcionamento das atividades assistenciais e administrativas. Além
Descrigao: Troca do compressor para garantir a ; N .
= . disso, parte desses equipamentos opera ininterruptamente, 24
compressado adequada do refrigerante. . . = .
S X horas por dia, para garantir a conservacgéo de insumos
Compatibilidade: Compressor de acordo com as . X ) .
P X hospitalares, incluindo medicamentos de alto custo e outros
especificagdes do fabricante. L .
materiais que necessitam de controle de temperatura.
Dessa forma, o histérico de consumo n3o reflete integralmente a
demanda atual da unidade, justificando a adogao de quantitativo
superior a média registrada.

Compreende a troca do compressor de ar, com o
0,333333 | 0,0666667 0,4

Embora nao haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM

FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:

Compreende a troca do compressor de ar, com o

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a

15 JUSTIFICAR SAG

fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
18 2313 CONI?ICIONADO.R DE AR SPLIT de 30.000~ UND 0 0 0
BTUs, tipo convencional ou inverter, com fungdo
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

quente ou frio, nacional ou importado. Descrigdo:
Troca do compressor para garantir a compressao
adequada do refrigerante. Compatibilidade:
Compressor de acordo com as especificagdes do
fabricante.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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2313

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a
48.000 BTUSs, tipo convencional ou inverter, com
fungao quente ou frio, nacional ou importado.
Descrigao: Troca do compressor para garantir a
compresséao adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de acordo com as
especificagdes do fabricante.

UND

15

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

20

2313

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a
60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungao quente ou frio, nacional ou importado.
Descrigao: Troca do compressor para garantir a
compresséao adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de acordo com as
especificagdes do fabricante.

UND

15

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

Péagina 10 de 25

Este documento é peca do processo 64321.009281/2026-63

Pag 611 de 1100




21

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO nacional ou importado. Itens
Substituidos: Termostato. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificagdes do fabricante.
Compreende a troca do componente termostato,
com o fornecimento do SV mais pega, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT de
9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungao quente ou frio,

UND

25

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

22

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO
Compreende a troca do componente termostato,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT de
18.000 a 24.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcéo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificacdes do fabricante.

UND

25

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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23

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO
Compreende a troca do componente termostato,
com o fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT de
30.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungéo quente ou frio, nacional ou importado.
Itens Substituidos: Termostato. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificagdes do fabricante.

UND

25

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

24

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO
Compreende a troca do componente termostato,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT de
36.000 a 48.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fungao quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

UND

25

JUSTIFICAR

SAG

Embora nao haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratagéo.

A definigao do quantitativo também levou em consideragdo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagao continua para a
preservagéo de insumos hospitalares e para a manutengéo das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servigos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragao.
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25

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO
Compreende a troca do componente termostato,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT de
50.000 a 60.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcéo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificages do fabricante.

UND

25

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

26

2631

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: CAPACITOR
DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos CONDICIONADOR
DE AR SPLIT de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungdo quente ou
frio, nacional ou importado. ltens Substituidos:
capacitor.

Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

UND

25

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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2631

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: CAPACITOR
DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos CONDICIONADOR
DE AR SPLIT de 18.000 a 24.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungdo quente ou
frio, nacional ou importado. ltens Substituidos:
capacitor.

Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

28

2631

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: CAPACITOR
DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos CONDICIONADOR
DE AR SPLIT de 30.000 BTUs, tipo convencional
ou inverter, com fungéo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: capacitor.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificacdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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2631

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: CAPACITOR
DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos CONDICIONADOR
DE AR SPLIT de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungdo quente ou
frio, nacional ou importado. ltens Substituidos:
capacitor.

Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragdo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratagéo.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

30

2631

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: CAPACITOR
DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos CONDICIONADOR
DE AR SPLIT de 50.000 a 60.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungao quente ou
frio, nacional ou importado. ltens Substituidos:
capacitor.

Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a troca
do componente placa eletrénica principal, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
18.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou importado. ltens
Substituidos: placa eletrénica principal.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificages do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento

das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

32

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a troca
do componente placa eletronica principal, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungao quente ou frio, nacional ou importado. Itens
Substituidos: placa eletrénica principal.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a troca
do componente placa eletronica principal, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000
BTUs, tipo convencional ou inverter, com fungédo
quente ou frio, nacional ou importado. ltens
Substituidos: placa eletrénica principal.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificacdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

34

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a troca
do componente placa eletrénica principal, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a
48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou importado. ltens
Substituidos: placa eletrénica principal.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificacdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a troca
do componente placa eletrénica principal, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a
60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou importado. ltens
Substituidos: placa eletrénica principal.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificacdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

36

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a troca
do componente placa eletrénica receptora, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou importado. ltens
Substituidos: placa eletronica receptora.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificacdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a troca
do componente placa eletrénica receptora, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou importado. ltens
Substituidos: placa eletronica receptora.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificacdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

38

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a troca
do componente placa eletrénica receptora, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos de
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUs,
tipo convencional ou inverter, com fungédo quente
ou frio, nacional ou importado. Itens Substituidos:
placa eletronica receptora. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificagbes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a troca
do componente placa eletrénica receptora, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos de
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 a 48.000
BTUs, tipo convencional ou inverter, com fungédo
quente ou frio, nacional ou importado. ltens
Substituidos: placa eletronica receptora.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificacdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

40

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a troca
do componente placa eletrénica receptora, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos de
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 50.000 a 60.000
BTUs, tipo convencional ou inverter, com fungédo
quente ou frio, nacional ou importado. ltens
Substituidos: placa eletronica receptora.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificacdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a

vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungéo quente ou frio, nacional ou importado.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

42

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com

fungéo quente ou frio, nacional ou importado.

Fornecimento de componentes de qualidade para

assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificages do fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora nao haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratagéo.

A definigao do quantitativo também levou em consideragdo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagao continua para a
preservagéo de insumos hospitalares e para a manutengéo das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servigos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragao.
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22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000
BTUs, tipo convencional ou inverter, com fungédo
quente ou frio, nacional ou importado.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

UND

20

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o

dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a
48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungéo quente ou frio, nacional ou importado.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificages do fabricante.

UND

20

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratagéo.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a
60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, com

fungao quente ou frio, nacional ou importado.

Fornecimento de componentes de qualidade para

assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

UND

20

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

46

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : MOTOR DO VENTILADOR

DA

CONDENSADORA, com o fornecimento da pega,
abrangendo aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo convencional
ou inverter, com fungéo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de

qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificagdes do
fabricante.

UND

20

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : MOTOR DO VENTILADOR
DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da pega,
abrangendo aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 18.000 a 24.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungéo quente ou
frio, nacional ou importado. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificagdes do fabricante.

UND

20

JUSTIFICAR

SAG

Embora nao haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
calculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento

das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratagéo.

A definigao do quantitativo também levou em consideragdo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagao continua para a
preservagéo de insumos hospitalares e para a manutengéo das
condi¢gbes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servigos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragao.

48

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da pega,
abrangendo aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 30.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fungao quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificagbes do
fabricante.

UND

30

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratagéo.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.
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22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da pega,
abrangendo aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungdo quente ou
frio, nacional ou importado. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificagdes do fabricante.

UND

JUSTIFICAR

SAG

Embora néo haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratag&o.

A definigdo do quantitativo também levou em consideracédo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagéo continua para a
preservacgao de insumos hospitalares e para a manutengao das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servicos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragéo.

50

22454

MANUTENGAO CORRETIVA SERVIGO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da pega,
abrangendo aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 50.000 a 60.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungdo quente ou
frio, nacional ou importado. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificagdes do fabricante.

UND

JUSTIFICAR

SAG

Embora nao haja histérico de consumo suficiente para subsidiar o
célculo da demanda, o quantitativo solicitado foi definido com base
na necessidade identificada pela Administragéo para atendimento
das atividades institucionais. Por se tratar de um pregao novo, o
dimensionamento considerou estimativas técnicas e operacionais,
visando garantir a adequada execugao dos servigos durante toda a
vigéncia da contratagéo.

A definigao do quantitativo também levou em consideragdo a
quantidade de equipamentos existentes na unidade, superior a 300
condicionadores de ar, bem como a criticidade de diversos
ambientes que dependem de climatizagao continua para a
preservagéo de insumos hospitalares e para a manutengéo das
condigdes adequadas de funcionamento dos setores do hospital.

Assim, o quantitativo adotado busca garantir a continuidade dos
servigos, evitar insuficiéncia contratual e assegurar o pleno
atendimento das necessidades da Administragao.

Manaus - Am, 09 de Junho de 2026.

LUCIO MAURO LA ROQUE DIAS - 22 Ten
Chefe da equipe de planejamento
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S

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
HOPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

MANIFESTACAO DE INTERESSE DE PARTICIPACAO EM INTENCAO DE REGISTRO DE
PRECOS

IRP 3/2026 do Pregdo Eletrénico SRP 90011/2026 da UASG n° 160014 — COMANDO DA 12° REGIAO
MILITAR, Orgao Gerenciador.

Objeto: Servigo de instalagdo, reabastecimento de gas e manutengdo preventiva/corretiva de ares
condicionados, com fornecimento de pecas para o Comando da 12* Regido Militar e demais Unidades
(UASG) pertencentes ao Grupo de Coordenacdo e Acompanhamento de Licitacdes e Contratos (GCALC) da
Guarni¢ao de Manaus/AM.

1. Considerando a defini¢do de drgdo_participante como “o6rgao ou entidade da administracdo publica
federal que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Precos e integra a ata de registro
de precos”.

2. Considerando as competéncias do drgdo participante, nos termos do Art. § do DECRETO N° 11.462, DE
31 DE MARCO DE 2023, abaixo transcrito:

Art. 8° Compete ao orgdo ou a entidade participante, que serd responsavel por manifestar
seu interesse em participar do registro de pregos:

I - registrar no SRP digital sua intengdo de participar do registro de pregos, acompanhada:
a) das especificagoes do item ou do termo de referéncia ou projeto basico adequado ao
registro de pregos do qual pretende participar;

b) da estimativa de consumo, e

¢) do local de entrega;

1l - garantir que os atos relativos a inclusdo no registro de pregos estejam formalizados e
aprovados pela autoridade competente;

111 - solicitar, se necessario, a inclusdo de novos itens, no prazo previsto pelo orgdo ou pela
entidade gerenciadora, acompanhada das informagoes a que se refere o inciso I e da
pesquisa de mercado que contemple a varia¢do de custos locais e regionais;

IV - manifestar, junto ao orgdo ou a entidade gerenciadora, por meio da IRP, sua
concordancia com o objeto, anteriormente a realiza¢do do procedimento licitatorio ou da
contratagdo direta;

V' - auxiliar tecnicamente, por solicitagdo do orgdo ou da entidade gerenciadora, as
atividades previstas nos incisos IV e VII do caput do art. 7°;

VI - tomar conhecimento da ata de registro de pregos, inclusive de eventuais alteragoes,
para o correto cumprimento de suas disposigoes;

VII - assegurar-se, quando do uso da ata de registro de pregos, de que a contratagdo a ser
realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados,;

VIII - zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obriga¢oes assumidas pelo fornecedor
e pela aplicagdo de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na
ata de registro de pregos ou de obrigagoes contratuais,

IX - aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditorio, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em relagdo a sua
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demanda registrada, ou do descumprimento das obrigagoes contratuais, em relagdo as suas
proprias contratagoes, informar as ocorréncias ao orgdo ou a entidade gerenciadora e
registra-las no SICAF; e

X - prestar as informagoes solicitadas pelo orgdo ou pela entidade gerenciadora quanto a
contratagdo e a execug¢do da demanda destinada ao seu orgdo ou a sua entidade.

3. Considerando que foi registrada no sitio www.comprasnet.gov.br, por meio de senha pessoal da SALC da
UASG interessada, a manifestagdo de interesse em participar do registro de pregos, sendo registrada na IRP
do orgdo gerenciador a estimativa de consumo, o local de entrega e demais elementos considerados
pertinentes, cumprindo desta forma o que prescreve os Art. 9 e 10 do Decreto N° 11.462, de 31 de margo de
2023.

4. Relagdo dos itens e quantitativos:

Unidade De| Qtd Qtd Valor

Medida | minima | mixima Qtd total Valor total

Item Especificacao A
unitario

Manutengéo preventiva de CONDICIONADOR
DE AR SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS: -
Limpeza completa e higienizagdo com produtos
apropriados, com desmontagem e montagem da
maquina; revisao de todos os componentes
elétricos e mecanicos; calibragdo e
complementagdo de carga de gas, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de
ar, limpeza dos ventiladores (axial e centrifugo),
testes de atuacdo dos componentes elétricos,
verificagdo da voltagem e amperagem, UND 1 49 >0 R$ 540,00 | R$27.000,00
verificag@o da instalagdo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixa¢ao dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificagdo de todas as partes
moveis, substitui¢do da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do
gabinete, verificagdo com troca, se necessario,
do amortecedor do motor dos ventiladores e
compressor.

Manutengéo preventiva de CONDICIONADOR
DE AR SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS: -
Limpeza completa e higienizagdo com produtos
apropriados, com desmontagem e montagem da

maquina; revisdo de todos os componentes
elétricos e mecanicos; calibragdo e
complementagado de carga de gas, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de
ar, limpeza dos ventiladores (axial e centrifugo),
~ o UND 1 49 50 R$ 596,67 |R$ 29.833,50
testes de atuagdo dos componentes elétricos,
verificag@o da voltagem e amperagem,
verificag@o da instalagdo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixac¢ao dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificagdo de todas as partes
moveis, substitui¢do da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza ¢ retoque da
pintura do compressor a parte interna do

gabinete, verificagdo com troca, se necessario,
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do amortecedor do motor dos ventiladores €
compressor.

Manutengéo preventiva de CONDICIONADOR
DE AR SPLIT DE 30.000 BTUS:
- Limpeza completa e higienizagdo com produtos
apropriados, com desmontagem e montagem da
maquina; revisao de todos os componentes
elétricos e mecanicos; calibragdo e
complementagdo de carga de gas, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de
ar, limpeza dos ventiladores (axial e centrifugo),
testes de atuacdo dos componentes elétricos,
verificacdo da voltagem e amperagem,
verificag@o da instalagdo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixa¢ao dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificagdo de todas as partes
moveis, substitui¢do da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do
gabinete, verificagdo com troca, se necessario,

UND 1 49 50 R$ 596,67 |RS$ 29.833,50

do amortecedor do motor dos ventiladores e
compressor.

Manutengéo preventiva de CONDICIONADOR
DE AR SPLIT DE 36.000 a
48.000 BTUS: - Limpeza completa e
higienizagdo com produtos apropriados, com
desmontagem e montagem da maquina; revisdo
de todos os componentes elétricos e mecanicos;
calibra¢do e complementagdo de carga de gas,
limpeza do condensador e evaporador, limpeza
do filtro de ar, limpeza dos ventiladores (axial e

centrifugo), testes de atuagdo dos componentes
elétricos, verificagdo da voltagem e amperagem,
verificag@o da instalagdo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixac¢ao dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificagdo de todas as partes
moveis, substitui¢do da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza ¢ retoque da
pintura do compressor a parte interna do
gabinete, verificagdo com troca, se necessario,

UND 1 29 30 R$ 930,00 |RS$ 27.900,00

do amortecedor do motor dos ventiladores e
COmpressor.

Manutengéo preventiva de CONDICIONADOR
DE AR SPLIT DE 50.000 a
60.000 BTUS: - Limpeza completa e

higienizagdo com produtos apropriados, com
desmontagem e montagem da maquina; revisdo
5 de todos os componentes elétricos e mecanicos; UND 1 49 50 R$ 1.116,67 |R$ 55.833,50
calibra¢do e complementagdo de carga de gas,
limpeza do condensador e evaporador, limpeza
do filtro de ar, limpeza dos ventiladores (axial e
centrifugo), testes de atuagdo dos componentes
elétricos, verificagdo da voltagem e amperagem,

verificag@o da instalagdo elétrica do aparelho,
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reaperto dos parafusos de fixagdo dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificacdo de todas as partes
moveis, substitui¢do da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do
gabinete, verificagdo com troca, se necessario,
do amortecedor do motor dos ventiladores e
COMpressor.

SERVICO DE INSTALACAO EXTRA
Compreende a instalacdo de unidades internas e
externas, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcdo quente ou frio, nacional ou

importado. Materiais inclusos: cobre eletrolitico,
6 tubo esponjoso térmico antichama, fios pp ou UND 1 29 30 R$ 716,67 |R$21.500,10

similar, fita branca em PVC: acabamento

estético e protecdo adicional, comprimento
maximo instalacao de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao de Obra:

equipe especializada assegurando instalagdo
precisa. Observagdes: Néo inclui passagem de
ponto elétrico e servigos de alvenaria, garantindo
foco especifico em sistemas de ar-condicionado.

SERVICO DE INSTALACAO EXTRA
Compreende a instalacdo de unidades internas e
externas, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcao quente ou frio, nacional ou

importado. Materiais inclusos: cobre eletrolitico,
7 tubo esponjoso térmico antichama, fios pp ou UND 1 29 30 R$ 783,33 | R$ 23.499,90

similar, fita branca em PVC: acabamento

estético e prote¢do adicional, comprimento
maximo instalacao de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao de Obra:

equipe especializada assegurando instalagdo
precisa. Observagdes: Néo inclui passagem de
ponto elétrico e servigos de alvenaria, garantindo
foco especifico em sistemas de ar-condicionado.

SERVICO DE INSTALACAO EXTRA
Compreende a instalagdo de unidades internas e
externas, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000

BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fun¢do quente ou frio, nacional ou importado.

Materiais inclusos: cobre eletrolitico, tubo

. s . o UND 1 29 30 R$ 936,67 |R$ 28.100,10
esponjoso térmico antichama, fios pp ou similar,
fita branca em PVC: acabamento estético e
protecdo adicional, comprimento maximo
instalagdo de 4,0 metros, suporte da

condensadora em ago galvanizado. Mao de Obra:
equipe especializada assegurando instalagdo
precisa. Observagdes: Néo inclui passagem de
ponto elétrico e servigos de alvenaria, garantindo
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foco especifico em sistemas de ar-condicionado.

SERVICO DE INSTALACAO EXTRA
Compreende a instalagdo de unidades internas e
externas, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a

48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Materiais inclusos: cobre eletrolitico,
tubo esponjoso térmico antichama, fios pp ou
similar, fita branca em PVC: acabamento
estético e protecao adicional, comprimento
maximo instalagao de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao de Obra:
equipe especializada assegurando instalagdo
precisa. Observacdes: Nao inclui passagem de
ponto elétrico e servicos de alvenaria, garantindo
foco especifico em sistemas de ar-condicionado.

UND

29

30

RS 1.066,67

R$ 32.000,10

10

SERVICO DE INSTALACAO EXTRA
Compreende a instalagdo de unidades internas e
externas, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a

60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fungao quente ou frio, nacional ou
importado. Materiais inclusos: cobre eletrolitico,
tubo esponjoso térmico antichama, fios pp ou
similar, fita branca em PVC: acabamento
estético e protecao adicional, comprimento
maximo instalagao de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao de Obra:
equipe especializada assegurando instalagdo
precisa. Observacdes: Nao inclui passagem de
ponto elétrico e servicos de alvenaria, garantindo
foco especifico em sistemas de ar-condicionado.

UND

19

20

RS 1.416,67

R$ 28.333,40

11

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fung@o quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gés
Utilizado: Sele¢do conforme especificagdes do
fabricante.

UND

24

25

R$ 380,00

R$ 9.500,00

12

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 18.000 a 24.000 BTUS, tipo convencional ou
inverter, com fung@o quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gés
Utilizado: Sele¢do conforme especificagdes do
fabricante.

UND

24

25

R$ 421,67

R$ 10.541,75

13

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE

UND

24

25

R$ 415,00

R$ 10.375,00
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RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 30.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado.

Recarga de gas refrigerante para otimizar o
desempenho do sistema. Gas Utilizado: Selecao
conforme especificacdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fung@o quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gas
Utilizado: Sele¢do conforme especificagdes do

14 UND 1 24 25 R$ 466,00 |RS$ 11.650,00

fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 50.000 a 60.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fung@o quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gas
Utilizado: Sele¢do conforme especificagdes do

15 UND 1 24 25 R$ 679,33 |R$ 16.983,25

fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
16 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a UND 1 14 15 R$ 2.535,00 |R$ 38.025,00
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fungao quente ou frio, nacional ou
importado. Descri¢do: Troca do compressor para
garantir a compressdo adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de acordo com as

especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
17 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a UND 1 14 15 R$ 2.983.33 | RS 44.749,95
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Descrigdo: Troca do compressor para

garantir a compressdo adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de acordo com as
especificagdes do fabricante.
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MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
18 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000 UND 1 14 15 R$ 3.766,00 |R$ 56.490,00
BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou importado.
Descricao: Troca do compressor para garantir a
compressdo adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de acordo com as
especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
19 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a UND 1 14 15 R$ 3.899,33 |R$ 58.489,95
48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcao quente ou frio, nacional ou
importado. Descrigdo: Troca do compressor para
garantir a compressao adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de acordo com as
especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
20 |CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a UND 1 14 15 R$ 4.432,67 |R$ 66.490,05
60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcao quente ou frio, nacional ou
importado. Descri¢do: Troca do compressor para
garantir a compressdo adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de acordo com as
especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO Compreende a troca do
componente termostato, com o fornecimento do
SV mais peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especifica¢des do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:

22 TERMOSTATO UND 1 24 25 R$ 346,67 | R$ 8.666,75
Compreende a troca do componente termostato,
com o fornecimento da peca, abrangendo

aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT

21 UND 1 24 25 R$ 323,33 | R$ 8.083,25
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de 18.000 a 24.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fung@o quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO
Compreende a troca do componente termostato,

com o fornecimento da pega, abrangendo
23 | aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT UND 1 24 25 R$ 413,33 | R$ 10.333,25
de 30.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado.

Itens Substituidos: Termostato. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO
Compreende a troca do componente termostato,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fung@o quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de qualidade para

24 UND 1 24 25 R$ 470,00 |R$ 11.750,00

assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificacdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO
Compreende a troca do componente termostato,

com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 50.000 a 60.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com func¢do quente ou frio, nacional ou

importado. Itens Substituidos: Termostato.

25 UND 1 24 25 R$ 623,33 |R$ 15.583,25

Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especifica¢des do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
CAPACITOR DE
26 | FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca UND 1 24 25 R$ 260,00 | R$ 6.500,00
do componente capacitor, com o fornecimento
da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fungdo quente ou frio, nacional ou
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importado. Itens Substituidos: capacitor.

Fornecimento de componentes de qualidade para

assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
CAPACITOR DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento
27 da peca, abrangendo aparelhos UND 1 24 25 R$ 360,00 | R$9.000,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,

com fungdo quente ou frio, nacional ou

importado. Itens Substituidos: capacitor.

Fornecimento de componentes de qualidade para

assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especifica¢des do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
CAPACITOR DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento
28 da peca, abrangendo aparelhos UND 1 29 30 R$ 423,33 |R$ 12.699,90
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000
BTUs, tipo convencional ou inverter, com

fun¢do quente ou frio, nacional ou importado.
Itens Substituidos: capacitor. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
CAPACITOR DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento
29 da pega, abrangendo aparelhos UND 1 29 30 RS 466,67 |R$ 14.000,10
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a
48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcao quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: capacitor.

Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especifica¢des do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
CAPACITOR DE
30 | FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca UND 1 29 30 R$ 520,00 |R$ 15.600,00
do componente capacitor, com o fornecimento
da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a
60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,

com fungdo quente ou frio, nacional ou
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importado. Itens Substituidos: capacitor.

Fornecimento de componentes de qualidade para

assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a
troca do componente placa eletronica principal,
com o fornecimento da pega, abrangendo
31 aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT UND 1 29 30 R$ 320,00 | R$9.600,00
de 9.000 a 18.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fung@o quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletronica
principal. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a
troca do componente placa eletronica principal,
com o fornecimento da pega, abrangendo
32 | aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT UND 1 29 30 R$ 363,33 |R$ 10.899,90
de 18.000 a 24.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com func¢io quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletronica
principal. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a
troca do componente placa eletronica principal,
com o fornecimento da pega, abrangendo
33 aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT UND 1 29 30 R$ 413,33 |R$ 12.399,90
de 30.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletronica
principal. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a
34 | troca do componente placa eletronica principal, UND 1 29 30 RS 483,33 | R$ 14.499,90
com o fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fung@o quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletronica
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principal. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a
troca do componente placa eletronica principal,
com o fornecimento da pega, abrangendo
35 aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT UND 1 29 30 R$ 566,67 |R$ 17.000,10
de 50.000 a 60.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fung@o quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletronica
principal. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a
troca do componente placa eletronica receptora,
com o fornecimento da pega, abrangendo
36 | aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT UND 1 29 30 R$ 383,33 |R$ 11.499,90
de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com func¢io quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletronica
receptora. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a
troca do componente placa eletronica receptora,
com o fornecimento da pega, abrangendo
37 | aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT UND 1 29 30 R$ 433,33 |R$ 12.999,90
de 18.000 a 24.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletronica
receptora. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a
38 | troca do componente placa eletrdnica receptora, UND 1 29 30 R$ 516,67 |R$ 15.500,10
com o fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos de CONDICIONADOR DE AR
SPLIT 30.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fung@o quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletronica
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receptora. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a
troca do componente placa eletronica receptora,
com o fornecimento da pega, abrangendo
39 aparelhos de CONDICIONADOR DE AR UND 1 29 30 R$ 533,33 |R$ 15.999,90
SPLIT 36.000 a 48.000 BTUs, tipo convencional
ou inverter, com fun¢@o quente ou frio, nacional
ou importado. Itens Substituidos: placa
eletronica receptora. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar

funcionamento adequado, de acordo com as
especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a
troca do componente placa eletronica receptora,

com o fornecimento da pega, abrangendo
40 aparelhos de CONDICIONADOR DE AR UND 1 29 30 R$ 583,33 | R$ 17.499,90
SPLIT 50.000 a 60.000 BTUs, tipo convencional
ou inverter, com fun¢ao quente ou frio, nacional
ou importado. Itens Substituidos: placa
eletronica receptora. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
41 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a UND 1 29 30 R$ 380,00 |R$ 11.400,00
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,

com fungao quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
42 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a UND 1 29 30 R$ 380,00 |R$ 11.400,00
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de

qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.
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MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000
BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou importado.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo

43 UND 1 19 20 R$ 413,33 | R$ 8.266,60

com as especificagdes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
44 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a UND 1 19 20 R$ 476,67 | R$9.533.40
48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de

qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
45 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a UND 1 19 20 R$ 513,33 |R$ 10.266,60
60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcao quente ou frio, nacional ou

importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,

46 UND 1 19 20 R$ 483,33 | R$9.676,60

com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO
DE COMPONENTES: MOTOR DO
47 VENTILADOR DA UND 1 19 20 R$ 483,33 | R$9.666,60
CONDENSADORA, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000
a 24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
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com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

48

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da
pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000
BTUs, tipo convencional ou inverter, com
fun¢do quente ou frio, nacional ou importado.
Fornecimento de componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, de acordo
com as especifica¢des do fabricante.

UND

29

30

R$ 513,33

R$ 15.399,90

49

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a
48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

UND

29

30

R$ 570,00

R$ 17.100,00

50

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da
pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a
60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do

fabricante.

UND

29

30

R$ 613,33

R$ 18.399,90

5. Justificativa da Contratacao:
A contratacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas de ar-condicionado do

Hospital Militar de Area de Manaus (HMAM) ¢ necessaria para garantir a continuidade dos servigos de
saude prestados pela Organizacdo Militar. Em razdo das elevadas temperaturas e da alta umidade
caracteristicas da regido amazoOnica, a climatizacdo adequada ¢ indispensavel para o funcionamento de

ambientes assistenciais, administrativos e de apoio.

O HMAM possui mais de 300 equipamentos de ar-condicionado instalados em diversos setores, o que

demanda manutengdo especializada e continua para assegurar seu pleno funcionamento, evitar interrupgdes
nas atividades hospitalares, preservar equipamentos e insumos sensiveis e proporcionar condi¢des adequadas
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de conforto e seguranca para pacientes e profissionais.

6. Bens e Servicos Comuns:

De acordo com o Art. 6°, inciso XIII, XLI e Art. 29° caput da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, a
natureza do objeto a ser contratado ¢ comum, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, aos quais
especificamente estardo objetivamente definidos no Termo de Referéncia (Anexo I ao Edital).

7. Local de realizacdo do servico:

8. Concordancia com o objeto da licitagao:
Ha concordancia desta Unidade Gestora Participante com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos
precos estimados, nos termos:

a) Participar do Pregdo Eletronico SRP 90011/2026 e IRP n° 3/2026 do COMANDO DA 12°
REGIAO MILITAR (UASG 160014), na condi¢do de UG participante UASG: (160020), que
tem como finalidade de proceder ao Registro de Precos para a contratagdo de servigo de
manuten¢do de ar condicionado, visando atender demandas da Unidade Gestora Gerenciadora
(UGG) e das demais Unidades Gestoras Participantes (UGP).

b) conforme previsdao do art. 14 do Decreto n° 10.024/19¢ do Art. 8 do Decreto n°® 11.462/23, ratifica-se a
justificativa do requisitante quanto a necessidade do objeto da contratagdo, autorizando-se o langamento das
necessidades nos termos do art. 9 ¢ 10 do Decreto N° 11.462, de 31 de margo de 2023;

Manaus-AM, 09 de junho de 2026.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
a. Autorizo a participacao na IRP 3/2026 do Pregdo Eletronico de contratagdo de servico de manutengao de
ar condicionado - UASG 160014 — COMANDO DA 122 REGIAO MILITAR;

b. Nos termos do inciso VI, do art. 7°, do Decreto n° 11.462/23, esta UG concorda com o objeto a ser
licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referéncia; e

c. Encaminhe-se o Demonstrativo da Necessidade da Contratagdo ao Ordenador de Despesas da Unidade
Gerenciadora.
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@ Compras.gov.or UASG 160020

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

Documento de Formalizacao da Demanda 137/2026

Niumero do Documento de Formalizacdo da Demanda: 137/2026
1. Informacoes Gerais

Area requisitante Data da conclusdo da contratagao UASG Editado por
Almoxarifado 09/08/2026 00:00 160020 I
Descrigao sucinta do objeto

IRP 3/2026 Manutencdo de Condicionadores de Ar (160014-12 RM)

2. Justificativa de Necessidade

contratagao de empresa especializada para prestagao de servigos de instalagdo, manutencao preventiva e
corretiva, reabastecimento de gasrefrigerante e fornecimento de pecas para sistemas de ar-condicionado do
Hospital Militar de Area de Manaus (HMAM) faz-se necesséria para asseguraro pleno funcionamento dos
equipamentos de climatizacdo instalados nas dependéncias hospitalares e administrativas da Organizacao
Militar.

A adequada climatizacdo dos ambientes € essencial para garantir condicbes de conforto térmico,
seguranca, salubridade e bem-estar aos pacientes,acompanhantes, profissionais de salde e demais usuarios
das instalacdes, além de contribuir para a conservacdo de medicamentos, equipamentos médico-hospitalares
e materiais sensiveis as variagdes de temperatura.

A manutencdo preventiva visa reduzir a incidéncia de falhas, aumentar a vida Gtil dos equipamentos,
melhorar a eficiéncia energética e assegurar acontinuidade dos servigos prestados pelo HMAM. Ja a
manutencao corretiva objetiva restabelecer, de forma rapida e eficiente, o funcionamento dosequipamentos
gue apresentem defeitos ou interrupgdes operacionais.

O reabastecimento de gas refrigerante e o fornecimento de pecas originais ou compativeis séo
indispensaveis para a execuc¢do adequada dos servicos demanutencdo, garantindo o desempenho esperado
dos equipamentos e o atendimento as especificacdes técnicas dos fabricantes.

Dessa forma, a contratacdo pretendida busca assegurar a disponibilidade continua dos sistemas de
climatizacdo, evitando prejuizos as atividadesassistenciais, administrativas e operacionais do HMAM, bem
como garantindo o cumprimento das normas de seguranca, saude ocupacional e qualidadeambiental
aplicaveis aos ambientes hospitalares.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do itemGrupo Descrigdo Qtd Val. unit. (R$)Val. total (R$)

1 Servigos De Manutencéo E Reparo De Produtos Fabricados De Metal, Ar Condicionado - Manutencao de 1,00998.354,65  998.354,65
Magquinaria E Equipamentos Sistemas / Limpeza

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

lde2

Este documento é pega do processo 64321.009281/2026-63 Pag 642 de 1100


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
Usuario
Retângulo


5. Acompanhamento

Id Acompanhamento Responsavel Data
1 IRP de Servigos de Manutengdo de Ar-condicionado _ 09/06/2026 15:02

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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@ Compras.gov.or UASG 160020

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

Estudo Técnico Preliminar 30/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64581.010407/2026-81

2. Descricao da necessidade

A contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de instalacdo, manutencdo preventiva e corretiva, reabastecimento de gas
refrigerante e fornecimento de pecas para sistemas de ar-condicionado do Hospital Militar de Area de Manaus (HMAM) faz-se necessaria para assegurar
o pleno funcionamento dos equipamentos de climatizagdo instalados nas dependéncias hospitalares e administrativas da Organiza¢do Militar.

A adequada climatizacdo dos ambientes é essencial para garantir condi¢des de conforto térmico, seguranga, salubridade e bem-estar aos pacientes,
acompanhantes, profissionais de saide e demais usudrios das instalacdes, além de contribuir para a conservagdo de medicamentos, equipamentos médico-
hospitalares e materiais sensiveis as variagcdes de temperatura.

A manutencao preventiva visa reduzir a incidéncia de falhas, aumentar a vida ttil dos equipamentos, melhorar a eficiéncia energética e assegurar a
continuidade dos servigos prestados pelo HMAM. J4 a manutengdo corretiva objetiva restabelecer, de forma répida e eficiente, o funcionamento dos
equipamentos que apresentem defeitos ou interrupgdes operacionais.

O reabastecimento de gas refrigerante e o fornecimento de pecas originais ou compativeis sdo indispensaveis para a execucdo adequada dos servicos de
manutencdo, garantindo o desempenho esperado dos equipamentos e o atendimento as especificages técnicas dos fabricantes.

Dessa forma, a contratacdo pretendida busca assegurar a disponibilidade continua dos sistemas de climatizagdo, evitando prejuizos as atividades
assistenciais, administrativas e operacionais do HMAM, bem como garantindo o cumprimento das normas de seguranga, satiide ocupacional e qualidade
ambiental aplicaveis aos ambientes hospitalares.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Almoxarifado Ten La Roque

Pelotdo de Obras St Parga

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo devera contemplar a prestacao de servigos continuados de instalacdo, manutencdo preventiva e corretiva, reabastecimento de gés
refrigerante e fornecimento de pecas para equipamentos de ar-condicionado ao Hospital Militar de Area de Manaus (HMAM), observando os seguintes
requisitos:

1. Qualificacdo Técnica
® A contratada deverd possuir experiéncia comprovada na execucdo de servicos de instalacdo e manutengdo de sistemas de climatizacéo.
® Devera dispor de profissionais qualificados e capacitados para a execugdo dos servigos, em conformidade com as normas técnicas
vigentes.
® Apresentar, quando exigido, documentacdo comprobatéria de capacidade técnica compativel com o objeto contratado.
2. Execucao dos Servigos
® Realizar manutencgdo preventiva periddica, incluindo inspecdo, limpeza, ajustes, testes operacionais, verificacdo de componentes
elétricos e mecanicos, higienizagao de filtros, serpentinas, bandejas e drenos.
Executar manutencdo corretiva sempre que identificadas falhas ou mediante solicitagdo da Administracéo.
Efetuar instalacdo, desinstalacdo e remanejamento de equipamentos quando necessario.
Realizar carga e recarga de gas refrigerante compativel com as especificagoes de cada equipamento.
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® Emitir relatérios técnicos contendo os servigos executados, diagnéstico das falhas encontradas e recomendagdes de manutengao.
3. Fornecimento de Pecas e Materiais
® Fornecer pecas, componentes, acessorios e materiais novos, de primeiro uso e compativeis com os equipamentos existentes.
® Garantir que as pegas utilizadas atendam as especifica¢Ges técnicas dos fabricantes e as normas aplicaveis.
® Substituir componentes defeituosos sempre que necessario para o restabelecimento das condi¢des normais de funcionamento.
4. Atendimento e Prazo de Execucdao
® Disponibilizar atendimento para abertura e acompanhamento de chamados técnicos.
® Atender as solicitagdes corretivas dentro dos prazos estabelecidos pela Administragdo, especialmente em areas criticas do ambiente
hospitalar.
® Executar os servicos de forma a minimizar interrup¢des nas atividades assistenciais e administrativas do HMAM.
5. Normas Técnicas e Seguranca
® Observar as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), regulamenta¢des ambientais e demais legislacdes aplicaveis
aos sistemas de climatizacdo.
Cumprir as normas de seguranca do trabalho, utilizando equipamentos de prote¢do individual (EPIs) e coletiva (EPCs) adequados.
Destinar adequadamente residuos e materiais descartados durante a execucdo dos servicos, em conformidade com a legislacdo ambiental.
6. Garantia dos Servicos
® Garantir a qualidade dos servicos executados e das pegas fornecidas pelo prazo minimo estabelecido em contrato.
® Refazer, sem 6nus adicional para a Administragdo, servigos que apresentem falhas decorrentes de execucdo inadequada.
7. Sustentabilidade
® Adotar praticas que promovam a eficiéncia energética dos equipamentos.
® Utilizar, sempre que possivel, materiais e procedimentos que reduzam impactos ambientais.
® Realizar o manuseio e descarte de fluidos refrigerantes de acordo com a legislacdo ambiental vigente.

O atendimento a esses requisitos é indispensavel para garantir a confiabilidade, disponibilidade e eficiéncia dos sistemas de climatizacdo do HMAM,
assegurando condi¢des adequadas para o desenvolvimento das atividades hospitalares, assistenciais e administrativas.

5. Levantamento de Mercado

A cargo da Unidade Gerenciadora

6. Descricao da solucao como um todo

A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestacao de servigos de instalagdo, manutencdo preventiva e corretiva de aparelhos
de ar-condicionado, incluindo o fornecimento de pecas, componentes, materiais de consumo e gas refrigerante necessarios a perfeita execucdo dos
servicos no Hospital Militar de Area de Manaus (HMAM).

A contratacdo abrangera todos os equipamentos de climatizacdo existentes nas dependéncias do HMAM, independentemente de sua capacidade ou
tecnologia, contemplando atividades de inspecdo, limpeza, higienizacdo, regulagem, testes de funcionamento, identificacdo e correcdo de falhas,
substituicdao de componentes defeituosos, recarga de gas refrigerante, instalacdo, desinstalacdo e remanejamento de equipamentos, quando demandado
pela Administragdo.

A manutencdo preventiva sera realizada de forma periddica, conforme cronograma estabelecido pela Administracdo, com o objetivo de preservar as
condicOes operacionais dos equipamentos, reduzir a ocorréncia de falhas, aumentar sua vida ttil e melhorar a eficiéncia energética. A manutencdo
corretiva serd executada sob demanda, sempre que constatada pane, defeito ou perda de desempenho dos sistemas de climatizagdo, visando ao
restabelecimento pleno de suas funcionalidades.

O fornecimento de pecas, componentes e materiais necessarios a execucdo dos servigos integra a solucdo contratada, de modo a garantir maior
agilidade no atendimento das ocorréncias e a continuidade do funcionamento dos equipamentos. Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de
primeiro uso, compativeis com os equipamentos existentes e em conformidade com as especifica¢oes técnicas dos fabricantes e normas vigentes.

A contratada devera disponibilizar médo de obra qualificada, ferramentas, instrumentos, equipamentos e demais recursos necessdrios a execucdo dos
servicos, responsabilizando-se pela observancia das normas técnicas, de seguranca do trabalho, sanitarias e ambientais aplicaveis.

A solugdo proposta busca assegurar a disponibilidade continua e o adequado desempenho dos sistemas de climatizagdo do HMAM, contribuindo para
a manutencdo de ambientes com condig¢Oes térmicas adequadas as atividades assistenciais, administrativas e operacionais, promovendo conforto,
seguranca, bem-estar e preservacdo de equipamentos, medicamentos e materiais hospitalares sensiveis as variagcdes de temperatura. Dessa forma,
pretende-se garantir a continuidade dos servigos prestados pelo Hospital, reduzir custos decorrentes de falhas ndo programadas e aumentar a vida util dos
equipamentos de climatizacao instalados na Organizacdo Militar.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item

Especificacao

Unidade
De
Medida

Qtd

minima

Qtd

maxima

Qtd
total

Valor
unitario

Valor total

Manutencao preventiva de CONDICIONADOR
DE AR SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS: -
Limpeza completa e higienizacdo com produtos
apropriados, com desmontagem e montagem da
maquina; revisao de todos os componentes
elétricos e mecanicos; calibracdo e
complementacao de carga de gas, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de
ar, limpeza dos ventiladores (axial e centrifugo),
testes de atuacdo dos componentes elétricos,
verificacdo da voltagem e amperagem,
verificacdo da instalacdo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixacdo dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificacdo de todas as partes
méveis, substituicao da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do
gabinete, verificacdo com troca, se necessario,
do amortecedor do motor dos ventiladores e
COmpressor.

UND

49

50

R$ 540,00

R$ 27.000,00

Manutencdo preventiva de CONDICIONADOR
DE AR SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS: -
Limpeza completa e higienizacdo com produtos
apropriados, com desmontagem e montagem da
maquina; revisao de todos os componentes
elétricos e mecanicos; calibracdo e
complementacgdo de carga de gas, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de
ar, limpeza dos ventiladores (axial e centrifugo),
testes de atuacdo dos componentes elétricos,
verificacdo da voltagem e amperagem,
verificacdo da instalacdo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixacao dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificacdo de todas as partes
méveis, substituicao da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do
gabinete, verificacdo com troca, se necessario,
do amortecedor do motor dos ventiladores e
COmpressor.

UND

49

50

R$ 596,67

R$ 29.833,50

Manutencdo preventiva de CONDICIONADOR
DE AR SPLIT DE 30.000 BTUS:
- Limpeza completa e higienizacdo com
produtos apropriados, com desmontagem e
montagem da maquina; revisdo de todos os
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componentes elétricos e mecanicos; calibracdo e
complementacao de carga de gas, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de
ar, limpeza dos ventiladores (axial e centrifugo),
testes de atuacdo dos componentes elétricos,
verificacdo da voltagem e amperagem,
verificacdo da instalacdo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixacao dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificacdo de todas as partes
méveis, substituicdo da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do
gabinete, verificacdo com troca, se necessario,
do amortecedor do motor dos ventiladores e
COMPressor.

UND 1 49 50 R$ 596,67 R$ 29.833,50

Manutencdo preventiva de CONDICIONADOR
DE AR SPLIT DE 36.000 a
48.000 BTUS: - Limpeza completa e
higienizacdo com produtos apropriados, com
desmontagem e montagem da maquina; revisao
de todos os componentes elétricos e mecanicos;
calibracao e complementacao de carga de gas,
limpeza do condensador e evaporador, limpeza
do filtro de ar, limpeza dos ventiladores (axial e
centrifugo), testes de atuacdao dos componentes
4 |elétricos, verificagdo da voltagem e amperagem, | UND 1 29 30 R$ 930,00 | R$ 27.900,00
verificacdo da instalacdo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixacao dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificacdo de todas as partes
moveis, substituicdo da fiagdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do
gabinete, verificacdo com troca, se necessario,
do amortecedor do motor dos ventiladores e
COMPressor.

Manutencao preventiva de CONDICIONADOR
DE AR SPLIT DE 50.000 a
60.000 BTUS: - Limpeza completa e
higienizacdo com produtos apropriados, com
desmontagem e montagem da maquina; revisdo
de todos os componentes elétricos e mecanicos;
calibracdo e complementacao de carga de gas,
limpeza do condensador e evaporador, limpeza
do filtro de ar, limpeza dos ventiladores (axial e
centrifugo), testes de atuacdo dos componentes
5 |elétricos, verificacdo da voltagem e amperagem, | UND 1 49 50 [R$1.116,67| R$55.833,50
verificacdo da instalacdo elétrica do aparelho,
reaperto dos parafusos de fixacdo dos
ventiladores (axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificacdo de todas as partes
méveis, substituicdo da fiacdo avariada ou troca
dos terminais oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna do
gabinete, verificacdo com troca, se necessario,
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do amortecedor do motor dos ventiladores e
COMpressor.

SERVICO DE INSTALAGAO EXTRA
Compreende a instalacdo de unidades internas e
externas, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcgdo quente ou frio, nacional ou
importado. Materiais inclusos: cobre eletrolitico,
tubo esponjoso térmico antichama, fios pp ou
6 similar, fita branca em PV C: acabamento UND 1 29 30 R$ 716,67 R$ 21.500,10
estético e protecdo adicional, comprimento
maximo instalagdo de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao de
Obra: equipe especializada assegurando
instalacdo precisa. Observacdes: Ndo inclui
passagem de ponto elétrico e servigos de
alvenaria, garantindo foco especifico em
sistemas de ar-condicionado.

SERVICO DE INSTALACAO EXTRA
Compreende a instalacdo de unidades internas e
externas, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Materiais inclusos: cobre eletrolitico,
tubo esponjoso térmico antichama, fios pp ou
7 similar, fita branca em PVC: acabamento UND 1 29 30 R$ 783,33 R$ 23.499,90
estético e protecdo adicional, comprimento
maximo instalacdo de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao de
Obra: equipe especializada assegurando
instalacdo precisa. Observagdes: Ndo inclui
passagem de ponto elétrico e servicos de
alvenaria, garantindo foco especifico em
sistemas de ar-condicionado.

SERVICO DE INSTALACAO EXTRA
Compreende a instalagdo de unidades internas e
externas, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000
BTUs, tipo convencional ou inverter, com
funcdo quente ou frio, nacional ou importado.
Materiais inclusos: cobre eletrolitico, tubo
esponjoso térmico antichama, fios pp ou similar,
8 fita branca em PVC: acabamento estético e UND 1 29 30 R$ 936,67 R$ 28.100,10
protecdo adicional, comprimento maximo
instalacao de 4,0 metros, suporte da
condensadora em acgo galvanizado. Mdo de
Obra: equipe especializada assegurando
instalacdo precisa. Observacdes: Nao inclui
passagem de ponto elétrico e servicos de
alvenaria, garantindo foco especifico em
sistemas de ar-condicionado.
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SERVICO DE INSTALACAO EXTRA
Compreende a instalagcdo de unidades internas e
externas, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a
48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcgdo quente ou frio, nacional ou
importado. Materiais inclusos: cobre eletrolitico,
tubo esponjoso térmico antichama, fios pp ou
similar, fita branca em PVC: acabamento
estético e protecdo adicional, comprimento
maximo instalacdo de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao de
Obra: equipe especializada assegurando
instalacdo precisa. Observacdes: Ndo inclui
passagem de ponto elétrico e servicos de
alvenaria, garantindo foco especifico em
sistemas de ar-condicionado.

UND

29

30

R$ 1.066,67

R$ 32.000,10

10

SERVICO DE INSTALACAO EXTRA
Compreende a instalacdo de unidades internas e
externas, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a
60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Materiais inclusos: cobre eletrolitico,
tubo esponjoso térmico antichama, fios pp ou
similar, fita branca em PVC: acabamento
estético e protecdo adicional, comprimento
maximo instalacdo de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao de
Obra: equipe especializada assegurando
instalacdo precisa. Observagdes: Ndo inclui
passagem de ponto elétrico e servicos de
alvenaria, garantindo foco especifico em
sistemas de ar-condicionado.

UND

19

20

R$ 1.416,67

R$ 28.333,40

11

MANUTEN(;AO CORRETIVA SERVICO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcao quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gas
Utilizado: Sele¢do conforme especificagées do
fabricante.

UND

24

25

R$ 380,00

R$ 9.500,00

12

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 18.000 a 24.000 BTUS, tipo convencional ou
inverter, com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gas

UND

24

25

R$ 421,67

R$ 10.541,75
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Utilizado: Selecdo conforme especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
13 |de 30.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, [ UND 1 24 25 R$ 415,00 R$ 10.375,00
com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado.

Recarga de gés refrigerante para otimizar o
desempenho do sistema. Gas Utilizado: Selecao
conforme especificagdes do fabricante.

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
14 |de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo convencional ou | UND 1 24 25 R$ 466,00 R$ 11.650,00
inverter, com funcao quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gas
Utilizado: Sele¢do conforme especificagoes do
fabricante.

MANUTEN(;AO CORRETIVA SERVICO DE
RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS Compreende a
recarga de gas refrigerante, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
15 |[de 50.000 a 60.000 BTUs, tipo convencional ou | UND 1 24 25 R$ 679,33 R$ 16.983,25
inverter, com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gas
Utilizado: Sele¢do conforme especificagées do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da pecga, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
16 12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, UND 1 14 15 | R§2.53500| RS 38.025,00
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Descri¢do: Troca do compressor
para garantir a compressdo adequada do
refrigerante. Compatibilidade: Compressor de
acordo com as especificagdes do fabricante.

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
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17

fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Descrigdo: Troca do compressor
para garantir a compressdo adequada do
refrigerante. Compatibilidade: Compressor de
acordo com as especificagdes do fabricante.

UND

14

15

R$ 2.983,33

R$ 44.749,95

18

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000
BTUs, tipo convencional ou inverter, com
funcdo quente ou frio, nacional ou importado.
Descricdo: Troca do compressor para garantir a
compressdo adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de acordo com as
especificacoes do fabricante.

UND

14

15

R$ 3.766,00

R$ 56.490,00

19

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a
48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com func¢do quente ou frio, nacional ou
importado. Descrigdo: Troca do compressor
para garantir a compressdo adequada do
refrigerante. Compatibilidade: Compressor de
acordo com as especificagdes do fabricante.

UND

14

15

R$ 3.899,33

R$ 58.489,95

20

MANUTEN(;AO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE COMPRESSOR:
Compreende a troca do compressor de ar, com o
fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a
60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcgdo quente ou frio, nacional ou
importado. Descricdo: Troca do compressor
para garantir a compressao adequada do
refrigerante. Compatibilidade: Compressor de
acordo com as especifica¢ées do fabricante.

UND

14

15

R$ 4.432,67

R$ 66.490,05

21

MANUTENGCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO Compreende a troca do
componente termostato, com o fornecimento do
SV mais peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,

UND

24

25

R$ 323,33

R$ 8.083,25
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com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de qualidade
para assegurar funcionamento adequado, de
acordo com as especificag6es do fabricante.

22

MANUTEN(;AO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO
Compreende a troca do componente termostato,
com o fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 18.000 a 24.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de qualidade
para assegurar funcionamento adequado, de
acordo com as especificagdes do fabricante.

UND

24

25

R$ 346,67

R$ 8.666,75

23

MANUTENC,AO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUI(;AO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO
Compreende a troca do componente termostato,
com o fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 30.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado.

Itens Substituidos: Termostato. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificagoes do fabricante.

UND

24

25

R$ 413,33

R$ 10.333,25

24

MANUTEN(;AO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO
Compreende a troca do componente termostato,
com o fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de qualidade
para assegurar funcionamento adequado, de
acordo com as especificagdes do fabricante.

UND

24

25

R$ 470,00

R$ 11.750,00

25

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUI(;AO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
TERMOSTATO
Compreende a troca do componente termostato,
com o fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT

UND

24

25

R$ 623,33

R$ 15.583,25
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de 50.000 a 60.000 BTUs, tipo convencional ou

inverter, com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de qualidade
para assegurar funcionamento adequado, de
acordo com as especifica¢oes do fabricante.

26

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
CAPACITOR DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento
da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcgdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: capacitor.
Fornecimento de componentes de qualidade
para assegurar funcionamento adequado, de
acordo com as especifica¢oes do fabricante.

UND

24

25

R$ 260,00

R$ 6.500,00

27

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
CAPACITOR DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento
da pecga, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcgdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: capacitor.
Fornecimento de componentes de qualidade
para assegurar funcionamento adequado, de
acordo com as especifica¢ées do fabricante.

UND

24

25

R$ 360,00

R$ 9.000,00

28

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
CAPACITOR DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento
da pecga, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000
BTUs, tipo convencional ou inverter, com
funcdo quente ou frio, nacional ou importado.
Itens Substituidos: capacitor. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificacoes do fabricante.

UND

29

30

R$ 423,33

R$ 12.699,90

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
CAPACITOR DE
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29

FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento
da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a
48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: capacitor.
Fornecimento de componentes de qualidade
para assegurar funcionamento adequado, de
acordo com as especifica¢ées do fabricante.

UND

29

30

R$ 466,67

R$ 14.000,10

30

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS:
CAPACITOR DE
FASE DO COMPRESSOR Compreende a troca
do componente capacitor, com o fornecimento
da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a
60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcgdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: capacitor.
Fornecimento de componentes de qualidade
para assegurar funcionamento adequado, de
acordo com as especifica¢ées do fabricante.

UND

29

30

R$ 520,00

R$ 15.600,00

31

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a
troca do componente placa eletronica principal,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 9.000 a 18.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcao quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletr6nica
principal. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificagdes do
fabricante.

UND

29

30

R$ 320,00

R$ 9.600,00

32

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a
troca do componente placa eletronica principal,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 18.000 a 24.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletrénica
principal. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificagdes do
fabricante.

UND

29

30

R$ 363,33

R$ 10.899,90
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MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a
troca do componente placa eletronica principal,
com o fornecimento da pega, abrangendo
33 | aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT | UND 1 29 30 | R$41333 | R$12.399,90
de 30.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fun¢do quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletr6nica
principal. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a
troca do componente placa eletronica principal,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcao quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletr6nica
principal. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

34 UND 1 29 30 R$ 483,33 R$ 14.499,90

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA PRINCIPAL Compreende a
troca do componente placa eletronica principal,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 50.000 a 60.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletr6nica
principal. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

35 UND 1 29 30 R$ 566,67 R$ 17.000,10

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a
troca do componente placa eletronica receptora,
com o fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
36 | de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo convencional ou UND 1 29 30 R$ 383,33 R$ 11.499,90
inverter, com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletr6nica
receptora. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
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adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

37

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a
troca do componente placa eletronica receptora,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 18.000 a 24.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcao quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletr6nica
receptora. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

UND

29

30

R$ 433,33

R$ 12.999,90

38

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a
troca do componente placa eletronica receptora,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos de CONDICIONADOR DE AR
SPLIT 30.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcao quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa eletrénica
receptora. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

UND

29

30

R$ 516,67

R$ 15.500,10

39

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a
troca do componente placa eletronica receptora,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos de CONDICIONADOR DE AR
SPLIT 36.000 a 48.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungdo quente ou
frio, nacional ou importado. Itens Substituidos:
placa eletronica receptora. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificacoes do fabricante.

UND

29

30

R$ 533,33

R$ 15.999,90

40

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: PLACA
ELETRONICA RECEPTORA Compreende a
troca do componente placa eletronica receptora,
com o fornecimento da pega, abrangendo
aparelhos de CONDICIONADOR DE AR
SPLIT 50.000 a 60.000 BTUs, tipo

UND

29

30

R$ 583,33

R$ 17.499,90
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convencional ou inverter, com fungdo quente ou
frio, nacional ou importado. Itens Substituidos:
placa eletronica receptora. Fornecimento de
componentes de qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo com as
especificacoes do fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
4l 12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, UND 1 29 30 R$ 380,00 R$ 11.400,00
com func¢do quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificagdes do
fabricante.

MANUTENC,AO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUI(;AO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com

o fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a

24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, UND 1 29 30 R$ 380,00 R$ 11.400,00
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

42

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com
o fornecimento da pega, abrangendo aparelhos
43 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000 | UND 1
BTUs, tipo convencional ou inverter, com
funcdo quente ou frio, nacional ou importado.
Fornecimento de componentes de qualidade
para assegurar funcionamento adequado, de
acordo com as especifica¢des do fabricante.

19 20 R$ 413,33 R$ 8.266,60

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE

SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA

CONDENSADORA, com

o fornecimento da peca, abrangendo aparelhos

CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a

48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,

44 com funcéo quente ou frio, nacional ou UND 1 19 20 | R$ 476,67 R$ 9.533,40

importado. Fornecimento de componentes de
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qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificagdes do
fabricante.

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com

o fornecimento da peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a
45 60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter, UND 1 19
com fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificagdes do
fabricante.

20 R$ 513,33 R$ 10.266,60

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO
VENTILADOR DA

CONDENSADORA, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 9.000 a
12.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com fun¢do quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificagdes do

46

UND 1 19 20 R$ 483,33 R$ 9.676,60

fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 18.000 a
24.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificagoes do

47

UND 1 19 20 R$ 483,33 R$ 9.666,60

fabricante.

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUI(;AO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 30.000

48 BTUs, tipo convencional ou inverter, com UND 1 29 30 R$ 513,33 | R$ 15.399,90
funcdo quente ou frio, nacional ou importado.
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Fornecimento de componentes de qualidade
para assegurar funcionamento adequado, de
acordo com as especificagdes do fabricante.

MANUTENGAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos
49 |CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 36.000 a
48.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcgdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificacdes do
fabricante.

UND

29

30

R$ 570,00

R$ 17.100,00

MANUTENCAO CORRETIVA SERVICO DE
SUBSTITUIGAO COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos
50 [CONDICIONADOR DE AR SPLIT de 50.000 a
60.000 BTUs, tipo convencional ou inverter,
com funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as especificagdes do
fabricante.

UND

29

30

R$ 613,33

R$ 18.399,90

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 998.354,65

Valor Estimado de 998.354,65 (novecentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A cargo da Unidade Gerenciadora

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A cargo da Unidade Gerenciadora

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

PCA 2026 - 160020 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

Ultima atualizagdo: 26/05/2026
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Id pca PNCP: 00394452000103-0-000105/2026

Data de publicacdao no PNCP: 06/05/2025

Local: Manaus/AM

Fonte: Compras.gov.br

Total de itens: 277

Valor Total estimado (R$): R$ 399.818.320,5364

https://pncp.gov.br/app/pca/00394452000103/2026/105

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo dos servigos de instalacdo, manuten¢do preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de pecas e recarga de
gés refrigerante, proporcionard beneficios diretos e indiretos ao Hospital Militar de Area de Manaus (HMAM), contribuindo para a melhoria da
infraestrutura, da eficiéncia operacional e da qualidade dos servigos prestados.

Entre os principais beneficios esperados, destacam-se:

Garantia da continuidade do funcionamento dos sistemas de climatizac¢do, reduzindo a ocorréncia de interrupgdes e falhas que possam
comprometer as atividades assistenciais, administrativas e operacionais do HMAM.

Melhoria das condicées de conforto térmico e salubridade dos ambientes, proporcionando maior bem-estar a pacientes, acompanhantes,
militares, servidores e colaboradores.

Aumento da vida 1til des equipamentos de ar-condicionado, por meio da realizagcdo de manuteng¢des preventivas periddicas e intervengdes
corretivas adequadas.

Reducdo dos custos com reparos emergenciais e substituicdes prematuras de equipamentos, em razdo da identificagdo e correcdo
antecipada de falhas.

Maior eficiéncia energética dos sistemas de climatizacao, contribuindo para a racionalizag¢do do consumo de energia elétrica e para a reducao
dos custos operacionais da Administragao.

Disponibilidade de pecas e componentes necessarios a manutencao, permitindo maior agilidade na solucdo de problemas e na recuperagao
dos equipamentos.

Preservacao de equipamentos, medicamentos, materiais hospitalares e insumos sensiveis a temperatura, garantindo condi¢des ambientais
adequadas para seu armazenamento e utilizagdo.

Atendimento as normas técnicas, sanitarias, ambientais e de seguranca do trabalho, assegurando a conformidade das instalacoes e dos
servicos executados.

Maior confiabilidade dos sistemas de climatiza¢cdo em areas criticas, contribuindo para a qualidade da assisténcia prestada e para o adequado
funcionamento dos setores hospitalares.

Melhoria da gestdo patrimonial e da infraestrutura predial, mediante a manutencéo continua dos equipamentos que compdem os sistemas de
climatizacdo da Organizacdo Militar.

Dessa forma, a contratagdo contribuird para a manutencdo de ambientes seguros, confortaveis e adequados ao desenvolvimento das atividades do
HMAM, promovendo maior eficiéncia na prestacdo dos servicos de satide e melhor aproveitamento dos recursos publicos.

13. Providencias a serem Adotadas

Para a adequada execugdo da contratacdo dos servicos de instalacdo, manutencdo preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com
fornecimento de pecas e recarga de gés refrigerante, o Hospital Militar de Area de Manaus (HMAM) devera adotar as seguintes providéncias:

. Elaboracao dos documentos de planejamento da contratacao, incluindo o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referéncia e demais

documentos exigidos pela legislacdo vigente.

. Levantamento e atualizacdo do inventario dos equipamentos de climatizacdo, identificando quantitativos, capacidades, modelos, localizacédo

e estado de conservacgdo dos aparelhos existentes nas dependéncias do HMAM.

. Definicado dos critérios técnicos e operacionais para a prestagdo dos servicos, incluindo periodicidade das manutengdes preventivas, prazos de

atendimento para manutencdo corretiva e procedimentos de fiscalizacdo contratual.

. Previsdo e reserva de recursos orcamentarios necessdrios para suportar as despesas decorrentes da contratacdo durante a vigéncia contratual.
. Designacdo de fiscais e gestores do contrato, responsaveis pelo acompanhamento, fiscalizacdo, recebimento e avaliagdo dos servicos prestados.
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10.

. Disponibilizacdo de acesso as instalacdes e equipamentos, observadas as normas de seguranca e controle de acesso vigentes no HMAM, para

que a contratada possa executar os servicos de forma adequada.

. Definicao dos procedimentos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos, garantindo maior controle sobre as

demandas de manutencao.

. Estabelecimento de mecanismos de controle e monitoramento da execucdo contratual, mediante registros das manutengoes realizadas,

relatérios técnicos, ordens de servico e indicadores de desempenho.

. Adocdo das medidas necessarias para minimizar impactos nas atividades hospitalares, planejando a execugdo dos servigos de forma a ndo

comprometer o atendimento aos usuérios e o funcionamento dos setores criticos.
Verificacdo da conformidade da contratacdo com as normas técnicas, sanitarias, ambientais e de seguranca aplicaveis, garantindo que os
servicos sejam executados em conformidade com a legislagdo vigente.

A adoc@o dessas providéncias permitird uma contratacdo mais eficiente, com adequada gestdo e fiscalizacdo do contrato, assegurando o alcance dos
resultados esperados e a continuidade das atividades desenvolvidas pelo HMAM.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A contratacdo de empresa especializada para servigos de instalacdo, manutencdo preventiva e corretiva de sistemas de ar-condicionado, com
fornecimento de pecas e recarga de gas refrigerante no Hospital Militar de Area de Manaus (HMAM), pode gerar alguns impactos ambientais que devem
ser devidamente identificados, prevenidos e mitigados durante a execugdo contratual.

Entre os principais impactos ambientais potenciais, destacam-se:

Emissdao de gases refrigerantes na atmosfera, especialmente em casos de vazamentos durante manutencdes ou manuseio inadequado de
fluidos refrigerantes, podendo contribuir para o aquecimento global e impactos na camada de oz6nio, dependendo do tipo de gas utilizado.
Geracao de residuos sélidos, como filtros, pecas substituidas, componentes eletronicos, metais, plasticos e outros materiais provenientes da
manutengdo corretiva e substitui¢do de equipamentos.

Descarte inadequado de oleos, fluidos e residuos contaminades, que podem causar contaminacdo do solo e da 4gua se ndo forem
corretamente manejados.

Consumo de energia elétrica, associado ao funcionamento dos equipamentos de climatizacdo, podendo representar impacto indireto
relacionado ao uso de recursos naturais e emissoes de gases de efeito estufa.

Ruido e interferéncias locais, durante a execucdo de servicos de instalacdo e manutencdo, com possivel impacto temporario no ambiente
hospitalar.

Para mitigacdo desses impactos, deverdo ser adotadas medidas como:

Manuseio adequado e controle rigoroso de gases refrigerantes, com uso de equipamentos apropriados para recolhimento e recarga;
Destinagdo ambientalmente correta de residuos sélidos e perigosos, conforme legislagdo vigente e politicas de logistica reversa;
Utilizagdo de materiais e pegas que atendam as normas ambientais e de eficiéncia energética;

Capacitacdo dos profissionais envolvidos quanto as boas praticas ambientais;

Adocédo de manutencdo preventiva para evitar vazamentos e falhas que aumentem o impacto ambiental;

Monitoramento continuo das praticas de execugdo dos servigos, garantindo conformidade com as normas ambientais aplicaveis.

Dessa forma, embora existam impactos ambientais associados a atividade, estes podem ser significativamente reduzidos por meio de praticas
adequadas de gestdo ambiental, garantindo a sustentabilidade da contratacdo e a conformidade com a legislacdo vigente.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo é viavel devido a sua necessidade de aquisicdo e sua relevancia para a execucdo das atividades do HMAM

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.
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7 Assinou eletronicamente em 09/06/2026 as 14:42:19.

Assinou eletronicamente em 09/06/2026 ds 14:46:35.

1Y
t'f Assinou eletronicamente em 09/06/2026 as 15:33:26.
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(Continuacéo do Bl Nr 98, de 26/05/2026, do(a) HMAM) Pag n° 6

Seja inspecionado de salde pelo MPOM (H Mil A MANAUS) para Permanéncia ou Saide do Servigo
Ativo de militar temporério:

Cb CE
Sd EP
Sd EP
Sd EP
Sd EP
Sd EP
Sd EP
Sd EP

Em consequéncia
1. os militares em tela deverdo apresentar-se na Secdo de Salde para agendamento/realizacdo da
inspecdo de sallde, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, a contar de 26 MAIO 26, a fim de sanar as pendéncias
de inconsisténcias geradas no Relatério Nr 23 (Inspecdo de Salde vencida); e
2. aDiv Pes, 0 Contg, a Se¢ Sau, os militares em tela e os demais interessados tomem conhecimento e as
providéncias administrativas decorrentes.

(Nota para Bl n° 95.836, de 26 MAIO 26, do Contg)

d. ALTERACOES DE SERVIDORES CIVIS

Sem Alteracéo

2. ASSUNTOSADMINISTRATIVOS

a EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ASSISTENCIA - Designacéo

De acordo com a Portaria DGP/C Ex n° 544, de 26 de agosto de 2025, designo para compor a Equipe
Multiprofissional de Assisténcia aos Beneficiarios com Deficiéncia ou altas habilidades/superdotacdo
para atuar nesta OMS, para, idealmente, prover o atendimento neste Hospital Militar ou a avaliagéo, sgja

presencial, sgja por teleatendimento, para encaminhamento as OCS/PSA credenciados, quando da
inviabilidade de atendimento neste nosocomio, no dia 27 MAIO 26:

Cap
1°7
1°7
T

Em consequéncia
1. os militares em tela deverdo tomar conhecimento da Portaria DGP/C Ex n° 544, de 26 AGO 25, e
iniciar os trabal hos pertinentes a equipe designada; e
2. a Div Med, a Div Pes, os militares em tela e os demais interessados tomem conhecimento e as
providéncias administrativas decorrentes.

(Nota paraBl n°95.816, de 25 MAIO 26, da Div Med)

b. EQUIPE DE PLANEJAMENTO - Nomeag&o

1. Tendo em vista a necessidade da aquisicao de material e servicos, visando atender as necessidades do
Hospital Militar de Areade Manaus - H Mil A MANAUS, e conseguente participacdo nos |RP do Grupo
de Coordenacéo e Acompanhamento de Licitacdes e Contratos (GCALC) da 122 Regido Militar, e
conforme determina o art. 18 da Lei n° 14.133/2021, e as InstrucBes Normativas. Designo a Equipe de
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(Continuacéo do Bl Nr 98, de 26/05/2026, do(a) HMAM) Pag n®7

Planejamento da Contratacao.

2. Cabera a Equipe elaborar os seguintes documentos:

a. Estudos Técnicos Preliminares (ETP Digital), a fim de identificar e analisar os cené&rios para o
atendimento da demanda que consta no DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econbmica
das soluctes identificadas, conforme IN SEGES n° 58/2022;

b. Mapa de Riscos Digital, conforme o inciso X do art. 18 daLei n° 14.133/2021;

c. Relatdrio da Pesqguisa de Precos e comprovantes das cotagdes, conforme IN SEGES n° 65/2021;

d. Termo de Referéncia Digital, conforme o art. 40 daLei n® 14.133/2021 e IN SEGES n° 81/2022; e

e. Demais documentos solicitados pelo GCALC.

3. Para tanto, nomeio para compor a Equipe de Plangamento da Contratacdo, nos IRP sob
responsabilidade do Setor de Materiais (Almx), para o ano de 2026, os seguintes militares:

20 Ten
20 Sgt
CbEP
SdEP
SdEP

Em consequéncia, a Fisc Adm, a SALC, o Almx, os militares designados e os demais interessados
tomem conhecimento e as providéncias administrativas decorrentes.
(Notapara Bl n° 95.832, de 25 MAIO 26, do Almx)

c. CONTRATOS TERCEIRIZADO - Assinatura/Fiscal de Contrato - Designacéo

Processo: n° 64581.0010802/2024-01.

Pregéo Eletronico n° 90054/2024 - HMAM.

Objeto: Aquisicdo de medicamento oncoldgico e de alto custo para atender as necessidades do Hospital
Militar de Area de Manaus, nas condicdes estabel ecidas no Termo de Referéncia.

Contrato n° 67/2026 - H Mil A MANAUS, pertinente a empresa ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA,
inscrito(a) n
Data de vigéncia: inicio 18 MAIO 26 e término 17 MAIO 27, sendo por 12 meses contados da partir da
assinatura do contrato, naformado artigo 105 daLei n° 14.133, de 2021.

20
Fi
20
Fi

Em consequéncia, a contar da data desta publicacéo:

1. aFiscal Titular e o Fiscal Substituto deverdo:

a. apresentar-se em até 5 (cinco) dias uteis a Fisc Adm e a SAL C/Contratos para receber as orientaces
relativas ao contrato e a assinatura do livro registro;

b. apresentar o certificado do Estdgio Setorial de Fisca de Contratos, a ser realizado no Portal de
Educacdo (https://portal deeducacao.eb.mil.br/academico/), em até 15 (quinze) dias Gteis;

c. comunicar a Fisc Adm e a SALC, por meio de DIEx simplificado e com antecedéncia minima de 48
(quarenta e oito) horas, todo e qualquer afastamento prolongado do servico (férias, licencas, dispensas,
mi ssOes €etc);

e. enviar por DIEX para a 12 Secéo e a SALC o certificado de conclusdo imediatamente apds o término
do curso;
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03/07/2026, 10:25 SIASGnet IRP

Ambiente: PRODUGAQ Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP 03/07/2026 10:25:22
Orgéo da UASG UASG Gerenciadora
52121 - COMANDO DO EXERCITO 160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM
N° da IRP Situagéo da IRP Gestor de Compras Responsavel
160014 - 00003/2026 Encerrada

Data de Confirmagao
da Participagédo

31/07/2026 23/06/2026
Objeto

Data Provavel da Licitagéo

Servigo de instalagéo, reabastecimento de gas e manutengao preventiva/corretiva de ares condicionados, com fornecimento de pegas para as
organizagdes militares do GCALC Manaus.

Eventos da IRP

Evento Data/Hora do Registro
Alteragéo de IRP 19/06/2026 - 11:21

Alteragdes de Fase da IRP

Fase Data/Hora do Registro
Edigao 25/04/2026 - 13:28
Aberta 22/05/2026 - 09:27
Analise/Negociagao 11/06/2026 - 01:00
Confirmagao 19/06/2026 - 11:22
Encerrada 24/06/2026 - 02:00

Manifestagdes de Interesse da IRP

P Gestor de Compras Munici- ~
Orgao da UASG UASG Interessado piolUF Acgoes
52121 - COMANDO 160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO Manaus/an | Visualizar
DO EXERCITO ENGENHARIA CNST/MEX/AM Resumo
52121 - COMANDO | 160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE Manaus/AM | Visualizar
DO EXERCITO SELVA/AM Resumo
52121 - COMANDO | 160020 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE Manaus/AM | Visualizar
DO EXERCITO MANAUS Resumo
52121 - COMANDO 160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE " /am Visualizar
DO EXERCITO GUERRA NA SELVA/MEX/AM anausiAM lResumo
52121 - COMANDO 160018 - 12. BATALHAO DE Manaus/AM | Visualizar
DO EXERCITO SUPRIMENTO/MEX/AM Resumo
52121 - COMANDO | 160008 - CENTRO DE EMBARCACOES DO Manaus/an | Visualizar
DO EXERCITO COM.MIL.DA AMAZNONIA Resumo
52121 - COMANDO 160009 - 12 INSPETORIA DE Manaus/AM | Visualizar
DO EXERCITO CONTAB.FINANCAS/MEX/AM u Resumo
52121 - COMANDO 160021 - PARQUE REGIONAL DE Manaus/AM | Visualizar
DO EXERCITO MANUTENCAO/12/MEX/AM Resumo
52121 - COMANDO Visualizar
DO EXERGITO | 160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12 Manaus/AM & -2 22
52121 - COMANDO | 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR Manaus/AM | Visualizar
DO EXERCITO DAAMAZONIA Resumo
52121 - COMANDO 160011 - 4 DIVISAO DE Manaus/an | Visualizar
DO EXERCITO LEVANTAMENTO/MEX/AM Resumo
52121 - COMANDO 160007 - 4° BATALHAO DE AVIAGAO DO Manaus/AM | Visualizar
DO EXERCITO EXERCITO u Resumo

12 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Itens da IRP

N°do | Tipo de Data Limite para Envio | . =

Item Item ltem de Proposta Situagéo
1| Servigo 2771-Ar Condicionado - Manutencdo de Sistemas / Limpeza 10/06/2026 Encerrada
2 | Servigo 2771-Ar Condicionado - Manutengéo de Sistemas / Limpeza 10/06/2026 Encerrada
3| Servico 2771-Ar Condicionado - Manutencdo de Sistemas / Limpeza 10/06/2026 Encerrada
4 | Servigo 2771-Ar Condicionado - Manutenc&o de Sistemas / Limpeza 10/06/2026 Encerrada
5| Servigco 2771-Ar Condicionado - Manutengdo de Sistemas / Limpeza 10/06/2026 Encerrada
6| Servico 2020-Ar Condicionado - Instalagdo/Montagem/Desmontagem/Remogéo - 10/06/2026 Encerrada

(Parede / Sistemas)

7 | Servigo S (Parede/Sistemas) 10/06/2026 Encerrada

2020-Ar Condicionado - Instalagdo/Montagem/Desmontagem/Remocéao -

8 | Servico (Parede / Sistemas) 10/06/2026 Encerrada

9| Senigo 2020-Ar Condicionado - In?}tjael‘erlggg//l\/lsc?rswtt:rizgDesmontagem/Remog& 10/06/2026 Encerrada
10| Servigo 2020-Ar Condicionado - In?}tja;?ggg//l\ﬂsc?;t:g;gDesmontagem/Remog& 10/06/2026 Encerrada
11 | Servigo 2771-Ar Condicionado - Manutencdo de Sistemas / Limpeza 10/06/2026 Encerrada
12 | Servigo 2771-Ar Condicionado - Manutengéo de Sistemas / Limpeza 10/06/2026 Encerrada
13 | Servico 2771-Ar Condicionado - Manutencéo de Sistemas / Limpeza 10/06/2026 Encerrada
14 | Servigo 2771-Ar Condicionado - Manutengéo de Sistemas / Limpeza 10/06/2026 Encerrada
15| Servico 2771-Ar Condicionado - Manutencéo de Sistemas / Limpeza 10/06/2026 Encerrada
16 | Servigo 2313-Manutengdo de compressores 10/06/2026 Encerrada
17 | Servigo 2313-Manutencdo de compressores 10/06/2026 Encerrada
18 | Servico 2313-Manutengao de compressores 10/06/2026 Encerrada
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03/07/2026, 10:25 SIASGnet IRP

N°do | Tipode Data Limite para Envio

Item Item ltem de Proposta Situagéo
19 | Servigo 2313-Manutencdo de compressores 10/06/2026 Encerrada
20 | Servigo 2313-Manutencédo de compressores 10/06/2026 Encerrada

50 registros encontrados, exibindo do 1° ao 20°.

(€4, 5 (013D

Resumo da IRP |
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 122 REGIAO MILITAR

JUSTIFICATIVA A VEDACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM
CONSORCIO

Em conformidade com o disposto no subitem 3.10.11 da minuta do Edital,
JUSTIFICO a vedacdo para participacdo de empresas reunidas em consorcio,
objetivando a Contratacdo de servi¢cos de recarga de gas, manutencao preventiva,
corretiva e instalacéo de ares-condicionados, por intermédio da realizacdo do Pregao
Eletrénico SRP n°® 90011/2026, como se segue:

Como se trata de uma contratacdo dada como comum na Administracéo, ndo
sendo de alta complexidade técnica, existem varias empresas atuantes no ramo
licitado, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a
gualificacao técnica e econémico-financeira, condi¢fes suficientes para a execucao
de contratos dessa natureza, o que ndo tornara restrito o universo de possiveis
licitantes individuais e nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto que,
em regra, a formacéo de consércios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve
guestdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,

isoladamente, ndo teriam condi¢cdes de suprir 0s requisitos de habilitagcdo do Edital.

Ressalte-se que a decisdo com relacdo a vedacdo a participacdo de
empresas reunidas em consorcios, expressa no subitem 3.10.11 da referida minuta
do Edital, no caso concreto em analise, visa exatamente afastar a restricdo a
competicdo, na medida em que a reunido de empresas que, individualmente,
poderiam fornecer o0s bens, reduziria 0 numero de licitantes e poderia,
eventualmente, proporcionar a formagdo de conluios/cartéis para manipular os

precos nas licitacoes.
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Diante do exposto e tendo em vista que € prerrogativa do Poder Publico, na
condicao de contratante, a escolha da participagdo ou ndo de empresas constituidas
sob a forma de consorcio, conforme o que preconiza o art. 15, da lei 14.133/21, pelos
motivos ja expostos, conclui-se que a vedacao, para o caso concreto, € o que melhor
atende o interesse publico, por manter os principios da competitividade,

economicidade e moralidade.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 122 REGIAO MILITAR

PREGAO ELETRONICO SRP N° 900011/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 64321.008629/2026-03)

DECLARACAO DE ATIVIDADE DE CUSTEIO - DECRETO N° 10.193/2019

Cumprindo orientagéo da Consultoria Juridica da Unido no estado do Amazonas, esta
Administragéo observa o Decreto n° 10.193, de 27 de dezembro de 2019 e as normas
complementares previstas na Portaria ME n° 7.828, de 30 de agosto de 2022 que
estabelece, no ambito do Poder Executivo Federal, limites e instancias de governanca
para a contratacdo de bens e servigos e para a realizacéo de gastos com diarias e
passagens, principalmente no seu art. 3°, in verbis:

Art. 32 A celebragdo de novos contratos administrativos e a
prorrogacao de contratos administrativos em vigor relativos
a atividades de custeio serdo autorizadas em ato do Ministro
de Estado ou do titular de érgao diretamente subordinado
ao Presidente da Republica.

§ 12 Para os contratos de qualquer valor, a competéncia de
gue trata o caput podera ser delegada as seguintes
autoridades, permitida a subdelegacdo na forma do § 29:

| - titulares de cargos de natureza especial;

II- dirigentes maximos das unidades diretamente
Subordinadas aos Ministros de Estado; e

Il - dirigentes maximos das entidades vinculadas.

§ 22 Para os contratos com valor inferior a RS 10.000.000,00
(dez milhdes de reais), a competéncia de que trata o caput
podera ser delegada ou subdelegada aos subsecretarios de
planejamento, orgamento e administragdo ou a autoridade
equivalente, permitida a subdelegacdo nos termos do
disposto no § 39.
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§ 32 Para os contratos com valor igual ou inferior a RS
1.000.000,00 (um milhdo de reais), a competéncia de que
trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos
coordenadores ou aos chefes das unidades administrativas
dos 6rgdos ou das entidades, vedada a subdelegacao.

No processo licitatério em comento, a natureza da atividade a ser contratada por
intermédio do Pregdo Eletrénico n°® 90011/2026 — servicos de recarga de gas,
manutencdo preventiva, corretiva e instalacdo de ares-condicionados, ndo se
enquadra como Atividade de Custeio, ndo sendo aplicado, neste caso, o disposto
no Art 3° do Decreto n° 10.193, de 27 de dezembro de 20109.

Manaus - AM, 02 de julho de 2026.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 122 REGIAO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/ 1948)
REGIAO MENDONGCA FURTADO

PREGAO ELETRONICO SRP N° 90011/2026
NUP 64321.008629/2026-03

JUSTIFICATIVA PARA A NAO RESERVA DE COTA DE ATE 25% PARA ME/EPP

Nos termos do artigo 48, inciso I11, da Lei Complementar n® 123/2006, € facultado a Administragédo
Pablica, nas contratacdes de bens, servicos e obras, estabelecer a reserva de cota de até 25% do objeto
para a participacdo exclusiva de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), desde que
a medida seja viavel e vantajosa para a Administracdo. No entanto, essa prerrogativa ndo é obrigatoria,
sendo o seu afastamento permitido desde que devidamente motivado, conforme preconizam o artigo
49 da LC n° 123/2006 e o artigo 4°, § 2°, da Lei n® 14.133/2021.

No presente caso, a Administracdo optou por ndo aplicar a reserva de cota de até 25% para ME/EPP
em alguns itens da licitacdo com base nos seguintes fundamentos:

Fragmentacdo técnica e operacional inviavel:

O objeto licitado esta dividido em diversos itens, com natureza técnica variada e com previsao de
fornecimento ou execucdo em mdaltiplos locais ou prazos distintos por ser um pregdo GCALC. A
divisdo artificial para fins de reserva de cota poderia comprometer a logistica de entrega,
padronizacdo técnica, rastreabilidade de qualidade e economicidade, acarretando riscos de
descontinuidade ou dificuldade de gerenciamento contratual.

Ampla competitividade ja garantida as ME/EPP:

Apesar da ndo reserva de cota, a minuta do edital ja prevé a destinacdo exclusiva para ME/EPP nos
itens com valor estimado individual de até R$ 80.000,00, conforme autoriza o artigo 48, inciso I, da
LC n° 123/2006. Tal medida, por si s, ja assegura tratamento favorecido e diferenciado, promovendo
efetiva inclusdo dessas empresas no certame.

Presenca significativa de ME/EPP entre os participantes:

Em consultas preliminares ao mercado e em procedimentos licitatorios anteriores de objeto similar,
observou-se que grande parte dos licitantes ja é composta por ME/EPP, inclusive em lotes de maior
vulto financeiro. Assim, ainda que ndo haja reserva de cota adicional, a competitividade e a
viabilidade de adjudicacdo a essas empresas permanecem asseguradas.

Auséncia de ganho efetivo com a reserva de cota:
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A simulacéo de aplicacéo de reserva de cota em processos similares indicou que ndo haveria ganho
técnico ou econémico com tal medida. Pelo contrario, identificou-se o risco de aumento de precos,
decorrente da restricdo artificial da concorréncia em parte do objeto, além da possivel necessidade de
celebracdo de multiplos contratos, com consequente elevacdo de custos administrativos e
operacionais para a Administragao.

Razoabilidade e interesse publico:

Diante da complexidade, diversidade e abrangéncia do objeto licitado, a imposicao de reserva de cota
fracionaria artificialmente o objeto, sem beneficio proporcional a Administracdo, ferindo os
principios da vantajosidade, eficiéncia e interesse publico, previstos no artigo 11 da Lei n°
14.133/2021.

Assim, a luz do exposto, conclui-se que a ndo previsdo de cota reservada de até 25% para ME/EPP
se encontra devidamente motivada e alinhada as exigéncias legais, resguardando os principios da
legalidade, motivacdo, eficiéncia, isonomia e vantajosidade, nos termos do artigo 49 da LC n°
123/2006 e do artigo 4°, § 2°, da Lei n°14.133/2021.

Manaus - AM, 02 de julho de 2026.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 122 REGIAO MILITAR

JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA E
ECONOMICO-FINANCEIRA

A qualificacdo técnica busca afastar das contratagdes publicas, licitantes que
por pouca ou nenhuma experiéncia sejam incapazes de executar com perfeigdo o objeto
da licitacéo e licitantes aventureiros que posam frustrar o certame, causando transtornos

com atraso e perca da continuidade das atividades finalistas desta Unidade Militar.

A qualificacdo técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca
identificar, nos quadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a
responsabilidade pela execugéo de obras similares ao objeto do certame. Ja a segunda
tem como escopo buscar a comprovagdo de que a empresa licitante, como unidade
juridica e econbmica, ja participou anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao

previsto para a contratacdo almejada pela Administragao Publica.

A qualificagdo econdmico-financeira sera exigida para que seja adequada para
a execugao do objeto, assim contratando empresas que sejam capaz de cumprir as
obrigacdes decorrentes da futura contratagdo devendo ser apurada de forma obijetiva, por
meio de coeficientes e indices econdmicos previstos no edital, os quais devem estar
devidamente justificados no processo licitatério, deixando de contratar empresas
incapazes de executar e como consequente nao obtengdo do objeto contratado e
descumprimento, pela contratada, das obrigacdes previstas em legislacdo especifica e no

contrato.

Os critérios de habilitagao técnica, previstos na Lei 14.133/2021 apresenta o
rol taxativo de documentos para a habilitagdo econémico-financeira, estes se prestam a
comprovar que o licitante possui a qualificacdo técnica necessaria para bem executar o

objeto da contratagao.
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Referem-se, portanto, as caracteristicas inerentes ao licitante, ndo se
confundindo com os critérios técnicos de aceitabilidade da sua proposta, relacionados ao

objeto da contratagao.

As tais exigéncias se fazem necessarias para o bom andamento das
contratacdes desta Unidade Gestora ante o histérico de Licitagdes onde os fornecedores
recusaram-se assinar as Atas de Registro de Pregos alegando ndo conseguirem honrar

os valores ofertados nos itens.

Manaus - AM, 02 de julho de 2026.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 122 REGIAO MILITAR

DECLARACAO DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Conforme determina o artigo 16 da Lei Complementar n® 101, de 4 de maio de 2000, que

estabelece normas de finangas publicas voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal e
da outras providéncias, DECLARO que a presente contratacdo nao gerara impacto
or¢camentario-financeiro no atual exercicio e nos dois subsequentes.

DECLARO, ainda, que a contratacdo tem adequacao orcamentaria e financeira com a lei

orcamentaria anual, bem como compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orcamentarias.

Por fim, a disponibilidade orcamentaria para atender a presente contratacdo esta
programada em dotacdo orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido para o
exercicio de 2026, nas classificacdes abaixo.

[) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000093/2026;

II) Data de publicacdo no PNCP: 05/05/2025;

1) Id do item no PCA: 24;

IV) Classe/Grupo: 4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO;
V) Identificador da Futura Contratacdo: 160014-35/2026;
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@ Compras.gov.br UASG 160014

COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM

Edital 6/2026

Informacées Basicas
Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em
6/2026 160014-COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/—7/O7/2026 11:12 (v 0.4)
Status
ASSINADO
Outras informacoes
Categoria Numero da Processo

g Contratagdo Administrativo
V - prestacdo de servicos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo continuado sem 64321.009281/2026-
dedicacdo exclusiva de mdo de obra 63

1.DO OBJETO

FCONCORRENCIA] OU [PREGAO
ELETRONICO]

90011/2026

CONTRATANTE/GERENCIADOR (UASG)

(160014 - Comando da 122 Regiao Militar)

OBJETO

[registro de precos para contratacdo de servico de instalacéo, reabastecimento de gas e
manutencao preventiva/corretiva de ares condicionados |

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Edital - Lei n° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 1 de 26
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo
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VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 13.544.041,99

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia XXIXXIXXXX as XXh[A2] (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:

[menor prec¢o] /Armarordescornto] perfter-Hporgrupel-glebal

Modo de disputa:
[aberto] Hfabertoefecthaduo}7ffechadoeaberto}

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/IEQUIPARADAS
[SIM] IHNAOG}

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM
[SIM] HNAO]

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA

[EONCORRENCIATOU [PREGAO ELETRONICO] N° 90011/2026
(Processo Administrativo n°64321.009281/2026-63)

Torna-se publico que o Comando da 122 Regido Militar, por meio da Secédo de Aquisi¢des, Licitacdes e Contratos,
sediado na Avenida Coronel Teixeira, 6155 — Ponta Negra, CEP 69039-000, realizara licitagdo, para registro de precos

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Edital - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagéo. 2 de 26
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo
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, na modalidade PREGAO ELETRONICO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é contratagdo de servigo de instalagdo, reabastecimento de gas e manutencao
preventiva/corretiva de ares condicionados, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital
€ Seus anexos.

1.2. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia/Projeto Basico, facultando-
se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

ou

irteresse,

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos érgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesfes séo as que constam
da minuta de Ata de Registro de Precos.[A1]

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condi¢fes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior
a data prevista para recebimento das propostas.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital - Lei n° 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 3 de 26
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3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6Orgados responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

com a
para fins de

3.8. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021[A3] , para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de
2006 e do Decreto n° 8.538, de 2015.

3.10. Nao poderao disputar esta licitacéo:

3.10.1. aquele que néo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.10.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacédo;

3.10.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber cita¢do e responder administrativa ou judicialmente;

3.10.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.5. . empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracédo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagédo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.10.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.10.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital - Lei n° 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 4 de 26

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo

Pt docufiénto é peca do processo 64321.009281/2026-63 Pag 679 de 1100



3.10.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condicbes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

3.10.10 Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

3.10.12. pessoas juridicas reunidas em consorcio;[A5]
3.10.13. pessoas fisicas.[A6]

3.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do 6rgéo
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacfes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacédo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.12. O impedimento de que trata o item 3.10.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

3.13. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 3.10.4 e 3.10.5 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da
licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

3.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.15. O disposto nos itens 3.10.4 e 3.10.5 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.16. Em licitagcdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

3.17. A vedacao de que trata o item 3.11 estende-se a terceiro que auxilie a conducgdo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

4. DO ORCAMENTO ESTIMADO

4.1. O orcamento estimado da presente contratacao nao sera de carater sigiloso.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.[Al]

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com 0 preco ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessao publica.

5.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e
a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.2 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

5.4.1. esta ciente e concorda com as condicGes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagéo definidos no instrumento convocatoério;

5.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituic&o;

5.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV
do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.6. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servico ofertado é manufaturado
nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o
caso, para usufruir do beneficio[A2] .

5.7. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n° 12.546, de 2011, as propostas de pre¢os deverdo ser
apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n°® 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de
apresentacdo da proposta.

5.7.1. A pedido da empresa contratada, o preco do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, |,
da Lei n® 14.133, de 2021, apods efetiva majoracédo das aliquotas, conforme regime de transicdo previsto no art. 9°A e
9°-B da Lei n® 12.546, de 2011, com a redacdo dada pela Lei n° 14.973, de 2024.

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

5.8.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo
“ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.8.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.[A3]

5.9. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n° 123, de 2006, a pessoa juridica:
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5.9.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
5.9.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

5.9.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra empresa que
receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.9.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao beneficiada
pela Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

5.9.5. cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.9.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.9.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.9.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de
sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de
titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagéo
ou de previdéncia complementar;

5.9.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que
tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.9.10. constituida sob a forma de sociedade por a¢ées.

5.9.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relagdo de pessoalidade,
subordinac¢éo e habitualidade.

5.11. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.4, 5.8 ou 5.10[A5] sujeitara o licitante as sancdes previstas na
Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.12. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases
de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sesséao publica.

5.13. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacédo
pelo licitante, o que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de
lances.

5.14. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacé@o de propostas, apds a fase de envio de lances.

5.15. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.15.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.15.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.[A6]

5.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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5.16.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor preco; e

5.17. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 5.15 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

5.18. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pela Administracédo ou de sua desconexao.

5.19. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitario e total dos itens que compdem o grupo

6.1.2. marca;

6.1.3. fabricante; [A1]

6.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo e maximo correspondente a cada item, conforme Termo de Referéncia;
6.1.5. Todos os pregos deverdo ser expressos em Real (R$), com 02 (duas) casas decimais.

6.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante [NAO] poderd oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para contratagdo.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada seré a que corresponde a média
dos efetivos recolhimentos da empresa nos tiltimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média das aliquotas efetivamente
recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribuicdao (EFD-Contribui¢des) para o PIS
/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdo da proposta, ou por outro meio habil[A2] .

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo
de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

6.10. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacdo.[A4]
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6.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contrata¢des publicas federais, quando participarem de
licitacGes publicas;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

6.13. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos
maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

6.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constitui¢do; ou condenacao dos agentes ptiblicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessédo publica, por meio de sistema eletrdnico,
na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratacado
/Comisséo e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item[Al] .

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferioroupercentuat e descomntosuperior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores oo percentuars entre 0s lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relagao & proposta que cobrir a melhor oferta devera ser 0,05 (cinco) centavos.[A2]

7.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.[A3]

7.11.1. A etapa de lances da sessédo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessdao publica.
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7.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de classificagéol

—neste

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissédo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

7.11.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

centual
ativa
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7.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.17. No caso de desconex@o com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢éo dos lances.

7.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacéo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

7.19. Caso o licitante néo apresente lances, concorrerda com o valor de sua proposta.

—n°

SO a
, 0

e
tratacéo
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7.21. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da entidade
empresarial, caso a contratacdo nédo se enquadre nas vedacdes dos 881° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O
sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
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7.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacéo automatica para tanto.

7.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.21.7. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

7.23.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;
[A8]

7.23.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, nos termos do Decreto n° 11.430, de 2023, e da Instru¢cdo Normativa SEGES/MGI n° 382, de 17
de setembro de 2025;[A9]

7.23.4. declaragéo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304,
de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025tA16}.

7.24. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

7.24.2. empresas brasileiras;

7.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.24.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
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7.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por
sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.[A12] [A13]

7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissao podera negociar condicbes mais vantajosas, ap0ds definido o resultado do julgamento.

7.26.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo exigira
prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 0rgdo ou a entidade e serdo
observados como critério de aceitabilidade os precos unitdrios maximos definidos no Termo de
Referéncia. [A14]

7.26.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

7.26.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.26.4. O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

7.26.5. O Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao solicitard ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacgéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.[A15]

7.26.6. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.27. Apbs a negociacdo do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissédo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes de participacdo no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 3.10 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Sicaf;[Al]

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS,

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e

8.1.4. Lista de licitantes inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o.

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CEIS quanto as sancdes previstas na Lei n°® 8.429, de 1992, também ocorrerd no
nome e no CPF do sOcio majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a do art. 12 da citada lei.

8.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de
licitantes inidoneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.[A2]
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8.4. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.4.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.4.2. O licitante sera convocado para manifestagédo previamente a uma eventual desclassificagao.

8.4.3. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

8.5. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagéo,
sera iniciado o procedimento de habilitagcdo.

0
ntratacao
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8.7. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagé@o ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,

observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

—e

8.10. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

8.10.1. contiver vicios insanaveis;
8.10.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

8.10.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacéo;

8.10.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
8.10.5. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;

8.10.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

8.11. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

8.12. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos diligéncia do Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comisséo, que comprove:
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8.12.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.12.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

tada integral,
dara pela

e—lara pela

8.14. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderédo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.15. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro
lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacédo da proposta.

8.15.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicacéo exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracéo, o licitante devera indicar a produtividade adotada
e a quantidade de pessoal que sera alocado na execuc¢ao contratual.[A4]

8.15.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou nao
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovacéo de exequibilidade;

8.15.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administracao
como referéncia, desde que néo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e,
caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.15.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condi¢fes para a justa
remuneracao do servico.

8.16. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracédo do preco e que se
comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

8.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;

8.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
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8.17. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestacéo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8.18. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que
assegure a execuc¢ao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

resultado
It.

8.25. Na hipotese dos postos de trabalho licitados se distribuirem por territério correspondente a mais de uma base
sindical da categoria profissional, deverdo ser informadas cada uma das normas coletivas utilizadas para o célculo do
custo individual dos postos, a partir da base territorial de cada sindicato.[A7]

8.26. O pregoeiro/agente de contratacdo/comissdo de contratacao realizara a verificacdo da observancia da proposta
classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela
Administracdo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a compatibilidade
do preco.

8.27. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissao de contratacdo concedera o prazo de no minimo duas horas para
readequacdo da proposta quando esta ndo observar os custos unitdrios minimos relevantes, sob pena de
desclassificagdo, na forma da Instrugdo Normativa n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.28. O pregoeiro/agente de contratacdo/comissdo de contratacdo deve verificar se as previsdes do Acordo,
Convencao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados pela Administracdo estdo sendo contempladas na
Planilha de Custos e Formacédo de Precos, em especial, quando o Acordo, Convencgdo Coletiva de Trabalho ou
Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administragao.
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8.29. Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipétese de que o Acordo,
Convencéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneracéo,
incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimentacdo e de beneficios superiores aos do Acordo, Convencao
Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.[A8]

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagcdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.1.1. . A documentacdo exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira,
podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

9.2 Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
gue venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser apresentados em original ou copia.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéao
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

9.7. Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

9.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

9.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragcdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencfes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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condicbes e

9.11. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacédo dos
documentos originais nao-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a
lei expressamente o exigir.

9.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgados responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros téo logo identifique incorrecédo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

9.13. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e
entidades emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

9.13.1.0s documentos exigidos para habilitagdo que néo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

9.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao
licitante vencedor.

9.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serao exigidos,
em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.15. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 9.13.1, podera ser admitida, mediante
decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacéo, a apresentacdao de novos documentos de habilitacdo ou
a complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas
para:[A3]

9.15.1. a afericdo das condi¢cbes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da
abertura do certame;

9.15.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
9.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

9.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratdrio expedido por 6rgédo ou entidade
cujos atos gozem de presunc¢éo de veracidade e fé publica.

9.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacéo, restara preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitagao.

9.17. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que néo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificacéo.
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9.18. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo
/Comissé@o examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuracéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitacdo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.20. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratacao, e ndo como condi¢éo para participacao na licitagéo.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Ap6s a homologacéo e adjudicacéo, caso se conclua pela contratacéo, sera firmado termo de contrato, ou outro
instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o
termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo poderd: a) encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja
assinado digitalmente em até 10 (dez) dias Uteis; ou c¢) outro meio eletrdnico, assegurado o prazo de 10 (dez) dias
Uteis para resposta apos recebimento da notificacdo pela Administracéo.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracao.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo
Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacgéo das condi¢des de habilitacéo e contratacdo consignadas
neste Edital, que dever&o ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

10.7.1. . A existéncia de registro no Cadin [Al] constitui fator impeditivo para a contratacao.

= - = = - & & - me—becreto n°
12-364-de-9-de-dezembro-de-2024-e comprovar a sua implantacdo nos termos da Portaria Normativa SE/CGU n° 226
/2025, considerados o valor original do contrato e o valor que podera ser alcancado por meio de eventuais aditivos
contratuais-~2}
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11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitacao, o licitante mais bem classificado terd o prazo de XX (xxxxx) dias, contados
a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se
nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangGes previstas na Lei n°® 14.133,
de 2021.

11.2. O prazo de convocacéo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais
bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
11.2.2. ajustificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

11.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro
de precos.

11.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com a indicagao do licitante vencedor, a descrigdo do(s) item
(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condicdes.

11.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a
vigéncia da ata de registro de pregos.

11.6. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condicbes estabelecidas, mas
ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacao de licitagdo especifica para a aquisicao pretendida,
desde que devidamente justificada.

11.7. Na hip6tese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢fes estabelecidas,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condicfes propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo,
desde que comprovado o preco vantajoso.
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11.8.1. Em caso de prorrogacdo da ata, [podera] ©Ufrao poderd] ser renovado o quantitativo
originalmente registrado.[A2]

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
12.1. Apos a homologacéo da licitagdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a
classificacdo na licitacdo e excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando o objeto
nao atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
12.2. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame
em relacdo ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com preco igual ao do adjudicatario antecederéo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitagéo dos licitantes que comporéo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicbes
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462, de 2023.

12.4. Na hip6tese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario
concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condicdes propostas pelo primeiro classificado, a
Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificacdo, quando frustrada a negocia¢éo de melhor condicao.

13. DOS RECURSOS

13.1. interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagcdo ou inabilitagdo do
licitante:

13.3.1. aintengdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
13.3.2. o prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;
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13.3.4. na hipétese de adocédo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferi sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

13.5. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.6. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.7. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico hhtp://www.gov.
br/compras/pt-br,, e também poderao ser obtidos no endereco do Comando da 122RM, sediado a Av. Coronel
Teixeira, 6.155 - Ponta Negra, CEP 69037-000, na Sec¢do de Licitagbes e contratos, de segunda-feira a sexta-feira, no
horario das 09:30 as 16:30 horas.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1,1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
gue tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

14.1.2. . salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.5. apresentar proposta ouarmostra em desacordo com as especificagdes do edital.

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

14.1.5apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo;

14.1.6. fraudar a licitacao;
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14.1.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.7.2.induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, ap0s regular processo administrativo, garantida
a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

14.2.1. adverténcia;
14.2.2. multa;
14.2.3. mpedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sang¢fes serdo considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

14.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes
dos 6rgaos de controle.

14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial. [A2]

14.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infra¢des previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicacao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao.

14.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.[A3]

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas
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infracdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcao observara o prazo previsto no art. 156,
85° da Lei n® 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 14.1.4, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n° 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido
por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. [A4]

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancao de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo
de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral dos danos causados.[A5]

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagbes serdo enviadas eletronicamente
para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

14.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacfes a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

15.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos seguintes
meios: e-mail pregdo@12rm.eb.mil.br, ou por peticao dirigida ou protocolados no endereco no Av. Coronel Teixeira,
6.155 - Ponta Negra, CEP 69037-000, na Sec¢éo de Licitacdes e contratos, de segunda-feira a sexta-feira, no horéario
das 09:30 as 16:30 horas.

15.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

15.5. A concesséo de efeito suspensivo & impugnagéo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo PIEgogIg
/Agente de Contratagédo/Comisséo, nos autos do processo de licitagdo.[A2]

15.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
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16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Seréa divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratacéo
/Comisséo.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia -
DF.

16.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo néo implicara direito & contratagéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragcdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratacao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e a Administracao ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo
licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estado disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e
endereco eletrénico hhtp://www.gov.br/compras/pt-br,, e também poderéo ser obtidos no endereco do Comando da
122RM, sediado a Av. Coronel Teixeira, 6.155 - Ponta Negra, CEP 69037-000, na Secéo de Licitacdes e contratos, de
segunda-feira a sexta-feira, no horario das 09:30 as 16:30 horas.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
16.11.1. Anexo | - Termo de Referéncia;
16.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
16.11.3. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;

16.11.4. Anexo IV — Minuta de Ata de Registro de Precos;

16.11.6. Anexo VI — Termo de Ciéncia e concordancia;

16.11.7. Anexo VIl — Declaragc@o de Responsabilidade pelo enquadramento sindical;[A1]
Manaus/AM, 25 de junho de 2026.
[ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE]
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17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

7 Assinou eletronicamente em 07/07/2026 as 11:12:39.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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@ Compras.gov.or

COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM

Termo de Referéncia 24/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG

Status
ASSINADO

Outras informacdes

Categoria

Editado por

V - prestacdo de servicos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo continuado sem

dedicacdo exclusiva de mdo de obra

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

(Processo Administrativo n° 64321.009281/2026-63)

TERMO DE REFERENCIA

35/2026

UASG 160014

Atualizado em

- so001a-comanpo 12 recao wzrarvex:Av [ 2025 1102 .12

Numero da
Contratagdo

Processo
Administrativo

64321.009281/2026-
63

1.1. Contratacao de servigcos de recarga de gas, manutencao preventiva, corretiva e instalacdo de ares-condicionados nos termos
da tabela abaixo, conforme condi¢cBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento

e amperagem, verificacdo da
instalacdo elétrica do aparelho,
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UNIDADE DE
Item Especificacdo CATSER MEDIDA Vél?r. OM (UASG) QTD OM QTD VALOR
unitario TOTAL|[ TOTAL
12 RM 153
1° BIS (Amv) 50
Manutengdo  preventiva de
CONDICIONADOR DE AR
SPLIT'DE 9.000 a 12.000 BTUS: 4° BAVEX 30
- Limpeza completa e
higienizacdo com  produtos
apropriados, com desmontagem e
P s~ Pq R Mnt/12 30
montagem da maquina; revisdo
de todos o0s componentes
elétricos e mecanicos; calibragdo
e complementacdao de carga de el 30
gas, limpeza do condensador e
evaporador, limpeza do filtro de
ar, limpeza dos ventiladores CIGs 37
(axial e centrifugo), testes de
atuacdo  dos  componentes
1 | elétricos, verificagdo da voltagem|>771  [lunp Res4000| HMAM 50 646 };485;40 o
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reaperto dos parafusos de fixacdo CMA 170
dos ventiladores (axial e
centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificacdo de CECMA 5
todas as partes mdveis,
substituicdo da fiacdo avariada
ou troca dos terminais oxidados, 12°B Sup 9
limpeza e retoque da pintura do
compressor a parte interna do
gabinete, verificacdo com troca, 12° CGCFEX. 6
se necessario, do amortecedor do
motor dos ventiladores e
COmpressor. 4° CGEO 26
CRO/12 50
Manutengdo preventiva de
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 RM 96
DE 18.000 a 24.000 BTUS: - Limpeza
completa e higienizacdo com produtos
apropriados, com desmontagem e 1° BIS (Amv) 50
montagem da maquina; revisdo de
todos os componentes elétricos e
mecanicos; calibracdo e 4° BAVEX 30
complementacao de carga de gas,
limpeza do condensador e evaporador, | 2771 UND R$ 603 | R$
limpeza do filtro de ar, limpeza dos 596,67| Pd R Mnt/12 20 359.792,01
ventiladores (axial e centrifugo), testes
de atuagdo dos componentes elétricos,
verificacdo da voltagem e amperagem, 2°GPTE 30
verificacdo da instalacdo elétrica do
aparelho, reaperto dos parafusos de
fixacdo dos ventiladores (axial e cies 40
centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificacdo de todas
. o~ HMAM 50
as partes moveis, substituicdo da
fiacdo avariada ou troca dos terminais
oxidados, limpeza e retoque da pintura CMA 162
do compressor a parte interna do
gabinete, verificagdo com troca, se
necessario, do amortecedor do motor CECMA 5
dos ventiladores e compressor.
12°B Sup 30
12° CGCFEXx. 10
4° CGEO 52
CROI/12 28
Manutengdo preventiva de 12 RM 60
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
DE 30.000 BTUS: - Limpeza
completa e higieniza¢do com produtos 1° BIS (Amv) 50
apropriados, com desmontagem e
montagem da maquina; revisao de
todos os componentes elétricos e 4° BAVEX 20
mecanicos; calibragdo e
complementacgdo de carga de gas,
Pq R Mnt/12 20

2de 70
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limpeza do condensador e evaporador,
limpeza do filtro de ar, limpeza dos
ventiladores (axial e centrifugo),
testes de atuagdo dos componentes
elétricos, verificacdo da voltagem e
amperagem, verificacdo da instalacdo
elétrica do aparelho, reaperto dos
parafusos de fixacdo dos ventiladores
(axial e centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificacdo de todas
as partes moveis, substitui¢do da
fiacdo avariada ou troca dos terminais
oxidados, limpeza e retoque da
pintura do compressor a parte interna
do gabinete, verificagdo com troca, se
necessario, do amortecedor do motor
dos ventiladores e compressor.

2771

UND

R$
596,67

2°GPTE

30

CIGS

34

HMAM

50

CMA

83

CECMA

12° B Sup

20

12° CGCFEXx.

4° CGEO

19

CRO/12

15

40

[

R$ 242.248,02
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Manutengdo preventiva de
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
DE 36.000 a 48.000 BTUS: - Limpeza
completa e higieniza¢do com produtos
apropriados, com desmontagem e
montagem da méaquina; revisao de
todos os componentes elétricos e
mecanicos; calibragdo e
complementacdo de carga de gas,
limpeza do condensador e evaporador,
limpeza do filtro de ar, limpeza dos
ventiladores (axial e centrifugo), testes
de atuacdo dos componentes elétricos,
verificacdo da voltagem e amperagem,
verificacdo da instalagdo elétrica do
aparelho, reaperto dos parafusos de
fixacdo dos ventiladores (axial e
centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificacdo de todas
as partes moveis, substituicdo da fiacdo
avariada ou troca dos terminais
oxidados, limpeza e retoque da pintura
do compressor a parte interna do
gabinete, verificacdo com troca, se
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2771

UND

R$
930,00

12 RM

20

1° BIS (Amv)

50

4° BAVEX

20

Pq R Mnt/12

20

2°GPTE

30

CIGS

29

HMAM

30

CMA

70

330

R$ 306.900,00
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necessario, do amortecedor do motor CECMA 5
dos ventiladores e compressor.
12° B Sup 10
12° CGCFEXx. 8
4° CGEO 8
CROI/12 30
Manutencdo preventiva de
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 RM 10
DE 50.000 a 60.000 BTUS: - Limpeza
completa e higienizacdo com produtos
apropriados, com desmontagem e 1° BIS (Amv) 50
montagem da maquina; revisdo de
todos os componentes elétricos e
mecanicos; calibragdo e 4° BAVEX 10
complementacao de carga de gas,

5 |limpeza do condensador e evaporador, 2771 UND R$ 396 R$442.201,32
limpeza do filtro de ar, limpeza dos 111667 PaRMnt12 15
ventiladores (axial e centrifugo), testes
de atuacdo dos componentes elétricos,
verificacdo da voltagem e amperagem, e 10
verificacdo da instalacdo elétrica do
aparelho, reaperto dos parafusos de cIGS 33
fixacdo dos ventiladores (axial e
centrifugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificacdo de todas

L. N L HMAM 50
as partes moveis, substituicdo da fiagdo
avariada ou troca dos terminais
oxidados, limpeza e retoque da pintura CMA 108
do compressor a parte interna do
gabinete, verificacdo com troca, se
necessario, do amortecedor do motor CECMA 5
dos ventiladores e compressor.
12° B Sup 60
12° CGCFEX. 5
4° CGEO 0
CROI/12 40
SERVICO DE INSTALACAO EXTRA
Compreende a instalagdo de unidades 12 RM 153
internas e externas, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo 1° BIS (Amv) 50
convencional ou inverter, com fungdo
quente ou frio, nacional ou importado.
Materiais inclusos: cobre eletrolitico, 4° BAVEX 15
tubo esponjoso térmico antichama, fios

6 |pp ou similar, fita branca em PVC: 2020 UND R$ 716,67 490| R$351.168,30
acabamento estético e protecdo Pq R Mnt/12 15
adicional, comprimento maximo
instalagdo de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mdo 2°GPTE 20
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de Obra: equipe especializada
assegurando instalacdo precisa. CIGS 28
Observacdes: Ndo inclui passagem de
ponto elétrico e servigos de alvenaria,
garantindo foco especifico em sistemas HMAM 30
de ar-condicionado.

CMA 110
CECMA 5
12° B Sup 10
12° CGCFEXx. 2
4° CGEO 2
CRO/12 50
12 RM 96

SERVICO DE INSTALAGAO EXTRA
Compreende a instalacdo de unidades
internas e externas, abrangendo 1° BIS (Amv) 50
aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 18.000 a 24.000 BTUs, tipo

convencional ou inverter, com funcao 4° BAVEX 15
quente ou frio, nacional ou importado.

7 | Materiais inclusos: cobre eletrolitico, 2020 UND R$ 783,33 429 R$336.048,57
tubo esponjoso térmico antichama, fios Pq R Mnt/12 25

pp ou similar, fita branca em PVC:
acabamento estético e protecao

adicional, comprimento maximo 2°GPTE 20
instalacdo de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao
de Obra: equipe especializada cies 30
assegurando instalacdo precisa.
Observacdes: Nao inclui passagem de
ponto elétrico e servigos de alvenaria, HMAM 30
garantindo foco especifico em sistemas
de ar-condicionado.
CMA 113
CECMA 5
12° B Sup 10
12° CGCFEX. 3
4° CGEO 4
CROI/12 28
12 RM 60

SERVICO DE INSTALACAO EXTRA
Compreende a instalacdo de unidades
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internas e externas, abrangendo 1° BIS (Amv) 50
aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 30.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungédo 4° BAVEX 15
quente ou frio, nacional ou importado.
Materiais inclusos: cobre eletrolitico,
tubo esponjoso térmico antichama, fios Pg R Mnt/12 20
pp ou similar, fita branca em PVC:
acabamento estético e protecao
adicional, comprimento méximo 2°GPTE 10
instalacdo de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mdo
de Obra: equipe especializada CIGS 34
assegurando instalacdo precisa.
Observacgoes: Nao inclui passagem de
ponto elétrico e servigos de alvenaria,
garantindo foco especifico em sistemas
de ar-condicionado.
8 2020 UND R$ HMAM 30 333] R$311.911,11
936,67
CMA 84
CECMA 5
12° B Sup 5
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 5
CROJ/12 15
12 RM 20
SERVICO DE INSTALAGAO EXTRA
Compreende a instalacdo de unidades
internas e externas, abrangendo 1° BIS (Amv) 50
aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungdo 4° BAVEX 15
quente ou frio, nacional ou importado.

9 | Materiais inclusos: cobre eletrolitico, 2020 UND R$ 291| R$310.400,97
tubo esponjoso térmico antichama, fios 1.066,67 | Pd R Mnt/12 15
pp ou similar, fita branca em PVC:
acabamento estético e protecdo
adicional, comprimento maximo 2°GPTE 10
instalacdo de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao
de Obra: equipe especializada CIGS 30
assegurando instalacdo precisa.

Observacdes: Nao inclui passagem de
ponto elétrico e servigos de alvenaria, HMAM 30
garantindo foco especifico em sistemas
de ar-condicionado.
CMA 73
CECMA 5
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conforme especificagdes do fabricante
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12° B Sup 5
12° CGCFEXx. 2
4° CGEO 6
CROJ/12 30
12 RM 10
SERVICO DE INSTALAGAO EXTRA
Compreende a instalacdo de unidades
internas e externas, abrangendo 1° BIS (Amv) 50
aparelhos CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 50.000 a 60.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com fungio 4° BAVEX 10
quente ou frio, nacional ou importado.

10 | Materiais inclusos: cobre eletrolitico, 2020 UND R$ 278| R$393.834,26
tubo esponjoso térmico antichama, fios 1.416,67 | P4 R Mnt/12 15
pp ou similar, fita branca em PVC:
acabamento estético e protecdo
adicional, comprimento méaximo 2°GPTE 10
instalagdo de 4,0 metros, suporte da
condensadora em ago galvanizado. Mao
de Obra: equipe especializada cics 21
assegurando instalacdo precisa.

Observagdes: Ndo inclui passagem de
ponto elétrico e servigos de alvenaria, HMAM 20
garantindo foco especifico em sistemas
de ar-condicionado.
CMA 65
CECMA 5
12° B Sup 30
12° CGCFEXx. 2
4° CGEO 0
CROJ/12 40
12 RM 153
1° BIS (Amv) 25
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS 4° BAVEX 15
Compreende a recarga de gas

11 |refrigerante, abrangendo aparelhos 2771 UND R$ 380,00 521 R$197.980,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de Pq R Mnt/12 25
9.000 a 12.000 BTUs, tipo convencional
ou inverter, com fungdo quente ou frio,
nacional ou importado. Recarga de gas 2°GPTE 10
refrigerante para otimizar o desempenho
do sistema. Gés Utilizado: Selegdo

CIGS 36
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HMAM 25
CMA 128
CECMA 5
12° B Sup 20
12° CGCFEXx. 3
4° CGEO 26
CROJ/12 50
12 RM 96
1° BIS (Amv) 30
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS 4° BAVEX 15
Compreende a recarga de gas
12 |refrigerante, abrangendo aparelhos 2771 UND R$ 421,67 457| R$192.703,19
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de Pq R Mnt/12 25
18.000 a 24.000 BTUS, tipo
convencional ou inverter, com fun¢do
quente ou frio, nacional ou importado. 2°GPTE 10
Recarga de gas refrigerante para
otimizar o desempenho do sistema. Gas
Utilizado: Selecdo conforme CIGS 28
especificacdes do fabricante
HMAM 25
CMA 120
CECMA 5
12° B Sup 20
12° CGCFEXx. 3
4° CGEO 52
CROI/12 28
12 RM 60
1° BIS (Amv) 30
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4° BAVEX 15
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE RECARGA COM Pq R Mnt/12 25
13 |FORNECIMENTO DE GAS 2771 UND R$ 415,00 334 R$138.610,00
Compreende a recarga de gas
refrigerante, abrangendo aparelhos 2°GPTE 10
CONDICIONADOR DE AR SPLIT de
30.000 BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fungdo quente ou frio, CIGS 44
nacional ou importado. Recarga de gas
refrigerante para otimizar o desempenho
do sistema. Gas Utilizado: Selegao HMAM 25
conforme especificagoes do fabricante.
CMA 76
CECMA 5
12° B Sup 10
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 19
CROJ/12 15
12 RM 20
1° BIS (Amv) 30
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE RECARGA COM
FORNECIMENTO DE GAS 4° BAVEX 15
Compreende a recarga de gas
14 [refrigerante, abrangendo aparelhos 2771 UND R$ 466,00 287 | R$133.742,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT Pq R Mnt/12 20
de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com
funcdo quente ou frio, nacional ou 2°GPTE 10
importado. Recarga de gas
refrigerante para otimizar o
desempenho do sistema. Gés cics 34
Utilizado: Sele¢do conforme
especificacdes do fabricante.
HMAM 25
CMA 78
CECMA 5
12° B Sup 10
12° CGCFEXx. 2
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4° CGEO 8
CROJ/12 30
12 RM 10
1° BIS (Amv) 30
4° BAVEX 15
15 2771 UND R$ 679,33 335 R$ 227.575,55
Pq R Mnt/12 15
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE RECARGA' CcoM 2° GPT E 10
FORNECIMENTO DE GAS
Compreende a recarga de gas
refrigerante, abrangendo aparelhos clGs a4
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 50.000 a 60.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com HMAM 25
funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Recarga de gés
refrigerante para otimizar o CMA 89
desempenho do sistema. Gas
Utilizado: Selecdo conforme
especificacdes do fabricante. CECMA 5
12° B Sup 50
12° CGCFEXx. 2
4° CGEO 0
CROJ/12 40
12 RM 153
1° BIS (Amv) 15
4° BAVEX 10
Pq R Mnt/12 15
16 2313 UND R$ 393 R$ 996.255,00
MANUTENCAO CORRETIVA 253500 2° GPT E 5
SERVICO DE SUBSTITUIGCAO
COM FORNECIMENTO DE
COMPRESSOR: Compreende a CIGS 48
troca do compressor de ar, com o
fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE HMAM 15
AR SPLIT de 9.000 a 12.000
BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fungdo quente ou CMA 65
frio, nacional ou importado.
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Descrigdo: Troca do compressor
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para garantir a compressao CECMA 5
adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de
acordo com as especifica¢des do 12° B Sup 8
fabricante.
12° CGCFEXx. 2
4° CGEO 2
CROI/12 50
12 RM 96
1° BIS (Amv) 30
MANUTENGCAO CORRETIVA 4° BAVEX 10
SERVICO DE SUBSTITUICAO
17 COM FORNECIMENTO DE 2313 UND R$ 311 R$ 927.815,63
COMPRESSOR: Compreende a troca 298333 | PaRMnti12 10
do compressor de ar, com 0o
fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE 2°GPTE 5
AR SPLIT de 18.000 a 24.000 BTUs,
tipo convencional ou inverter, com
funcdo quente ou frio, nacional ou CIGS 23
importado. Descricdo: Troca do
COmpressor para garantir a
compressdo adequada do refrigerante. HMAM 15
Compatibilidade: Compressor de
acordo com as especificacdes do
fabricante. CMA 76
CECMA 5
12° B Sup 8
12° CGCFEXx. 3
4° CGEO 2
CRO/12 28
12 RM 60
MANUTENGAO CORRETIVA 1° BIS (Amv) 15
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE
COMPRESSOR: Compreende a 4° BAVEX 10
troca do compressor de ar, com o
18 | fornecimento da pega, abrangendo 2313 UND R$ 234 R$ 881.244,00
aparelhos CONDICIONADOR DE 3.766,00 | P4 R Mnt/12 0
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funcado quente ou frio, nacional ou 2°GPTE 5
importado. Descricdo: Troca do
COmpressor para garantir a
compressdo adequada do CIGs 44
refrigerante. Compatibilidade:
Compressor de acordo com as
especificagdes do fabricante. HMAM 15
CMA 55
CECMA 5
12° B Sup 8
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 2
CROI/12 15
12 RM 20
MANUTENCAO CORRETIVA 1° BIS (Amv) 15
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE
COMPRESSOR: Compreende a 4° BAVEX 10
troca do compressor de ar, com o
19 | fornecimento da pega, abrangendo 2313 UND R$ 211 R$ 822.758,63
aparelhos CONDICIONADOR DE 3.899,33 Pq R Mnt/12 10
AR SPLIT de 36.000 a 48.000
BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcédo quente ou 2°GPTE >
frio, nacional ou importado.
Descricdo: Troca do compressor
para garantir a compressao cies 48
adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de
acordo com as especificacdes do HMAM 15
fabricante.
CMA 45
CECMA 5
12° B Sup 5
12° CGCFEX. 1
4° CGEO 2
CROI/12 30
12 RM 10
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1° BIS (Amv) 15
MANUTENGAO CORRETIVA 4° BAVEX 10
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE
20 | COMPRESSOR: Compreende a 2313 UND R$ Pg R Mnt/12 10 225 R$ 997.350,75
troca do compressor de ar, com o 4.432,67
fornecimento da pecga, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE 2°GPTE 5
AR SPLIT de 50.000 a 60.000
BTUs, tipo convencional ou
inverter, com funcdo quente ou CiGs 36
frio, nacional ou importado.
Descrigdo: Troca do compressor
para garantir a compressio HMAM 15
adequada do refrigerante.
Compatibilidade: Compressor de
acordo com as especificagdes do CMA 58
fabricante.
CECMA 5
12° B Sup 20
12° CGCFEXx. 1
4° CGEO 0
CROI/12 40
12 RM 153
1° BIS (Amv) 15
MANUTENGAO CORRETIVA 4° BAVEX 15
SERVIGCO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: Pq R Mnt/12 20
TERMOSTATO Compreende a troca
21 do componente termostato, com o 22454 UND R$ 460 R$ 148.731,80
fornecimento do SV mais peca, 323,33 2°GPTE 10
abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo CiGs 44
convencional ou inverter, com fungdo
quente ou frio, nacional ou importado.
Itens Substituidos: Termostato. HMAM 25
Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de acordo CMA 95
com as especifica¢Oes do fabricante.
CECMA 5
12° B Sup 10
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fabricante.
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12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 18
CROJ/12 50
12 RM 96
MANUTENCAO CORRETIVA
SERVIGO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE 1° BIS (Amv) 30
COMPONENTES
ELETRONICOS: TERMOSTATO
Compreende a troca do componente 4° BAVEX 15
termostato, com o fornecimento da
22 | peca, abrangendo aparelhos 22454 UND R$ 417 R$ 144.561,39
CONDICIONADOR DE AR 346,67 Pq R Mnt/12 20
SPLIT de 18.000 a 24.000 BTUs,
tipo convencional ou inverter, com
funcdo quente ou frio, nacional ou 2°GPTE 10
importado. Itens Substituidos:
Termostato. Fornecimento de
componentes de qualidade para CIGsS 43
assegurar funcionamento adequado,
de acordo com as especificacdes do
fabricante. HMAM %
CMA 99
CECMA 5
12° B Sup 10
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 36
CROJ/12 28
12 RM 60
MANUTENCAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUIGAO
COM FORNECIMENTO DE 1° BIS (Amv) 30
COMPONENTES
ELETRONICOS: TERMOSTATO
Compreende a troca do componente 4° BAVEX 15
termostato, com o fornecimento da
23 | peca, abrangendo aparelhos 22454 UND R$ 299 R$ 123.585,67
CONDICIONADOR DE AR 413,33 Pq R Mnt/12 15
SPLIT de 30.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com
funcdo quente ou frio, nacional ou 2°GPTE 10
importado. Itens Substituidos:
Termostato. Fornecimento de
componentes de qualidade para ciés 44
assegurar funcionamento adequado,
de acordo com as especificagdes do
HMAM 25
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CMA 60
CECMA 5
12° B Sup 10
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 10
CROI/12 15
12 RM 20
MANUTENCAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE 1° BIS (Amv) 30
COMPONENTES
ELETRONICOS: TERMOSTATO
Compreende a troca do 4° BAVEX 15
componente termostato, com o
24 | fornecimento da peca, abrangendo 22454 UND R$ 278 R$ 130.660,00
aparelhos CONDICIONADOR DE 470,00 Pq R Mnt/12 15
AR SPLIT de 36.000 a 48.000
BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fungédo quente ou =ErTE 10
frio, nacional ou importado. Itens
Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de CiGs 48
qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de
acordo com as especificacdes do HMAM 25
fabricante.
CMA 60
CECMA 5
12° B Sup 10
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 10
CROI/12 30
12 RM 10
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE 1° BIS (Amv) 30
COMPONENTES
ELETRONICOS: TERMOSTATO
Compreende a troca do 4° BAVEX 15
componente termostato, com o
25 | fornecimento da peca, abrangendo 22454 UND 298 R$ 185.752,34
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aparelhos CONDICIONADOR DE Pq R Mnt/12 10
AR SPLIT de 50.000 a 60.000 R$
BTUs, tipo convencional ou 623,33
inverter, com funcdo quente ou 2°GPTE 10
frio, nacional ou importado. Itens
Substituidos: Termostato.
Fornecimento de componentes de CiGs 44
qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de
acordo com as especificaces do HMAM 25
fabricante.
CMA 69
CECMA 5
12° B Sup 40
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 0
CROI/12 40
12 RM 153
1° BIS (Amv) 30
4° BAVEX 15
MANUTENGAO CORRETIVA Pq R Mnt/12 25
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: 2°GPTE 5
26 CAPACITOR DE FASE DO 2631 UND R$ 497 R$ 129.220,00
COMPRESSOR Compreende a 260,00
troca do componente capacitor, com CIGS 44
o fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE
AR SPLIT de 9.000 a 12.000 BTUs, HMAM 25
tipo convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: CMA 95
capacitor. Fornecimento de
componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, CECMA e
de acordo com as especificagdes do
fabricante.
12° B Sup 40
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 10
CROJ/12 50
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12 RM 96
. 1° BIS (Amv) 30
MANUTENCAO CORRETIVA
SERVIGO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE 4° BAVEX 15
COMPONENTES
27 | ELETRONICOS: CAPACITOR 2631 UND R$ R$ 161.280,00
DE FASE DO COMPRESSOR 360,00 Pq R Mnt/12 25
Compreende a troca do
componente capacitor, com o
fornecimento da peca, abrangendo 2°GPTE 5
aparelhos CONDICIONADOR DE
AR SPLIT de 18.000 a 24.000
BTUs, tipo convencional ou CIGS 44
inverter, com fungdo quente ou
frio, nacional ou importado. Itens
Substituidos: capacitor. HMAM 25
Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de CMA 99
acordo com as especificacdes do
fabricante.
CECMA 5
12° B Sup 40
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 36
CROJ/12 28
12 RM 60
1° BIS (Amv) 30
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUICAO 4° BAVEX 15
COM FORNECIMENTO DE
23 | COMPONENTES 2631 UND R$ R$ 143.932,20
ELETRONICOS: CAPACITOR 42333 | PaRMnt/12 20
DE FASE DO COMPRESSOR
Compreende a troca do
componente capacitor, com o 2°GPTE 5
fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE
AR SPLIT de 30.000 BTUs, tipo CIGS 44
convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: HMAM 30
capacitor. Fornecimento de
componentes de qualidade para
assegurar funcionamento CMA 63
adequado, de acordo com as
especificacdes do fabricante.
CECMA 5
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12° B Sup 40
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 13
CRO/12 15
12 RM 20
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE 1° BIS (Amv) 30
COMPONENTES
ELETRONICOS: CAPACITOR
DE FASE DO COMPRESSOR 4° BAVEX 15
Compreende a troca do
29 | componente capacitor, com 0 2631 UND R$ 300 R$ 140.001,00
fornecimento da peca, abrangendo 466,67 Pq R Mnt/12 15
aparelhos CONDICIONADOR DE
AR SPLIT de 36.000 a 48.000
BTUs, tipo convencional ou 2°GPTE 5
inverter, com funcdo quente ou
frio, nacional ou importado. Itens
Substituidos: capacitor. cics 44
Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar
. HMAM 30
funcionamento adequado, de
acordo com as especificagoes do
fabricante.
CMA 60
CECMA 5
12° B Sup 40
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 6
CRO/12 30
12 RM 10
1° BIS (Amv) 30
MANUTENGCAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUIQAO 4° BAVEX 15
COM FORNECIMENTO DE
30 |COMPONENTES 2631 UND R$ 337 | R$175.240,00
ELETRONICOS CAPACITOR 520'00 Pq R Mnt/12 15
DE FASE DO COMPRESSOR
Compreende a troca do
componente capacitor, com o 2°GPTE 5
fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE
AR SPLIT de 50.000 a 60.000 CIGS 48
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inverter, com fungdo quente ou HMAM 30
frio, nacional ou importado. Itens
Substituidos: capacitor.
Fornecimento de componentes de CMA 69
qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de
acordo com as especificagdes do CECMA 5
fabricante.
12° B Sup 70
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 0
CROJ/12 40
12 RM 153
1° BIS (Amv) 30
4° BAVEX 15
Pq R Mnt/12 20
MANUTEN(;AO CORRETIVA 2°GPTE 10
31 | SERVICO DE SUBSTITUICAO 22454 UND R$ 430 | R$137.600,00
COM FORNECIMENTO DE 320,00
COMPONENTES ELETRONICOS: cIGS 48
PLACA ELETRONICA PRINCIPAL
Compreende a troca do componente
placa eletr6nica principal, com o HMAM 30
fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE
AR SPLIT de 9.000 a 18.000 BTUs, CMA 88
tipo convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa CECMA 5
eletronica principal. Fornecimento de
componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, 12°B Sup 10
de acordo com as especificacdes do
fabricante.
12° CGCFEXx. 3
4° CGEO 18
CROJ/12 0
12 RM 96
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUIGCAO
COM FORNECIMENTO DE 1° BIS (Amv) 30
COMPONENTES
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ELETRONICA PRINCIPAL 4° BAVEX 15
Compreende a troca do
componente placa eletronica
principal, com o fornecimento da Pq R Mnt/12 20
32 peca, abrangendo aparelhos 22454 UND R$ 441 R$ 160.228,53
CONDICIONADOR DE AR 363,33
SPLIT de 18.000 a 24.000 BTUs, 2°GPTE 10
tipo convencional ou inverter, com
funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: CiGs 48
placa eletrénica principal.
Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar HMAM 30
funcionamento adequado, de
acordo com as especificacdes do
fabricante. CMA ot
CECMA 5
12° B Sup 30
12° CGCFEXx. 2
4° CGEO 36
CROJ/12 28
12 RM 60
MANUTENGCAO CORRETIVA 1° BIS (Amv) 30
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES 4° BAVEX 15
ELETRONICOS: PLACA
33 | ELETRONICA PRINCIPAL 22454 UND R$ 298 | R$123.172,34
Compreende a troca do 41333 Pg R Mnt/12 15
componente placa eletronica
principal, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos 2°GPTE 10
CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 30.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com CiGs 40
funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos:
placa eletrénica principal. HMAM 30
Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de CMA 55
acordo com as especificacdes do
fabricante.
CECMA 5
12° B Sup 10
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 13
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CROI/12 15
12 RM 20
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE 1° BIS (Amv) 30
COMPONENTES ELETRONICOS:
PLACA ELETRONICA
PRINCIPAL Compreende a troca do 4° BAVEX 15
componente placa eletrénica
34 | principal, com o fornecimento da 22454 UND R$ 483,33 264 | R$127.599,12
peca, abrangendo aparelhos Pq R Mnt/12 15
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
de 36.000 a 48.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com 2°GPTE 10
funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos: placa
eletronica principal. Fornecimento de cies 40
componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado,
de acordo com as especificacdes do HMAM 30
fabricante.
CMA 52
CECMA 5
12° B Sup 10
12° CGCFEXx. 1
4° CGEO 6
CRO/12 30
12 RM 10
1° BIS (Amv) 30
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUI(;AO 4° BAVEX 15
COM FORNECIMENTO DE
35 | COMPONENTES 22454 | UND RS 566,67 300 | R$170.001,00
ELETRONICOS: PLACA Pq R Mnt/12 10
ELETRONICA PRINCIPAL
Compreende a troca do
componente placa eletrénica 2°GPTE 10
principal, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR CIGS 48
SPLIT de 50.000 a 60.000 BTUs,
tipo convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou HMAM 30
importado. Itens Substituidos:
placa eletronica principal.
CMA 61
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acordo com as especificagdes do CECMA 5
fabricante.
12° B Sup 40
12° CGCFEXx. 1
4° CGEO 0
CROI/12 40
12 RM 153
1° BIS (Amv) 30
4° BAVEX 15
Pq R Mnt/12 20
2°GPTE 6
MANUTENGAO CORRETIVA CIGS 40
36 SERVICO DE SUBSTITUI(;AO 22454 UND R$ 383,33 477 R$ 182.848,41
COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS: HMAM 30
PLACA ELETRONICA
RECEPTORA Compreende a troca
do componente placa eletronica CMA 90

receptora, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR SPLIT CECMA 5
de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou 12°B Sup 20
importado. Itens Substituidos: placa
eletronica receptora. Fornecimento

de componentes de qualidade para 12° CGCFEX. 0

assegurar funcionamento adequado,

de acordo com as especificagdes do

fabricante. 4°CGEO 18
CROI/12 50
12 RM 96

1° BIS (Amv) 30

MANUTENGAO CORRETIVA

SERVICO DE SUBSTITUICAO 4° BAVEX 15

COM FORNECIMENTO DE

37 | COMPONENTES 22454 | UND R$ 433,33 439 | R$190.23187

ELETRONICOS: PLACA Pq R Mnt/12 20

ELETRONICA RECEPTORA

Compreende a troca do

componente placa eletrénica 2°GPTE 6
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peca, abrangendo aparelhos CIGS 40
CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 18.000 a 24.000 BTUs,
tipo convencional ou inverter, com HMAM 30
funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Itens Substituidos:
placa eletrénica receptora. CMA 93
Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de CECMA 5
acordo com as especificacdes do
fabricante.
12° B Sup 40
12° CGCFEX. 0
4° CGEO 36
CROI/12 28
12 RM 60
1° BIS (Amv) 30
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUIGAO 4° BAVEX 15
COM FORNECIMENTO DE
3g | COMPONENTES 22454 | UND R$ 516,67 309 | R$159.651,03
ELETRONICOS: PLACA Pq R Mnt/12 15
ELETRONICA RECEPTORA
Compreende a troca do
componente placa eletrénica 2°GPTE 6
receptora, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos de
CONDICIONADOR DE AR CIGS 40
SPLIT 30.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou HMAM 30
importado. Itens Substituidos:
placa eletrénica receptora.
Fornecimento de componentes de CMA 60
qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de
acordo com as especificacdes do CECMA 5
fabricante.
12° B Sup 20
12° CGCFEX. 0
4° CGEO 13
CROJ/12 15
12 RM 20
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. 1° BIS (Amv) 15
MANUTENCAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUIGAO
COM FORNECIMENTO DE 4° BAVEX 15
COMPONENTES
39 ELETRONICOS: PLACA 22454 UND R$ 533,33 258 R$
ELETRONICA RECEPTORA Pq R Mnt/12 15 137.599,14
Compreende a troca do
componente placa eletronica
receptora, com o fornecimento da 2°GPTE 6
peca, abrangendo aparelhos de
CONDICIONADOR DE AR
SPLIT 36.000 a 48.000 BTUs, Ccics 44
tipo convencional ou inverter,
com funcgdo quente ou frio,
nacional ou importado. Itens HMAM 30
Substituidos: placa eletronica
receptora. Fornecimento de
componentes de qualidade para CMA 52
assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as
especificacdes do fabricante. CECMA 5
12° B Sup 20
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 6
CROI/12 30
12 RM 10
1° BIS (Amv) 15
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUIQAO 4° BAVEX 15
COM FORNECIMENTO DE
40 |COMPONENTES 22454 | UND R$ 583,33 268 | R$
ELETRONICOS: PLACA Pq R Mnt/12 10 156.332,44
ELETRONICA RECEPTORA ’
Compreende a troca do
componente placa eletronica 2°GPTE 6
receptora, com o fornecimento da
peca, abrangendo aparelhos de
CONDICIONADOR DE AR CIGS 26
SPLIT 50.000 a 60.000 BTUs,
tipo convencional ou inverter,
com fungéo quente ou frio, HMAM 30
nacional ou importado. Itens
Substituidos: placa eletronica
receptora. Fornecimento de CMA 61
componentes de qualidade para
assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as CECMA 5
especificacdes do fabricante
12° B Sup 50
12° CGCFEXx. 0

24 de 70

: DEZ,/2025.

ocumento é peca do processo 64321.009281/2026-63

Péag 725 de 1100



qualidade para assegurar

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo

ey

4° CGEO 0
CROI/12 40
12 RM 153
1° BIS (Amv) 30
4° BAVEX 15
Pq R Mnt/12 10
2°GPTE 6
CIGS 48
41 MANUTEN CAO CORRETIVA 22454 UND R$ 380,00 HMAM 30 484 R$
SERVICO DE SUBSTITUICAO 183.920,00
COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA CMA 87
CONDENSADORA, com o
fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE CECMA 5
AR SPLIT de 9.000 a 12.000 BTUs,
tipo convencional ou inverter, com
fungdo quente ou frio, nacional ou 12°B Sup 30
importado. Fornecimento de
componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado, 12° CGCFEX. 2
de acordo com as especificacdes do
fabricante.
4° CGEO 18
CROI/12 50
12 RM 96
1° BIS (Amv) 30
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUICAO 4° BAVEX 15
COM FORNECIMENTO DE
42 | COMPONENTES : HELICE DA 22454 UND R$ 380,00 410 | R$
CONDENSADORA, com 0 Pq R Mnt/12 10 155.800,00
fornecimento da peca,
abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR 2°GPTE 6
SPLIT de 18.000 a 24.000 BTUs,
tipo convencional ou inverter,
com fungdo quente ou frio, CIGs 31
nacional ou importado.
Fornecimento de componentes de
HMAM 30
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funcionamento adequado, de CMA 90
acordo com as especificagdes do
fabricante.
CECMA 5
12° B Sup 30
12° CGCFEXx. 3
4° CGEO 36
CRO/12 28
12 RM 60
MANUTENGAO CORRETIVA 1° BIS (Amv) 30
SERVIGO DE SUBSTITUIGAO
COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA 4° BAVEX 15
CONDENSADORA, com o
fornecimento da peca, 22454 UND R$ 413,33 300 [ R$
abrangendo aparelhos Pq R Mnt/12 10 123.999,00
CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 30.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com 2°GPTE 6
fungdo quente ou frio, nacional
ou importado. Fornecimento de
componentes de qualidade para CiGs 41
43 | assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as
cpe ~ . HMAM 20
especificages do fabricante.
CMA 55
CECMA 5
12° B Sup 30
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 13
CROI/12 15
12 RM 20
MANUTENGAO CORRETIVA 1° BIS (Amv) 30
SERVICO DE SUBSTITUIGCAO
COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : HELICE DA 4° BAVEX 15
CONDENSADORA, com o
fornecimento da peca, 22454 UND R$ 280 R$
abrangendo aparelhos 476,67 Pq R Mnt/12 10 133.467,60
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CONDICIONADOR DE AR

SPLIT de 36.000 a 48.000 BTUs, 2°GPTE 5
tipo convencional ou inverter,
com func@o quente ou frio,
nacional ou importado. CIGS 52
Fornecimento de componentes de
44 qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de HMAM 20
acordo com as especificagoes do
fabricante.
CMA 54
CECMA 5
12° B Sup 30
12° CGCFEXx. 3
4° CGEO 6
CROI/12 30
12 RM 10
1° BIS (Amv) 30
4° BAVEX 15
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUIGAO o058 UND RS o | Rrs
COM FORNECIMENTO DE 513,33 Pq R Mnt/12 10 140.652,42
COMPONENTES : HELICE DA
CONDENSADORA, com o
fornecimento da pega, 2°GPTE 5
abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 50.000 a 60.000 BTUs, CIGS 14
45 tipo convencional ou inverter,
com func@o quente ou frio,
nacional ou importado. HMAM 20
Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de CMA 63
acordo com as especificagoes do
fabricante.
CECMA 5
12° B Sup 60
12° CGCFEX. 2
4° CGEO 0
CROI/12 40
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12 RM 153
MANUTENGAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE 1° BIS (Amv) 30
COMPONENTES : MOTOR DO
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o 4° BAVEX 15
fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE
AR SPLIT de 9.000 a 12.000 BTUs, | 22454 UND R$ Pq R Mnt/12 10 437 R$
tipo convencional ou inverter, com 483,33 21121521
funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de 2°GPTE 5
componentes de qualidade para
assegurar funcionamento adequado,
de acordo com as especificagdes do CIGs 24
fabricante.
HMAM 20
CMA 85
CECMA 5
12° B Sup 20
46
12° CGCFEXx. 2
4° CGEO 18
CROI/12 50
12 RM 96
MANUTENCAO CORRETIVA 1° BIS (Amv) 30
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES : MOTOR DO 4° BAVEX 15
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o 22454 UND R$ 483,33 3% R$
fornecimento da peca, Pq R Mnt/12 10 190.432,02
abrangendo aparelhos
CONDICIONADOR DE AR
SPLIT de 18.000 a 24.000 BTUs, s 5
tipo convencional ou inverter,
com func@o quente ou frio,
nacional ou importado. cics 36
47 Fornecimento de componentes de
qualidade para assegurar
funcionamento adequado, de HMAM A
acordo com as especificacdes do
fabricante.
CMA 88
CECMA 5
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12° B Sup 20
12° CGCFEXx. 5
4° CGEO 36
CROJ/12 28
12 RM 60
MANUTENGCAO CORRETIVA 1° BIS (Amv) 30
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO 4° BAVEX 15
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o 22454 UND R$ 513,33 288 R$
fornecimento da pega, abrangendo Pq R Mnt/12 10 147.839,04
aparelhos CONDICIONADOR DE
AR SPLIT de 30.000 BTUs, tipo
convencional ou inverter, com 2°GPTE 5
funcdo quente ou frio, nacional ou
importado. Fornecimento de
componentes de qualidade para cies 32
48 assegurar funcionamento
adequado, de acordo com as
. ~ . HMAM 30
especifica¢oes do fabricante.
CMA 53
CECMA 5
12° B Sup 20
12° CGCFEXx. 0
4° CGEO 13
CROJ/12 15
12 RM 20
1° BIS (Amv) 30
MANUTENGCAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUICAO
COM FORNECIMENTO DE 4° BAVEX 15
COMPONENTES: MOTOR DO
VENTILADOR DA
CONDENSADORA, com o Pg R Mnt/12 10
fornecimento da peca, abrangendo 22454 UND R$ 570,00 255 R$
aparelhos CONDICIONADOR DE 145.350,00
AR SPLIT de 36.000 a 48.000 2°GPTE 5
BTUs, tipo convencional ou
inverter, com fungdo quente ou
CIGS 32
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Fornecimento de componentes de

qualidade para assegurar HMAM 30
funcionamento adequado, de
acordo com as especificacdes do
49 fabricante. CMA 50
CECMA 5
12° B Sup 20
12° CGCFEX. 2
4° CGEO 6
CRO/12 30
MANUTENCAO CORRETIVA
SERVICO DE SUBSTITUIGAO 12 RM 10
COM FORNECIMENTO DE
COMPONENTES: MOTOR DO
VENTILADOR DA 1° BIS (Amv) 30
CONDENSADORA, com o
fornecimento da peca, abrangendo
aparelhos CONDICIONADOR DE 4° BAVEX 15
AR SPLIT de 50.000 a 60.000
BTUs, tipo convencional ou 22454 UND R$ 613,33 267 R$
inverter, com fungdo quente ou frio, Pq R Mnt/12 10 348.840,00
nacional ou importado.
Fornecimento de componentes de .
qualidade para assegurar 2°GPTE 5
funcionamento adequado, de acordo
com as especifica¢des do fabricante.
CIGS 11
50
HMAM 30
CMA 59
CECMA 5
12°B Sup 50
12° CGCFEXx. 2
4° CGEO 0
CROI/12 40

1.1.1.Estimativas de consumo individualizadas, do érgédo gerenciador e 6rgao(s) e entidade(s) participante(s).

1.1.1.1 Conforme Apéndice do Termo de Referéncia.
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Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo séo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucéo

T4 -Oservico e enquadrado ToMo TT&0 COTIHTO0 Ou Contratadus por eSToUpP0.
ot

1.5. O servigo é enquadrado como continuado tendo em vista que sua interrup¢do pode comprometer a adequada climatizagao dos
ambientes e prejudicar a continuidade das atividades administrativas e operacionais da Organizagao Militar, sendo a vigéncia plurianual
mais vantajosa considerando as conclusfes constantes no Estudo Técnico Preliminar, que demonstraram ganhos de economicidade,
eficiéncia administrativa e maior previsibilidade na execugéo contratual.

Prazo de vigéncia

daterm™1t4133de 2621
ou

1.7. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 1 (um) ano contado da assinatura da ata, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos
106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.9. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratag8es Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
1) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000093/2026;

1) Data de publicacéo no PNCP: 05/05/2025;

1) Id do item no PCA: 24;

1V) Classe/Grupo: 4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO;

V) Identificador da Futura Contrata¢éo: 160014-35/2026;
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigédo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos,
gue se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

4.1.1. A Contratada devera respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sélidos;

4.1.2. Na execucao dos servi¢os, a contratada devera obedecer as disposi¢des da Resolugdo CONAMA n° 340, de 25/09 /2003, nos
procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Ozbnio —
SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano).; e

4.1.3. Nos termos do Decreto n°. 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n°. 267, de 14/11/2000, € vedada a utilizacdo, na execucao dos
servigos, de qualquer das substancias que destroem a Camada de Oz06nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente
CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faca uso, a excec¢do dos usos
essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo Unico, do Decreto n°. 2.783, de 1998, e artigo 4° da
Resolugdo CONAMA n°. 267, de 14/11/2000.

Subcontratacao

4.5. Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

eguintes
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12T Ue 2024
Garantia da contratacdo

4.14. Na&ao haveréa exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes do
Estudo Técnico Preliminar.
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Vistoria

4.32. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagcdo prévia do local de execucéo dos servicos.

N

thividas ou
servigos

T S COTITOTTTE UiSPUStO TTa RESUIUCA0 T8 T Commssau TmeTnmimsterial te Comratagoes Pubiitas para o

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho:
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5.1.1. A execucdo dos servigos seguira padrdes rigorosos, em estrita conformidade com as normas da ABNT, legislacdo ambiental vigente e as
especificacOes técnicas recomendadas pelos fabricantes. A Contratada devera disponibilizar equipe técnica qualificada em nimero suficiente para
atender a demanda, utilizando ferramentas e equipamentos adequados que assegurem a preservacao da vida util dos equipamentos e o seu desempenho
ideal.

5.1.1.2. Das responsabilidades da Contratada:

a) Mao de Obra: A Contratada devera fornecer toda a mao de obra especializada, devidamente uniformizada e identificada, garantindo a qualificacdo
profissional necesséria para a perfeita execugdo dos servigos.

b) Materiais e Insumos: E de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os materiais de consumo (tais como gases refrigerantes,
filtros, produtos de higienizacdo, isolantes térmicos, tubulacGes, fios, fitas, etc.), ferramentas, instrumentais e equipamentos de protecédo individual (EPI)
necessarios.

c) Fornecimento de Pecas: A Contratada serd integralmente responsavel pelo fornecimento, transporte e instalacdo de todas as pecas de reposicéo e
componentes necessarios para a manutengdo preventiva e corretiva (incluindo, mas néo se limitando a: compressores, motores de ventilador, placas
eletrdnicas, termostatos, capacitores, hélices e demais partes mecanicas ou eletrénicas).

® §1°: As pecas fornecidas deverdo ser novas, originais ou de qualidade equivalente/superior, compativeis com as especificagdes do fabricante do
equipamento climatizador.

® §2°: O custo das pecas de reposicdo ja devera estar contemplado no preco unitario ofertado na proposta, ndo cabendo cobranga adicional por
fornecimento de componentes necessarios ao pleno funcionamento dos aparelhos durante a vigéncia da garantia do servigo.

A execucao compreendera a avaliacdo técnica, o reparo, a substituicdo de pecas e os testes operacionais, visando manter o equipamento em perfeitas
condicdes de uso.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Locais de prestacao de servico:

1. Avenida Coronel Teixeira, n° 1895 — Bairro Compensa, Manaus/AM;
2. Avenida Coronel Teixeira, n° 2061 — Bairro Ponta Negra, Manaus/AM;
3. Avenida Coronel Teixeira, n° 4715 — Bairro Ponta Negra, Manaus/AM;
4. Avenida Coronel Teixeira, n° 6123 — Bairro Ponta Negra, Manaus/AM;
5. Avenida Coronel Teixeira, n° 6155 — Bairro Ponta Negra, Manaus/AM;
6. Avenida Coronel Teixeira, n° 6800 — Bairro Ponta Negra, Manaus/AM;
7. Avenida Sao Jorge, n° 650 — Bairro Sdo Jorge, Manaus/AM,;
8. Avenida Carvalho Leal, n° 740 — Bairro Cachoeirinha, Manaus/AM;
9. Avenida Marechal Bittencourt, n° 97 — Bairro Santo Antonio, Manaus/AM;

10. Rua Marechal Bittencourt, n° 55 — Bairro Compensa, Manaus/AM;

11. Rua Ernani Simao, n° 1421 — Bairro Cachoeirinha, Manaus/AM; e

12. Estrada do Paredao, s/n° — Vila Militar Rio Negro, Manaus/AM.

5.3. Os servigos serdo prestados nos seguintes horarios: Segunda a Quinta-feira das 07:30 as 16:30h e Sexta-feira das 07:30 as 11: 30h.
excecdes de horarios deverdo ser tratada diretamente com a OM solicitante.

Rotinas a serem cumpridas

5.3.1. A execugdo contratual observara as rotinas informadas previamente a solicitagdo do servigo.
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Materiais a serem disponibilizados
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Especificacdo da garantia do servico
5.14. O prazo de garantia dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5.14.1. Fica estabelecido o prazo de garantia contratual de 06 (seis) meses para 0s servi¢os prestados e pecas fornecidas, periodo este
complementar & garantia legal prevista na Lei n® 8.078/1990. A contagem do prazo terd inicio no primeiro dia Util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto por parte da Administragdo, obrigando-se a Contratada a sanar qualquer vicio ou falha técnica, sem
custos adicionais, dentro do prazo de atendimento estipulado neste Termo.

5.14.2. A prestacdo dos servigos devera observar rigorosamente as Normas Brasileiras (NBR) da ABNT aplicaveis aos sistemas de climatizacao, bem
como as especificagdes técnicas, manuais e recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos.

5.14.3. A Contratada devera observar os seguintes Acordos de Nivel de Servigo (SLA):

a) Atendimento: Comparecimento ao local da prestacdo do servigo em até 48 (quarenta e oito) horas apés o acionamento via Ordem de Servigo ou
comunicacdo formal (e-mail/telefone).

b) Solucdo: O reparo definitivo ou a substitui¢do de pecas devera ser concluido no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas ap6s o atendimento inicial,
salvo em casos de comprovada necessidade de importagdo de componentes, mediante autorizacao prévia da Administracao.

516: Os—urmfories & SeTernT foretiius pefoComratatu—a Seus empregatus Ueverau Ser Corntizerntes tonma atividade a ser

add O Orgado CU dld & @, OreeriacTiao petd podrd (oad a eSldCc ot c cl ao darig, & gudigue cd c Uu usto
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5.18. Na&o serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execug¢ao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

65— ApUs g assinatura tu CoTtrato ou ITStramerTto equivalerTte, U Urgdu Uu entiiade poderda Convotar U TEPTESETtanTte da empresa

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento
os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execug¢do do objeto durante o periodo do servico.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa, hipétese em
gue o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao
6.9. A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregédo da execucao do
contrato, determinando prazo para a correGao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar deciséo ou adocao de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucédo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a tempestiva renovacgdo ou a prorrogagao contratual.

6 162— 1 ®

6716 3— -

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeig8es técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.18. As disposigOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo, por forgca da Instrugcdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

619 Paraa tompersacdu va jorada prevista 1o DeTTety 127174, te 2024, e a irrstrucau Nonmativa SEGES/MGTTTS 81 e 12 de

oTo ue 2024 a potese ue U aodinauaores. prestare eTVICUS pdrd armoaaes o as, caverda duo a etorial fazer a

vale trarrsporte i fatura apreserntada pela comratata, EXCetU quardu a COMpeTTsacau Tecair e anm dia 1o qudal o travattrador n&o
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Fiscalizacdo Administrativa

6.31. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho,
0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.32. Caso ocorra descumprimento das obriga¢gfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugéo
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

’ ’ 1

6.35 12— emtrega ate U dia tnimta do TTTES SEyUITTe a0 Ud Prestacao tus SETVITUS au Setor TESpuTTSavel pefa fistatizagdo uo Tormrato
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Gestor do Contrato
6.68. Cabe ao gestor do contrato:

6.68.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execug¢do no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das

prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

6.68.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e
as medidas adotadas, informando, se for 0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.68.3. acompanhar a manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.68.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigagbes assumidas pelo Contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagoes.

6.68.5. tomar providéncias para a formalizagcdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sangdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.68.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.

6.68.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento,
com a indicagé@o expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestao no recebimento definitivo do servigo.

6.68.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.68.8.1 as denulncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.
©12.174/2024;

6.68.8.2. & notificagcdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obriga¢fes trabalhistas, enviada pelo
trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.3. Seraindicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢6es cabiveis, caso
se constate que o Contratado:

7.3.1 ndao produziu os resultados acordados,
7.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.3.3.  deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servi¢o, ou 0s utilizou com qualidade ou
qguantidade inferior & demandada.

Recebimento

7.6. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 03(trés) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

T8 i T Umaetapa sera considerada efetivarerte Torciuida quario Us SETVITUS Previstus parda aquela etapa, 110 Crornogranma Fisico-

T-6- 12— O Cuntratadu tambenT apresentard, a cauda TMedicao, Us ToTUITETTtUS CoOMprobatornos da procederncia fegal dos produtos e

. ’ :

ou

7.6.2. Na&o se tratando de obra ou servigo de engenharia, para fins de recebimento provisério sera verificado o funcionamento do
aparelho dentro do prazo previsto para no item anterior.

7.7 O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do Contratado com a
comprovacédo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.8. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.9. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob 0 ponto de vista técnico e administrativo.

7.11 Para efeito de recebimento provisorio, serd considerado para fins de faturamento o periodo de 30 (trinta) dias ©U{fimdicar us

evertus ou etapas para s de faturamemojfA7] .

7.12. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
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7.12.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos no ato convocatério, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato;

7-12°2: U fiscaladrmmstrativo devera verificar o efetiva realizacdo tos tiSperTtiios COTICETTTETES aus saldnos € ds obrigacdes

7.13. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do Ultimo.

7.14. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregfes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no recebimento provisoario.

7.15. A fiscalizacdo nao efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.16. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.17. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.

7.18. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.19. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisdrio, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.19.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagBes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigag8es, conforme regulamento.

7.19.2 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as
respectivas correcoes;

7.19.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagdes apresentadas; e

7.19.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.19.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidacéo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7.20. No caso de controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.21. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.22 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.23. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagao, na forma
desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.24. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos casos de
contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021
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7.25. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

1) o prazo de validade;

Il) adata da emisséo;

Ill) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.26. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacédo da regularizagdo da
situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.27. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentac@o mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.28. A Administragcdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.28.1. verificar a manutencéo das condi¢gfes de habilitacao exigidas;

7.28.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratagdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a
proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.29 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.30. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante dever4 comunicar aos 6rgdos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.31. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.32. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisédo do
contrato, caso o Contratado néo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.33. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagédo da despesa, conforme
secao anterior, nos termos da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.34. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagcdo do indice IGP-M de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.35. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
Contratado.

7.36. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.37. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.37.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.38. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retengdo tributria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado &
apresentacdo de comprovacéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
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Reajuste

7.76. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado em 27
/04/2026.
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7.78. ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicagdo, pelo Contratante, do IPCA/IBGE [A28] , exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.79. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

7.80. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia
calculada pela ultima variag@o conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.81. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.82. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.83. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.84. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessdo de Crédito
7.85. As cess0Oes de crédito dependerdo de prévia aprovacao do Contratante.

7.85.1. A eficacia da cessao de crédito, em relacdo a Administragdo, esta condicionada a celebracéo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.85.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢cfes de habilitacdo por parte
do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta
ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.85.3. O crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execugéo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢Ges ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao
direito comum apliciveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas,
glosas e prejuizos causados a Administracao.

7.85.4. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
Contratado.

7.86. O disposto nesta se¢do ndo afeta as operagbes de crédito de que trata a Instrugcdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de
fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 51 de 70

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo

et dochiiento é peca do processo 64321.009281/2026-63 Pag 752 de 1100



7-92; O—Curtratatoautorizard. U provisionarnerto ue valores pard U pagaimerTto uas feras, 139 safario e Tescisao cormtratual dos

o de
correcdo

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao 52 de 70

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo

patedochitiénto é peca do processo 64321.009281/2026-63 Pag 753 de 1100



8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a. der causa a inexecugao parcial do contrato;

der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo;

der causa a inexecucgao total do contrato;

ensejar o retardamento da execuc¢ado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

. apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

. praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;

. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

=

= N I =P

8.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrag8es acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre
gue ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do
subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratoria, para as infragcdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias.
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8.2.4.3. Compensatéria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do
valor da contratagéo.

8.2.4.4. Compensatodria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratacao.

8.2.4.5. Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratacéo.

8.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 1% (um por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.7. Compensatoéria, para a infracéo descrita acima na alinea “a”, de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratacao.

8.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacgao integral
do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancgdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicagcdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30(trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacédo das sanc¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracé@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagcdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da
empresa, ndo cabendo alegacéo de desconhecimento das comunicagfes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacao das san¢8es serdo considerados:
8.9.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6érgdos de controle.

8.10.  Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conj
untamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusédo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
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8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sanc¢8es por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sang¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacéo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢des, ndo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste

mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao
9.3. O regime de execucao do objeto sera de empreitada por pre¢o unitério.

Critérios de aceitabilidade de precos
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9.7. Em se tratando de contratacdo para registro de precos, caso adotado o critério de julgamento de menor preco ou de maior
desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de pregos unitarios maximos sera:

9.7.1. Valores unitarios: conforme tabela constante no item 1.1 deste Termo de Referéncia.
Exigéncias de habilitacdao
9.8. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.9. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificacéo
em todo o territorio nacional,

9.10. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.11.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.12. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.13. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.14. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

9.15.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

9.16. Sociedade cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.17. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Pablico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de
constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a
Administracao (art. 15, caput, | e ll, da Lei n® 14.133, de 2021).

918 Atv e auturnizavdu para U EXeTcitio da atvidade e (eSpetificar a atividade comtratada Sujelta a autoTiZzacauo), EXpetitto po!

....... (especificar v Orgdu competernTte) oS termos doart ... da (terDecreto)y m - [A1i]

9.19. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.20. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
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9.23. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943;

9.24. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.25. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

9.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicédo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagao Econdmico-Financeira

9.28. certidado negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitagdo/contratacéo, ou de sociedade simples;

9.29. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.30. balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contdbeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagcdo das seguintes formulas[A15] :

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.31. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitac&o, capital minimo de 5% do valor total estimado da parcela pertinente.
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9.33. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao UGltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos;

9.34. Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao
da Escriturac@o Contébil Digital - ECD ao Sped.

etfetlaracdo

vaprivada

9.37. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e
poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacao Técnica

9.38. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagfes e das condi¢des locais para 0 cumprimento das
obrigacdes objeto da contratacao.

9.38.1. Essa declaracédo podera ser substituida por declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

plena

A0 Prova de aterThimeTto aus Tequisitos S PTEVIStUS T 18T A28}
Qualificacao Técnico-Operacional

9.41. Comprovagéo de aptidao para execucao de servico similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior &
do objeto desta contratacéo, ou do item pertinente, por meio da apresentacéo de certidfes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.41.1. Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as
seguintes caracteristicas minimas:

Tapaciiade teTTCo-UpeTacional, a urTia UTlica CoTratacao.[A29]

9.41.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.41.4. O fornecedor disponibilizara todas as informac¢des necessarias & comprovacéo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do Contratante e local em que
foram prestados os servigos, entre outros documentos.

9.41.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.
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42— Declaratdu de guefASi o formecedor pussur ou TStatara eSCIitoro TTo TITOTCIoio Ue s T U gqUE Ueverd Ser Cumprovado 1o

9.43. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugéo
para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.44. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha
feito parte ser4 admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.45. Apresentacao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor
(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugédo de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

A5 2 Para U (dicar U profissiona- Servivos ae ()

9.45.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(&do) participar do servi¢o objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo[A33] (8 6° do art. 67 da Lei n® 14.133,
de 2021)

46 ApTESeTtatao ta Tetacdo ue Compronmissos asSurntos € peruerTtes te CamprierTto petoforrrecedor, que mportem em

9.47. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a
aplicagdo das sancgdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo
proposta, de prescri¢do técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.48. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.49. Quando permitida a participagdo na licitacdo/contratagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.50. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro
de precgos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo seréo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.51. Na&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indica¢éo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.52. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverd@o estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.53. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.

Documentacdo complementar para cooperativas
9.54. Caso admitida a participacéo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.54.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executarao o contrato, com
as respectivas atas de inscrigdo e a comprovacéo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto
nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

9.54.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.54.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao do servico;

9.54.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.54.5. A comprovacéo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

9.54.6. Os seguintes documentos para a comprovagédo da regularidade juridica da cooperativa:
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9.54.6.1. ata de fundacéo;

9.54.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.54.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.54.6.4. editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.54.6.5. trés registros de presenc¢a dos cooperados que executarao o contrato em assembleias gerais ou nas reunibes seccionais;
9.54.6.6. ata da sessé&o que o0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacéo; e

9.54.6.7. Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp8e o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacédo, que é o maximo aceitavel, € de R$ R$ 13.544.041,99 (treze milhdes, quinhentos e quarenta
e quatro mil, quarenta e um reais e noventa e nove centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

fAsSjotu

10-2— G custu estimadu da tontratacdu pussur cardter SigifosU & SeTd toradu pubiico apeTas e metiatarerte apus U julgarerTto das

propustas- At

16-2-t—Cuarnduvas propustas PeETTTarteceTenT CoNT PreyUs aciTia Uo OTCarTertu estado, U TUSto Estimado da comratagdo sera

10 83— A Tstimativa teTusto fevou ern COTTSIUeTatau U T1SCU eTTvoivito Tia COTMTatacau € sud diotagau ermre contratarte e cornratado,

. . : st

10.4. Em caso de Registro de Pregos, os precos registrados poderéo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

10.4.1 em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucéo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do
caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.4.2. em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposi¢cdes
legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

10.4.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratacdo; ou

10.4.4 poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da
Uniéo.

thFomtedeTecursos ]

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 60 de 70

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo

et dochiiento é peca do processo 64321.009281/2026-63 Pag 761 de 1100



11.4. A indicacéo da dotagdo orcamentaria fica postergada para 0 momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

12. DISPOSICOES FINAIS

1. DISPOSICOES FINAIS

1. As informag6es contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas

2. As informagoes exibidas no rodapé deste documento corresponde aos dados automaticamente cadastrados no sistema Comprasnet, 0s
quais ndo puderam ser alterados devido as limita¢des técnicas da prépria plataforma. Contudo, ressalta-se que a estrutura e o conteido
deste Termo de Referéncia baseiam-se integralmente no modelo oficial da "Camara Nacional de Modelos de Licita¢cdes e Contratos da
Consultoria-Geral da Unido: Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servicos, exceto TIC — Licitacdo e Contratagdo Direta - Lei
n° 14.133, de 2021", com identidade visual e aprovacdo pela Secretaria de Gestdo e Inovacdo, atualizado em maio de 2026. O referido
modelo padrdo foi extraido diretamente do sitio eletronico oficial da Advocacia-Geral da Unido (AGU) https://www.gov.br/agu/pt-br
/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrencia.

Identificacéo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel

13. ANEXO 1
ANEXO |
Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato
(Contratacdes de pequeno valor - art. 95, inciso |, da Lei n. 14.133/2021, Orientacao Normativa n° 84, de 17 de maio de 2024)
1. FORMALIZAGCAO DA CONTRATAGAO
1.1. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data de sua convocacgédo, para aceitar o instrumento
equivalente ao contrato Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas.
1.2. O prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatério implica no reconhecimento de que:
1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicaveis as disposicdes da Lei n® 14.133/2021,

1.3.2.1 o Contratado se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital, no Termo de Referéncia e em seus anexos,
conforme Termo de Ciéncia e Concordancia (Anexo Il).

2. VIGENCIA E PRORROGACAO
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2.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € aquele estabelecido no Termo de Referéncia, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.4. A prorrogacado de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢des e 0s precos
permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o Contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos
seguintes requisitos:

2.4.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacéo dos servigos tem natureza continuada;

2.4.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execugéo contratual, com informagdes de que os servigcos tenham sido prestados
regularmente;

2.4.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realiza¢do do servico;
2.4.4. Haja manifestacdo expressa do Contratado informando o interesse na prorrogagéo;
2.4.5. Seja comprovado que o Contratado mantém as condi¢8es iniciais de habilitacéo; e
2.4.6. Na&o haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).
2.5. O Contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.
2.6. A prorrogacao contratual devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.7. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0os custos ndo renovaveis jA pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de
vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢éo para a renovagao.

2.8. A contratacdo ndo podera ser prorrogada quando o Contratado tiver sido penalizado nas sanc¢des de declaracéo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

ot

29— O prazo de VigeTITia Ua COMTatatdu & U8 s (TTEXTTTO te UTT arto) CoOMmados do(&) o (data da

ocorréncia da emergéncia ou da calamidade); frmprorrogavet, T formea o art. 75, Vit daterm—14185/2021 A6}~
3. OBRIGAQ@ES DO CONTRATANTE
3.1. Sao obrigac¢des do Contratante:

3.1.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referéncia e seus
anexos;

3.1.2 Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢@es, imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas na
execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas,
certificando-se de que as solugfes por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao contratual e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

3.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execucgdo do objeto, para efeito
de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

3.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des
estabelecidos no Termo de Referéncia;

3.1.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.8. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢édo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obriga¢6es pelo Contratado;

3.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugao contratual, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatrios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

3.1.9.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogac@o motivada, por igual periodo.
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3.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo
méaximo de 10 (dez) dias.

3.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de descumprimento de
clausulas contratuais.

3.1.12. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n°
14.133, de 2021.

3.1.13. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

3.1.14. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

3t i52—Tomprovatdu uas igagoes uehimtivas ue ereryia, dgud, tereforne e s,
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3.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢cdes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

3.1.18. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugao.

3.2. A Administrac@o ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execucdo do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execuc¢do do objeto, observando, ainda, as obriga¢cbes a
seguir dispostas:

4.1.3. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

4.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposi¢cdes do Termo de Referéncia e deste Anexo, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os
servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizagdo do servigo no
prazo estabelecido, para adocao de a¢6es de contingéncia cabiveis.
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4.1.8. Nao contratar, durante a vigéncia da contratagdo, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor contratuais, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n®
14.133, de 2021,

4.1.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagcdo dos servigos, 0s seguintes
documentos:

4.1.9.1. prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

4.1.9.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

4.1.9.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
4.1.9.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

4.1.9.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pela contratacéo, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacédo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

4.1.11. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
dos servigos.

4.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

4.1.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao do objeto,
durante a vigéncia contratual.

4.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

4.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

4.1.17. Cumprir as normas de prote¢do ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no trabalho;

4.1.18. Nao submeter os trabalhadores a condi¢cGes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidédo por divida ou trabalhos
forcados;

4.1.19. Na&o permitir a utiliza¢éo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢cao de aprendiz para
0s maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacéo;

4.1.20. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condicdes perigosas e insalubres e
a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de
2008;

4.1.21. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagédo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

4.1.22. Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as obriga¢gfes assumidas, todas as condi¢des
exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificacéo, na contratagao direta;

4.1.23. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo;

4.1.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, com a
indicac&do dos empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.25. Guardar sigilo sobre todas as informag8es obtidas em decorréncia da execugéo do objeto;

4.1.26.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
qguanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021,
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4.1.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do

Contratante;

4.1.28. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is):
Av. Coronel Teixeira, n° 6155, Bairro Ponta Negra, Manaus, AM, CEP 69037-480 e Avenida Coronel Teixeira 4715, Manaus, Amazonas,
69037-900;

4.1.31. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

4.1.32. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.1.33. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execucao
do servico.

4.1.34. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

4.1.35. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacéo
contratual, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagfes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

4.1.36. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

4.1.37. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades
ndo abrangidas na contratacdo, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcéo.

4.1.38. Instruir os seus empregados, quanto & prevencéo de incéndios nas areas do Contratante.

4.1.39. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicacéo.

4.1.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagcao aplicavel.

SETVITUS EXECUtauus, TEYISIro te UTOITETTTIas € UUtTos Tatus Telacionadus, UenT CTomoUs COmuricadus d Fiscalizagao e Situagdo das

4.1.43. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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5. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

5.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razao da licitagdo ou da contratagdo, a partir da apresentacéo da proposta no certame, independentemente de declaracéo ou
de aceitagdo expressa.

5.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com
os principios do art. 6° da LGPD.

5.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

5.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacéo firmados ou que
venham a ser celebrados pelo Contratado.

5.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com excecéo das hipéteses
do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do
cumprimento de obriga¢8es legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigaces.

5.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

5.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo
integralmente responsavel por garantir sua observancia.

5.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovacao formulados.

5.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

5.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios
ou abusos.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 67 de 70

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo

patedochitiénto é peca do processo 64321.009281/2026-63 Pag 768 de 1100



5.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses
dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

5.11. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da
LGPD.

5.12. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

6. DA EXTINGAO CONTRATUAL

6-t—ATomtratavdu sera extimta quardo cumpridas as ubnigagoes e aimbas Js partes, ainta que 1SSU UToTd aITtes uo prazo estiputado
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6.4. A contratagdo serd extinta quando vencido o prazo estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou nédo as obrigagbes
de ambas as partes contraentes.

6.5. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, mediante justificativa formal de que
ndo disple de créditos orcamentarios para sua continuidade ou de que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

6.5.1. Nesse caso, a extingdo antecipada ocorrerd na préxima data de aniversario do contrato, garantido um prazo minimo de dois
meses para ciéncia formal do contratado, devendo ser observada a regra do art. 183 da Lei n°® 14.133, de 2021 para a contagem deste
prazo.

6.6. O contrato poderé ser extinto com fundamento na auséncia de créditos orgamentarios ou na perda de vantagem contratual antes da
data de aniversario, desde que ocorra com 6nus para 0 CONTRATANTE, conforme previsto no art. 138, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.8. A contratagdo podera ser extinta antes de cumpridas as obrigacdes nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

6.8.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

6.8.2. A alteracdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao restringir sua
capacidade de concluir o objeto.

6.8.3. Se a operacgédo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.
6.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

6.9.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

6.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

6.9.3. Indenizacdes e multas.

6.10. A extingdo contratual ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera
concedida indenizag&o por meio de termo indenizatério.

6.11. A contratac@o poderd ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na
licitacdo ou na contratacdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo contratuais, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
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7. DOS CASOS OMISSOS

7.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor —
€ normas e principios gerais dos contratos.

8. ALTERACOES
8.1. Eventuais altera¢cBes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacdo e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

8.3. As supressfes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da
consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8.5. Registros que ndo caracterizam alteragBes contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracédo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9. FORO

9.1. Fica definido o Foro da Justica Federal em ...... , Sec¢do Judiciaria de ...... para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
contratual que nao puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

14. ANEXO I1
ANEXO II

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, ..................... {rderttificar o Comtratado) declara que esta ciente e concorda com as disposi¢des e obrigacbes
previstas no Editat, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregdo n°........... 120....... , bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informag8es e documentos apresentados durante o processo de
contratacao.

Local-UF, ........ (o [ de 20.... .

(Nome s €argudu Representante tegat)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 69 de 70

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo

et dochiiento é peca do processo 64321.009281/2026-63 Pag 770 de 1100
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@ Compras.gov.or UASG 160014

COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM

Contrato 17/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

17/2026 160014-COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM DEMYS WILLER SANTOS DA SILVA 07/07/2026 11:09 (v 0.6)
Status

ASSINADO

Outras informacdes

. Numero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servicos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo continuado sem 64321.009281/2026-
dedicacdo exclusiva de mdo de obra 63

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
(Processo Administrativo n°64321.009281/2026-63

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A) ..eoovieieiiieeeeieeeeeeee e

A Unido, por intermédio do Comando da 122 Regido Militar, com sede nocom sede na Av. Coronel Teixeira, 6155,
Ponta Negra, CEP 69037-000, na cidade de Manaus/AM,, inscrito(a) no CNPJ sob o n® [CNPJ], neste ato
representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de [ano], publicada no
DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n°® [n° matricula], doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO)], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [endereco], na
cidade de [cidade]l/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e funcdo no
CONTRATADQ], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuracé@o apresentada nos autos], tendo em vista o
gue consta no Processo n° 64321.009281/2026-63 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Pregéo
Eletronico @U-fCorrcorrémncral O [Dispensa de Licitacao] OU [Inexigibilidade de Licitagdoj n° 90011/2026, mediante
as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.[A2]

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos comuns de [objeto], nas condi¢cdes estabelecidas
no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacéo:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER |UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

1
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[A3]

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacdo OUfAATtorizardu ve Corratacau Diretaj OU fOAvisute Disperrsa Eretrormica];
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.3. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de 1 (um) ano, contados da publicagdo no PNCP, prorrogavel
sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.4. A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢des
€ 0S pregcos permanecem vantajosos para a Administragcdo, permitida a negociagdo com o CONTRATADO, atentando,
ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.4.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza continuada;

2.4.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execucdo do contrato, com informacdes de que 0s servicos tenham
sido prestados regularmente;

2.4.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacao do
servico;

2.4.4. Haja manifestagéo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagao;

2.4.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condi¢des iniciais de habilitacéo; e

2.4.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin[A2] ).
2.5. O CONTRATADO néo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

2.6. A prorrogacéo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

2.7. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos nao renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro
periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condicdo para a renovacéo.
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2.8. O contrato nao poderé ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sancfes de declaracéo
de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacéo.

reral da vigéncia],

3. CLAUSULA TERCEIRA —- MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucédo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e condi¢des de
concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

=it

5.2. O valor total da contratacdo é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerao dos
guantitativos efetivamente fornecidos.[A1]

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigac6es do CONTRATANTE:
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8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e Seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢fes, imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido,
reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por
ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execuc¢do do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condigBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancdes previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. . indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o
objeto contratado;

8.1.8.2. ixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4.. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucao de tarefas fora do escopo
do objeto da contratacao; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencédo indevida da Administracdo na gestédo
interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucédo do ajuste;

8.1.10.1 A Administracéo tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.[Al]

8.1.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
CONTRATADO no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis;[A2]

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo CONTRATANTE,
no caso do art. 93, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
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8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros,
ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, 0s bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo
ou dos materiais empregados;[A2]

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do CONTRATADOIA3] ;

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciérias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagcao especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24
(vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagcdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cées assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo ou para qualificacdo na contratacéo direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacgéo;
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9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo de
regéncia,

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as determinacdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execuc¢do do objeto e nas melhores condi¢cdes de
seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a salide no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condicbes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida
ou trabalhos for¢ados;

9.22.. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacéo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condi¢cBes perigosas e
insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo
Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de
trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para representa-lo na execucao do contrato;

9,.25.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fungéo
na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021,

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao
do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC),quando for o
caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execuc¢do do contrato;

9.32. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificacbes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso
em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da
proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a
boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracao deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacao
firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimin&-los, com
excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacao
para fins de comprovagéo do cumprimento de obrigagfes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD. [A1l]

10.7. O CONTRATADO devera exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
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10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados. [A2]

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabiliza¢@o, em caso de eventuais omissfes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagao
desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniées técnicas ou recomendacfes, editadas na
forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.
[A3]

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1 N&o havera exigéncia de garantia contratual da execuc¢éo.[Al]

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e san¢des administrativas referentes a execucao do contrato sdo aquelas definidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
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13.7. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, observado o art. 75, inciso VI, da Lei n.° 14.133
/2021, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacfes de ambas as partes[A3] contraentes.

13.8. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigaces nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.9. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.10. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.11. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subijetiva.

13.12. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.12.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.12.2. Da relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.12.3. Das indeniza¢des e multas.

13.13. A extingcdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio.

13.14. O CONTRATANTE podera ainda:

13.14.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser
executada, conforme legislagcao que rege a matéria; e

13.14.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracéo, nos termos
do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO
decorrentes do contrato.

13.15. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou na contratacdo direta, ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cfes contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.[Al]

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacédo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de
seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que néo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I) Gestdo/unidade: [...];

II) Fonte de recursos: [...];

[Il) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; e

VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagédo da Lei Orcamentaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.[Al]

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de
1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.[Al]

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso
V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA-FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal do Amazonas, Secéo Judiciaria de de Manaus, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art.
92, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2- [A1]

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

1Y
tf Assinou eletronicamente em 07/07/2026 as 11:09:31.
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@ Compras.gov.or UASG 160014

COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM

Ata de Registro de Precos 7/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

7/2026 160014-COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM DEMYS WILLER SANTOS DA SILVA 07/07/2026 11:12 (v 0.6)
Status

ASSINADO

Outras informacdes

. Numero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servicos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo continuado sem 64321.009281/2026-
dedicacdo exclusiva de mdo de obra 63

1. DO OBJETO
Processo Administrativo n°® 64321.009281/2026-63
Ata de Registro de Pregos n® XX/XXXX

A Unido, por intermédio do Comando da 122 Regido Militar, por meio da Secao de AquisicOes, Licitacdes e Contratos
(SALC), sediada na Av. Coronel Teixeira, 6155 — Ponta Negra, CEP 69037-000, Manaus-AM, inscrito(a) no CNPJ sob
0 n° [CNPJ], neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de
[ana], publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n® [n°® matricula], considerando o
julgamento da [licitacdo na modalidade de pregdo, na forma eletrénica] ©t-fprocedmerto de comtratacdo tireta]; para
REGISTRO DE PRECOS n° ....... [202..., publicada no ...... de ..... [....1202....., processo administrativo n.°
64321.009281/2026-63, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicbes previstas
no Edital de licitacdo ©UfAviso da Contratacao Diretal, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n®
14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de marco de 2023, e em conformidade com as
disposicdes a seguir:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratacdo de Contratacdo de servigos de
recarga de gas, manutencdo preventiva, corretiva e instalacdo de ares-condicionados, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do
Termo de Referéncia, anexo | do edital de licitagdo Ot faviso da tomtratacao direta] n.° 90011/2026, que é parte
integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de
transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado[Al] , as especificacdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item[A2] ,
fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Item Fornecedor [raz&o social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
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do

TR

Especificacdo| Marca | Modelo | Unidade |QuantidadelQuantidade Valor | Prazo
Méaxima Minima |Unitario|garantia
X (se (se ou
exigida |exigido no validade
no edital)l edital)

2.2. Alistagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pre¢os consta como anexo a esta Ata.[A3]

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. 0O 6rgao gerenciador sera o Comando da 122 Regiao Militar.

3.3. Além do gerenciador, sao 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de precos:

160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM
160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM
160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM

160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO

160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM
160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12

160008 - CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZNONIA
160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM

160020 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM

Item n° Orgéos Participantes Unidade Quantidade

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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4.1. N&o serd admitida a adeséo a ata de registro de precos [Al] decorrente desta licitacdo ou desta contratacéo
direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedacdo a acréscimo de quantitativos

4.11. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.
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5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO
RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partirfAl] do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do
fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

5.1..1. Em caso de prorrogacdo da ata, podera ©Ufrau pouderal ser renovado o quantitativo originalmente
registrado.[A2]

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no proprio instrumento
contratual e observara no momento da contratagdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos
or¢camentarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.3. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da disponibilidade
dos créditos orgamentarios respectivos.
5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata serd formalizada pelo 6rgdo ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizacdo de
compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de pregos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei
n° 14.133, de 2021.

5.4. Apoés a homologacéo da licitacdo ou da contratacdo direta, deverdao ser observadas as seguintes condi¢cdes
para formalizacdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Serdo registrados na ata os precos e 0s quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital -©tfaviso

tecomtratacao direta)j e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Seraincluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com prec¢os iguais aos do adjudicatario, observada a
classificacdo da licitagéo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Seréarespeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores registrados
na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o
preco do adjudicatario antecederdo agueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente sera
efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢gfes

estabelecidos no edital ©tfavisodecomtratacao aretaj; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipéteses previstas no
item 9.

5.8. O preco registrado com indicacéo dos licitantes e fornecedores ser4 divulgado no PNCP e ficara disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.
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5.9. Apo6s a homologacéo da licitacdo ou da contratacao direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no
caso da contratacdo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagao direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das
sancoes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocac¢do podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a
justificativa seja aceita pela Administragéo.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de
Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢cdes estabelecidos no
edital ou no aviso de contratacdo, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar os
licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
condicdes propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratacdo nos termos do item
anterior, a Administragcdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital Stfavisote

tomtratacao uireta), podera:

5.12.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram
registrados sem reducao, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencédo de preco melhor, mesmo que
acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condicao.

5.13. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas
ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducédo dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes
situacoes:

6.1.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucéo da ata tal como pactuada, nos termos da
alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021[Al] ;

6.1.2. Em caso de criacado, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de
disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

6.1.3. Na hipétese de previsao no edital ou no aviso de contratacédo direta de clausula de reajustamento ou
repactuacao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para
a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuacéo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacéo.
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7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipo6tese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente,
0 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducéo do preco registrado.

7.1.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagédo de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na
ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e ndo convocara os
licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.[Al]

7.1.3. Se néo obtiver éxito nas negociacfes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da
ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hip6tese de reducéo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade
de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.2.  Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as
obrigacfes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco
registrado, mediante comprovacao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracdo, a documentacao
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as condi¢des
inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipotese de ndo comprovacédo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco registrado, o
pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverd cumprir as obrigacdes
estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sanc¢des
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e na legislacao aplicavel.

7.2.3.  Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacé@o, para verificar se aceitam manter seus
precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se nédo obtiver éxito nas negociagfes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da
ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacédo
mais vantajosa.

7.2.5. Na hip6tese de comprovagdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o prego registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de
acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que avaliem a
necessidade de alteracao contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

8.1. As quantidades previstas para o0s itens com pregos registrados nas atas de registro de pregcos poderdo ser
remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgaos ou as entidades participantes e ndo participantes
do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
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8.2.1. De 6rgao ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou
8.2.2. De 6rgao ou entidade participante para érgao ou entidade nao participante.

8.3. O ¢6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado
participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade nao participante,
serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n°® 11.462, de 2023[A2] .

8.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar 0 remanejamento solicitado, com a reduc¢éo do
guantitativo inicialmente informado pelo érgao ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgao
ou da entidade que sofrer reducao dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios
distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de prec¢os, observadas as condi¢des nela estabelecidas,
optar pela aceita¢do ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipdtese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora, dos
guantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades para a
execucdo descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condi¢Bes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administracdo sem
justificativa razoavel;

9.1.3. Na&o aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n°® 11.462, de
2023; ou

9.1.4. Sofrer sancéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipétese de aplicacdo de sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n°®
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nédo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de
precos, poderd o 6rgdo ou a entidade gerenciadora, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manuteng¢éo do
registro de precos, vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanc¢éo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do érgdo ou
da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera convocar
os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagéo.

9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro
de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razao de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou

9.4.3. Se nédo houver éxito nas negociacdes, nas hipdteses em que o preco de mercado tornar-se superior ou
inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3°e 27, § 4°, ambos do Decreto n° 11.462, de 2023.
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10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas no edital

OU ZaW'SU UE CUHZJaZat;'c'TU Uiielai.

10.1.1. As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente[Al] apds terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta ata de registro de preco (art. 7°, XIV, do Decreto n® 11.462, de 2023), exceto nas hipoteses em que o
descumprimento disser respeito as contratacbes dos 6rgdos ou entidade participante, caso no qual cabera ao
respectivo 6rgéo participante a aplicacdo da penalidade (art. 8°, IX, do Decreto n°® 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias previstas
no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1 As condi¢des gerais de execugdo do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento, as obrigacgfes da
Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢Bes do ajuste, encontram-se definidos no

Termo de Referéncia, anexo ao edital Ot favisodecontratacdo diretay:

11.2. No caso de adjudicagéo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagdo de parte de itens
do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracéo de sua vantagem para o 6rgéo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e

achada em ordem, vai assinada pelas partes emﬁadampmﬁmmmﬂmpames-(seﬂmveﬁ'

Local e data

Assinaturas

Representante legal do 6rgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

12. ANEXO

Anexo[Al]

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificacéo, segue relagcéo de fornecedores que aceitaram cotar 0s itens com precos iguais ao
adjudicatario:
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Item Fornecedor [raz&o social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
do
TR
Especificacdo| Marca Modelo Unidade |Quantidade|Quantidadg Valor | Prazo
Maxima Minima | Unitario|garantia
X (se exigida | (se exigido ou
no edital) | no edital) validade

Seguindo a ordem de classificacdo, segue relacéo de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Iltem Fornecedor [razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
do
TR
Especificacdo| Marca Modelo Unidade |Quantidade|Quantidade Valor | Prazo
Méxima Minima | Unitario|garantia
X (se exigida | (se exigido ou
no edital) | no edital) validade

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

Assinou eletronicamente em 07/07/2026 as 11:12:57.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 122 REGIAO MILITAR

LISTA DE VERIFICACAO*
(Licitagdo para Compras e Servicos, exceto engenharia e TIC)

VERIFICACAO COMUM A TODAS AS CONTRATAGOES Atende Indicagao do
plenamente a local do
exigéncia? processo em

gue foi atendida
a exigéncia (doc.

/ fls. / SEI)
Houve abertura de processo administrativo?? Sim 01

Foi adotada a forma eletronica para o processo Sim
administrativo ou, caso adotada forma em papel, houve
a devida justificativa?3

A autoridade competente designou os agentes publicos Sim 11-12
responsaveis pelo desempenho das fungbes essenciais
a contratacdo??

Foi certificado o atendimento do principio da Sim

segregacdo de fungdes?®

Consta documento de formalizacdo de demanda?® Sim 2-3-4

Foi certificado que objeto da contratacdo esta Sim 105

contemplado no Plano de Contrata¢des Anual?’

Foi certificado que objeto da contratacdo estd Sim 675

compativel com a Lei de Diretrizes Orgamentdrias?®

Ha Estudo Técnico Preliminar?® Sim 18-19-20-21-22-
23-24

O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos a Sim 21-24

descricdao da necessidade, a estimativa do quantitativo,

a estimativa do valor, a manifestacdo sobre o

parcelamento e a manifestacdo sobre a viabilidade da

contratacdo?1°

Ha Andlise de Riscos?! Sim

Consta justificativa para a auséncia dos itens nao Sim 26-27

obrigatdrios dos Estudos Técnicos Preliminares?*?
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Houve manifestacdo justificando as exigéncias de Sim 733
praticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua
dispensa no caso concreto?*?

Foi consultado o Guia Nacional de Contratagdes Sim
Sustentdveis da Consultoria Geral da Unido para
insercdo dos critérios de sustentabilidade?*

H& termo de referéncia?®® Sim 702
Foi certificada a utilizacdo do Sistema TR Digital ou o Sim 702
atendimento das regras e procedimentos da IN ME

81/20227 16

Foi certificada a utilizacdo de modelos de minutas Sim

padronizados de Termos de Referéncia da Advocacia-
Geral Unido, ou as contidas no catalogo eletrénico de
padronizacdo, ou houve justificativa para sua ndo
utilizacdo?’

Sendo adotado modelo padronizado de termo de Sim
referéncia, foram  justificadas e  destacadas
visualmente, no processo, eventuais alteragdes?

Foi certificado que o TR esta alinhado com o Plano de Sim 723
Contrata¢Ges Anual e com o Plano Diretor de Logistica
Sustentavel, além de outros instrumentos de
planejamento da Administracdo? &

O TR contempla definicdo do objeto, fundamentacdo da Sim 105-736-740-
contratacdo, descricdo da solucdo, requisitos da 746-756-761-
contratacdo, modelo de execucdo, modelo de gestdo, 675

critérios de medicdo e de pagamento, forma de selecdo
do fornecedor, estimativas do valor da contratacao e,
ndo se tratando de registro de pregos, adequagao
orcamentaria? *°

Caso o TR contemple exigéncias de qualificagao técnica Sim 673
ou econdmica, elas foram justificadas no processo?°?

Caso o TR contemple exigéncias de qualificagdo técnica, Sim 673
elas sao especificas e objetivas?

Caso o TR contemple exigéncias de qualificacdo técnica Sim 673

ou econdmica e o objeto licitatério refira-se a
contratagdes para: a) entrega imediata; b) contratac¢des
em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para
dispensa de licitacdo para compras em geral, ou; c)
contratagbes de produto para pesquisa e
desenvolvimento até o valor de RS324.122,46 (valor
atualizado anualmente), houve justificativa para nao
dispensa-las???

Ao final da elaboracdo do TR, houve avaliacdo quanto a Sim 680
necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n?
12.527, de 18 de novembro de 2011? %2

Foram utilizados os modelos padronizados de Sim 774
instrumentos contratuais da Advocacia-Geral da Unido,
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com eventuais alteragdes destacadas e justificadas, ou
as contidas no catalogo eletrénico de padronizacdo???
Os autos estdo instruidos com o edital da licitacdo? 24 Sim 772
Caso seja adotado o critério de julgamento por maior N3o se aplica
desconto, o preco estimado ou o mdaximo aceitavel
consta do edital da licitagdo? ?°

Foi utilizado modelo padronizado de edital ou Sim
justificada sua ndo utilizacdo??®
Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a Sim 671

RS80.000,00, eles foram destinados as ME/EPPs e
entidades equiparadas ou foi justificada a nao
exclusividade?

Foi mantida no termo de referéncia clausula com indice Sim 751-752
de reajustamento de precos, com data-base vinculada
a data do orcamento estimado? %’

Caso tenha sido vedada a participacdo de cooperativas, N3o se aplica
consta justificativa nos autos? 28
Caso tenha sido vedada a participacdo de consércios, Sim 667

consta justificativa nos autos? 2°

VERIFICAGAO RELATIVA A PESQUISA DE PRECOS E AS Atende Indicagao do
QUESTOES ORCAMENTARIAS PARA COMPRAS E plenamente a local do
SERVICOS EM GERAL exigéncia? processo em

que foi atendida
a exigéncia (doc.

/ fls. / SEI')
Consta orgamento estimado com as composi¢des Sim
detalhadas dos precos utilizados para sua formacdo?3°
Foi certificado que o valor previamente estimado da Sim

contratagao estd compativel com os valores praticados
pelo mercado, considerados os precos constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem
contratadas, observadas a potencial economia de
escala e as peculiaridades do local de execug¢ao do
objeto? 3!

Foi certificado que o estimado prego foi obtido com Sim
base em pelo menos trés precos ou houve justificativa
pelo gestor responsavel e aprovada pela autoridade
competente para a hipdtese excepcional em que nao
for respeitado referido nimero minimo? 32

Caso o prego tenha sido obtido unicamente com base Sim
nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Pregos
ou banco de pregos em saude, foi certificado que o
valor estimado ndo é superior a mediana do item nos
sistemas consultados? 33

A pesquisa de precos contém, no minimo, | - descricao Sim
do objeto a ser contratado; Il - identificacdo do(s)
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agente(s) responsdvel(is) pela pesquisa ou, se for o
caso, da equipe de planejamento; Ill - caracterizacdo
das fontes consultadas; IV - série de precos coletados;
V- método estatistico aplicado para a definicdo do valor
estimado; VI - justificativas para a metodologia
utilizada, em especial para a desconsideracao de
valores inconsistentes, inexequiveis ou excessivamente
elevados, se aplicavel; VII - meméria de calculo do valor
estimado e documentos que |he dao suporte; e VIII -
justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da
pesquisa direta de que dispde o inciso IV do art. 52 da
IN Seges 65/2021? 34
Foi certificado que foram priorizados na pesquisa de Sim
precos os sistemas oficiais de governo, como Painel de
Precos ou banco de precos em saude, e contratacdes
similares feitas pela Administracdo Publica, ou
justificada a impossibilidade de utilizacdo dessas
fontes? 3°
Caso a pesquisa tenha se baseado em contratacdes Sim
similares feitas pela Administracdo Publica e ja
concluidas, a conclusdo ocorreu em prazo inferior a 1
(um) ano a data da pesquisa de precos ou houve a
devida justificativa para a utilizacdo excepcional de
precos de contratacdo concluida hd mais de um ano? 3¢
Nos casos de utilizacgdo de pesquisa direta com Sim
fornecedores, na hipdtese em que ela for cabivel, foi
observado o numero minimo de consulta a trés
fornecedores ou foram instruidos os autos com as
devidas justificativas? 3’
Nos casos de utilizagao de pesquisa direta com Sim
fornecedores, foi certificada a observancia de os
orcamentos obtidos serem datados no maximo
com 6 meses de antecedéncia da data prevista
para divulgacdo do edital ou certificado que
haverd a devida atualizagdo caso ultrapassado
esse prazo? 38
Caso realizada  pesquisa direta com Sim
fornecedores, foi certificado que que o prazo de
resposta concedido foi compativel com a
complexidade do objeto da licitacdo?*°
Caso realizada  pesquisa direta com Sim
fornecedores, foi certificado que os orcamentos
contém: a) descricdo do objeto, valor unitario e
total; b) nimero do Cadastro de Pessoa Fisica -
CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
- CNPJ do proponente; c) enderecos fisico e
eletronico e telefone de contato; d) data de
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emissdo; e e) nome completo e identificacdo do
responsdve|?4°

Caso realizada  pesquisa direta com Sim
fornecedores, foi certificado que a consulta
conteve informacdo das caracteristicas da
contratacdo contidas no art. 42 da IN Seges
65/2021, com vistas a melhor caracterizacdo das
condicGes comerciais praticadas para o objeto a
ser contratado?*!

Caso realizada  pesquisa direta com Sim
fornecedores, consta dos autos a relacdo de
fornecedores que foram consultados e nao
enviaram propostas como resposta a solicitacdo

feita?*?
Consta dos autos a motivacdo sobre o momento da Sim
divulgacdo do orcamento da licitagdo?*
Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a Sim
observancia do art. 32 do Decreto 10.193/19? %
Tratando-se de contratacdo que envolva a criagdo, Sim

expansdo ou aperfeicoamento de acdo governamental
que acarrete aumento da despesa, constam dos autos
estimativa do impacto orcamentdrio-financeiro e
declaracdo sobre adequagdo orcamentdria e
financeira?*

VERIFICACAO ESPECIFICA PARA AQUISICOES Atende Indicagdo do
plenamente a local do
exigéncia? processo em

que foi atendida
a exigéncia (doc.
/ fls. / SEl etc.)

Se o objeto a ser contratado for bem de consumo, foi Sim 732
certificado que ndo se enquadra como bem de luxo? 4
Foi certificado que a aquisicdo e pagamento Sim

observardo condi¢des semelhantes as do setor privado
ou houve justificativa para ndo observancia dessas
condi¢des?*’

Ha justificativa para nao utilizacdo de sistema de Nao se aplica
registro de precos?*®
Foi certificado que a determinag¢ao do quantitativo a Sim

ser adquirido considerou a estimativa de consumo e
utilizacdo provaveis, com base em técnica adequada?*®

Ha manifestacdo sobre o atendimento do principio da Sim 410
padronizacdo?>°
Ha manifestacao sobre o atendimento do principio do Nao se aplica

parcelamento?>?
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Caso o objeto contemple item de aquisicdo de bens de Nao se aplica
natureza divisivel, com valor superior a R$80.000,00,
foi prevista a cota reservada ou justificada sua nao
previsao?
No caso da cota reservada, a divisdo do Nao se aplica
guantitativo destinado a cota procurou observar
o limite percentual de até 25% do total,
independentemente do valor da cota?
Ha manifestacdo sobre a compatibilidade da despesa Sim 675
estimada com a prevista nas leis orcamentarias?°2
Consta informacdo do uso ou justificativa para nao Sim 19
utilizacdo de catalogo eletrénico de padroniza¢do?>3
Caso haja indicacdo de marca ou modelo, consta Nao se aplica
justificativa para a indicagdo?>*
Havendo vedacao de determinada marca ou produto, Nao se aplica
foi indicada a existéncia de processo administrativo em
gue esteja comprovado que ndo atendem as
necessidades da Administra¢do?>>
Ha certificacdo no ETP ou nos autos de que a opg¢ao Sim 23
pela aquisicdo é mais vantajosa do que eventuais
alternativas, como a locac¢do de bens?°®
VERIFICACAO ESPECIFICA PARA CONTRATACAO DE Atende Indicacio do
SERVICOS EM GERAL plenamente a local do
exigéncia? processo em
que foi atendida
a exigéncia (doc.
/ fls. / SEl etc.)
Houve manifestagao quanto a observancia do principio Sim

da padronizagdo?>’

Houve manifestagao quanto a observancia do principio
do parcelamento?°®

Nao se aplica

156

Consta informagdo do uso ou justificativa para nao
utilizacdo de catdlogo eletrénico de padroniza¢do?>®

Sim

156

Foi certificado que os servigos a serem contratados se
enquadram como as atividades materiais acessoérias,
instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituam area de competéncia legal do 6rgao ou da
entidade?®®

Sim

Tratando-se de servicos de manutencdo e assisténcia
técnica, o termo de referéncia definiu o local da
realiza¢3o dos servicos? ©!

Sim

737

Caso o edital tenha previsto valores minimos de
salario, foi certificado que nao houve fixacdo em valor
inferior ao definido em lei ou ato normativo? 2

Nao se aplica
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Foi observada a vedacdo de definir forma de Sim 775
pagamento mediante exclusivo reembolso dos saldrios
pagos? ©3

Foi observada a vedacdo de exigéncia que constitua Resposta 775
intervencdo indevida da Administracdo na gestdo
interna do contratado? %

Consta do edital que durante a vigéncia do contrato é Sim 777
vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato? ®°

Caso a Administracdo pretenda contratar mais de uma Sim 423
empresa para a execucao do objeto, esta atestado nos
autos que (i) ndo ha perda de economia de escala, (ii)
é possivel e conveniente a execugdao simultanea e (iii)
ha controle individualizado para a execucdo de cada
contratado?®

1 A presente lista de verificag3o foi elaborada com base na disciplina conferida pela Lei n2 14.133/21 para aquisi¢des
e servicos comuns.

A presente lista pressupde a utilizagdo dos modelos de editais, contratos e termos de referéncia elaborados pela
CNMLC em conjunto com a Seges/ME, uma vez que tais modelos cumprem os requisitos legais essenciais, dispensando
sua verificacdo especifica .

A lista deve ser preenchida pelo 6rgao contratante como instrumento de transparéncia e eficiéncia durante a fase de
instrucdo do processo para permitir a conferéncia das exigéncias minimas nela contidas, devendo ser juntada ao
processo antes da remessa ao 6rgao de assessoramento juridico.

A lista foi dividida em quatro se¢Ges. A primeira trata de requisitos gerais de todas as contratagdes. A segunda sec¢do
abrange aspectos especificos da pesquisa de precos e das questGes orgamentarias. A terceira secdo abrange aspectos
relativos a aquisi¢cdes. A Ultima secdo abrange aspectos especificos para contratagao de servigos em geral.

A coluna “Atende plenamente a exigéncia?” devera ser preenchida apenas com as respostas pré-definidas no
formulario, sendo:

Sim: atende plenamente a exigéncia

Ndo: ndo atende plenamente a exigéncia

N3o se aplica: a exigéncia nao é feita para o caso analisado

Na utilizacdo das listas deverdo ser analisadas as consequéncias para cada negativa, se pode ser suprida mediante
justificativa ou enquadramentos especificos, ou se deve haver complementacgado da instrugao.

Eventuais sugestbes de alteracdo de texto desta lista poderdo ser encaminhadas ao e-mail:

W.: - : nstrumentos dos contratos, convénios e demais ajustes, bem como os

respectivos aditivos, devem integrar um Unico processo administrativo, devidamente autuado em sequéncia
cronoldgica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.”

3 Decreto n? 8.539/2015 e art. 12, VI, da Lei 14133/21

4 Art. 72, caput, da Lei 14133/21

5 Art. 72, §19, da Lei 14133/21. Art. 12 do Decreto 11246/22.

50 DFD é documento obrigatdrio que deve constar em qualquer processo de contratacdo, conforme art. 12, VII, e art.
72,1, da Lei 14133/21. A regra é que o DFD ja tenha sido elaborado para os fins do PCA. Neste caso, é salutar que haja
a juntada de sua cépia nos autos. Entretanto, nos casos previstos no art. 72 do Decreto n? 10.947/22, ha a dispensa
do registro da contratacdo no plano anual, o que implica na ndo elaboragdo, naquela oportunidade, do DFD. Entéo,
nesta hipdtese, o DFD constara apenas do processo de contratacdo direta, conforme art. 12, Vil e §19, da Lei 14133/21
e art. 72 do Decreto 10947/22, ja citados.
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7. Destaque-se que, para as contrata¢des da Lei n? 14133/21, aplica-se, quanto ao Plano de Contrata¢bes Anual,
apenas o Decreto n? 10947/22 e ndo a IN SEGES/ME n2 1/2019, conforme Nota n. 00001/2021/CNMLC/CGU/AGU.
Quanto a esse Decreto, atentar para as exce¢des da obrigatoriedade de registro dispostas no seu art. 72, informacg&es
classificadas como sigilosas, as contratagdes feitas por suprimento de fundos e pequenas compras e servigos de pronto
pagamento do art. 95, §29, todos da Lei n2 14133/21.

8 Art. 18 da Lei 14133/21

9 Art. 18, §19, da Lei 14133/21

10 Art. 18, §§ 12 e 29, da Lei 14133/21.

Obs.: os incisos obrigatorios sdo:

“I - descrigdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse
publico;

[...]

IV - estimativas das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das memérias de calculo e dos documentos que
Ilhes ddo suporte, que considerem interdependéncias com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de
escala;

[...]

VI - estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitdrios referenciais, das memdrias de calculo e
dos documentos que Ihe d3o suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administracdao optar por
preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo;

[...]

VIII - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacgdo;

[...]

XIIl - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se
destina.”

11 Art. 18, X, da Lei n2 14133/21. Cabe ressaltar que a andlise de riscos n3o se confunde com a matriz de alocac3o de
riscos, ja que aquela é ato interno de planejamento da contrata¢do, enquanto esta é clausula contratual de pactuagao
de riscos com o contratado.

12 Art. 18, §29, da Lei 14133/21

13 Art. 52 e art. 11, 1 e IV, da Lei 14133/21

Obs.: Recomenda-se a consulta ao “Guia Nacional de Licitagbes Sustentaveis”, da CGU/AGU, que contém orientacdes
indispensaveis para a contrata¢do de determinados objetos.
4 Disponivel e
2023.pdf.

15 Art. 18, 11, da Lei 14133/21; IN ME n2 81/2022.
16 Art. 42 da IN ME n2 81/2022.

7 Art. 19, IV e § 22, da Lei 14133/21; Enunciado n2 6 do Manual de Boas Praticas Consultivas; art. 92, §32, da IN ME n2
81/2022.

18 Art. 72 da IN ME n2 81/2022.

1% Art. 92 da IN ME n2 81/2022. Embora os modelos devam contemplar todos esses elementos, é recomendavel
conferir se eles estdo presentes na versao final.

20 art. 18, inciso 1X, da Lei n? 14.133, de 2021.

21 0 artigo art. 37, inciso XX| da Constituicdo Federal, preceitua que “o processo de licitagdo publica... somente
permitira as exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das
obrigacGes”. J4 o art. 70, lll estabelece que as exigéncias de habilitacdo poderado ser dispensadas nos casos
especificados no item da lista de verificacdo. A combinagdo da disposicdo constitucional com a disposicao legal
resulta que as exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica nas situacdes retratadas no art. 70, Ill, deve ser
excepcional e justificada.

22 Art. 10 da IN ME n2 81/2022.

23 Art. 19, IV e § 29, da Lei 14133/21; Enunciado n2 6 do Manual de Boas Praticas Consultivas.

24 Art. 18, V, da Lei 14133/21.

25 Art. 24, par. un., da Lei 14133/21.

26 Art. 19, IV e §29, e art. 25, §12, da Lei n2 14.133/21.

27 Art. 25, §72, da Lei n? 14.133/21. Embora os modelos de editais devam trazer essa cldusula, o item da Lista é uma
cautela para confirmar que a versao final manteve essa clausula obrigatéria.

28 Art. 92,1, “a”, e art. 16 da Lei n2 14.133/21.

29 Art. 99,1, “a”, e art. 15 da Lei n2 14.133/21.

30 Art. 18, 1V, da Lei 14133/21. Art. 92 da IN Seges 65/21, c.c. art. 30, X, da IN Seges 5/2017;

Camara Nacional de Modelos de LicitagGes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Lista de Verificagdo de Licitagdo para Compras e Servigos, exceto engenharia e TIC — Lei 14.133/21
Atualizagdo: SET/2024

Este documento é pega do processo 64321.009281/2026-63 Pag 799 de 1100


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf
Usuario
Retângulo


31 Art. 23 da Lei 14133/21.

32 Art. 69, §52, da IN Seges n2 65/21.

33 Art. 62, §62, da IN Seges n? 65/21.

34 Art. 32 da IN Seges 65/21.

35 Art. 52 e §12 da IN Seges n2 65/21.

36 Art. 59, 1, da IN Seges 65/21.

37 Art. 59, IV, e art. 62, §52, da IN Seges 65/21.

38 Art. 59, IV, da IN Seges 65/21.

39 Art. 52 e §29, inc. |, da IN Seges 65/21.

40 Art. 52 e §29, inc. Il, da IN Seges 65/21.

41 Art. 52 e §29, inc. lll, da IN Seges 65/21. Prevé o art. 42 da IN Seges 65/21, referido no item: “Art. 42 Na pesquisa de
precos, sempre que possivel, deverdo ser observadas as condigdes comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de
entrega, instalagdo e montagem do bem ou execugdo do servigo, quantidade contratada, formas e prazos de
pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de
escala e as peculiaridades do local de execugao do objeto.”

42 Art. 52 e §29, inc. IV, da IN Seges 65/21.

43 Art. 18, XI, da Lei 14133/21. Art. 10 da IN Seges 65/2021.

44 prevé o art. 32 do referido Decreto: “Art. 32 A celebrac¢io de novos contratos administrativos e a prorrogacio de
contratos administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serdao autorizadas em ato do Ministro de Estado
ou do titular de 6rgao diretamente subordinado ao Presidente da Republica. § 12 Para os contratos de qualquer valor,
a competéncia de que trata o caput podera ser delegada as seguintes autoridades, permitida a subdelegac¢do na forma
do § 29: | - titulares de cargos de natureza especial; Il - dirigentes maximos das unidades diretamente subordinadas
aos Ministros de Estado; e lll - dirigentes maximos das entidades vinculadas. § 22 Para os contratos com valor inferior
a RS 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), a competéncia de que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada
aos subsecretdrios de planejamento, orgamento e administracdo ou a autoridade equivalente, permitida a
subdelegacdo nos termos do disposto no § 32. § 32 Para os contratos com valor igual ou inferior a RS 1.000.000,00
(um milhdo de reais), a competéncia de que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou
aos chefes das unidades administrativas dos érgdos ou das entidades, vedada a subdelegacdo.”

4 Art. 16, | e I, da LC 101/2000. Obs. 1: ON AGU 52/2014: “As despesas ordindrias e rotineiras da administrac3o, ja
previstas no orgamento e destinadas a manutengao das agGes governamentais preexistentes, dispensam as exigéncias
previstas nos incisos | e Il do art. 16 da Lei Complementar 101, de 2000”.

46 Art. 20 da Lei 14133/21. Decreto n® 10818/21.

47 Art. 40, |, da Lei 14133/21.

8 Art. 40, 11, da Lei 14133/21.

49 Art. 40, 1l da Lei 14133/21.

0 Art. 40, V, “a”, da Lei 14133/21.

51 Art. 40, V, “b”, da Lei 14133/21.

52 Art. 40, V, “c”, da Lei 14133/21.

53 Art. 19, §29, e art. 40, §19, da Lei 14133/21.

54 Art. 41, 1, da Lei 14133/21.

55 Art. 41, 1lI, da Lei 14133/21.

56 Art. 44 da Lei 14133/21.

5T Art. 47,1, da Lei 14133/21.

58 Art. 47, 11, da Lei 14133/21.

59 Art. 19, §29, e art. 40, §19, da Lei 14133/21.

60 Art. 48 da Lei 14133/21.

51 Art. 47, §22, da Lei 14133/21.

52 Art. 48, 11, da Lei 14133/21.

53 Art. 48, llI, da Lei 14133/21.

64 Art. 48, VI, da Lei 14133/21.

55 Art. 48, paragrafo Unico, da Lei 14133/21.

56 Art. 49 da Lei 14133/21.
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